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E-08
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E-10

E-11

E-12

E-13

E-14
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E-16

E-17

E-18

E-19

E-20

E-21

E-22

E-23

図面名称

特記仕様書

高圧受変電設備結線図

盤類結線図No1

盤類結線図No2

盤類結線図No3

発電機仕様書　外観図

配置図

幹線系統図　リスト表

幹線動力設備図

照明器具姿図

照明設備図　配置図

電灯照明設備図

防災用聡明設備図

コンセント設備図

別途機器用設備図　カメラ防犯

別途機器用設備図　震度計出退勤

総合盤　弱電器具姿図

放送設備図

TV　WC呼出設備図

TEL　情報ネットワーク設備図

自火報設備図

自火報設備図　天井内

工事区分表

（電気設備工事）

令和２年１１月

青山複合施設建設工事



係　員日付．

E-01
ｍ／ｍ

NS№

令和２年

電気設備　特記仕様書

電気設備工事特記仕様書

Ⅰ　工事名称

Ⅱ　工事場所 三重県伊賀市阿保　地内

Ⅲ　建物概要

建物名称

本館棟

構　　造

Ｓ造１階建て

延面積（ ㎡）

（ １６） 項イ

備　　考

９１５．０　㎡

項　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

Ⅳ　工事仕様

１．施行基準 　図面及び特記仕様書に記載のない事項については以下による。

　＊国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　　「 公共建築工事標準仕様書　平成２８年版」 （ 建築工事編・ 電気設備工事編・ 機械設備工事編）

　　 「 公共建築設備工事標準図　平成２８年版」 （ 電気設備工事編・ 機械設備工事編）

２．一般事項

　　「 公共建築改修工事標準仕様書　平成２８年版」 （ 電気設備工事編・ 機械設備工事編）

　　 「 建築工事監理指針」 「 電気設備工事監理指針」 「 機械設備工事監理指針」 平成２８年版

　＊国土交通省国土技術政策総合研究所及び独立行政法人建築研究所監修

　　「 建築設備耐震設計・ 施工指針２００５年版」

　＊電気設備に関する技術基準を定める省令（ 電気設備技術基準）

　＊電力会社供給約款

　＊消防関連法規（ 条例・ 所轄署指導要領を含む）

　＊電気工事業の業務の適正化に関する法律・ 電気工事士法・ 労働安全衛生法

　＊その他関連法規、関連諸基準

　工事の詳細については、本設計図面及び仕様書による他、上記各施工基準に準拠し、

　他工事との取合いについては予め当該工事関係者間において協議し、円滑な工事進捗に努める

こと。なお調整不足による意匠的な仕上がり不備や不具合が発生した場合は監督員の指示により

手直し施工を行うこと。

　受注者は、施工に先立ち、次の書類を提出し、監督員と打合わせを行うこと。

なお設計図書のとおりの施工であっても使用上の不具合が発生した場合は協議の上、

改善策を講じること。

　・ 施工計画等

　＊総合施工計画書

監督員指示の下に入念かつ誠実に施工すること。

　設計図書に定められた内容、現場の納まり・ 取り合い等の不明な点や施工上の困難・ 不都合、

図面上の誤記及び記載漏れ等に起因する問題点及び疑義、設計図書のとおりに施工することで将

来不具合が発生しうると予想される場合については、その都度、監督員と協議すること。

　＊使用機材届出書（ メーカーリスト ）

　＊機器明細図

　＊カタログ・ 製作図・ その他諸資料

交通省大臣営繕部監修「 建設材料・ 設備機材等品質性能評価事業」 評価名簿（ 最新版） 又は

　なお、機器及び材料等の選定にあたっては電気設備工事指定資材見積メーカー（ 参考） 及び国土

これらと同等以上のものとする。

　また、品質が求められる水準以上であれば、県内生産品の優先使用に努め、「 みえ・ グリーン購

入基本方針」 に準ずること。

　関連業者間にて十分協議し実施工程表を作成して監督員に提出すること。　・ 工程表

　なお、これらの書類の作成に際し、施工上密接に関連する工事との納まり等について十分検討

　すること。

　・ 工事使用材料等 　工事に使用する機器及び材料等については、予め、次の書類を提出すること。

　国土交通大臣官房官庁営繕部監修「 工事写真の撮り方（ 改訂第３版） －建築設備編」 によるほか

監督員の指示により撮影し、電子納品及び以下のものを提出する。

　なおＣＤの提出部数は「 電子納品」 を参照

　＊代表写真（ 不可視部分や材料、寸法写真、拡大写真、撤去処分品、搬出状況等） を抽出しＬ

　判相当サイズで印刷。　　　　 （ Ａ４版用紙に両面印刷にて３枚／ページ） 　１部

　・ 完成書類

　主たる電気設備の全景写真を黒板無しにて撮影し、Ｌ判相当サイズで印刷する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ Ａ４版用紙に３枚／ページ） １部

　工事が完成した時は各種の試験及び検査を受けるものとする。

　書類については以下のもの及び上記書類を併せ、監督員の指示に従い取りまとめ提出する。

　　白焼き（ 青焼き不可） で文字潰れのないこと。表紙（ 可能な範囲で背表紙にも） に「 年度、

　工事名、竣工図、受注者名」 を印字（ シール不可） すること。

　＊完成図書（ 試験成績表、自社検査記録、機器完成図、取扱説明書、保証書、機器銘板写し等）

　＊官公署手続き書類等（ 検査済証、着工届出書、設置届出書、電力会社届出書類等）

　＊その他監督員の指示する書類

　なお、完成書類の著作権にかかる使用権は発注者に移譲するものとする。

　ただし、作成しがたい場合は、監督員との協議による。

　撮影箇所は主要機器類、室内及び外構等の電気設備とする。詳細は監督員と協議する。

　・ 完成確認、完成検査時

　　　の電源確保

　機器の動作確認、電圧・ 極性・ 相回転等の確認が出来るよう電源を確保すること。

　　竣工図は、原図サイズを２部。

　・ 工事写真

　・ 完成写真

　＊工事書類（ 打合記録、工事材料搬入報告）

　＊工事書類（ 工事写真、安全教育・ 訓練に関する書類、産業廃棄物処理集計表等）

　＊引渡目録、工事書類預り書

　＊製本図面（ 竣工図） ： 図面枚数が少ない場合、合冊でもよい。

　＊工事完成報告書、工事目的物引渡書、完成写真

　なお実施工程表には埋設・ 隠蔽・ 高所等の施工確認項目の該当時期を印すること。

又、工程については、学校運営に支障が無いよう検討すること。

消施令の適用

　設置する足場については、「 手すり先行工法等に関するガイドライン」 （ 厚生労働省　平成２１

年４月） により、「 働きやすい安心感のある足場に関する基準」 に適合する手すり、中さん及び

幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「 手すり先行工法による足

場の組立て等に関する基準」 の２の（ ２） 手すり据置方式又は（ ３） 手すり先行占用足場方式によ

　・ 足場

り行うこと。

検証等に協力すること。

　上記以外の引き渡しを要するものについては別途、監督員が指示する。

　・ 発生材の処理等 引き渡しを要するもの（ 　　　　　　　　　　 ）

　監督員及び関係部署と協議調整し決定すること。

　・ 事故の発生時

　・ 施工条件

　なお、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取調査、

事故報告書を監督員が指示する期日までに、監督員に提出しなければならない。

　工事施工中に事故が発生した場合には直ちに監督員に通報するとともに、所定の様式により工事

ついても調書を作成し、監督員へ提出すること。　引渡を要しないものは、全て構外に搬出し、

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律、その他関係法令に従い適正に処理し、監督員に報告すること。

（ マニフェスト原本の提示及び、Ｅ票の写しと集計表を監督員に提出すること）

　発注者へ引き渡すものについては「 現場発生品調書」 を提出すること。また再利用を図るものに

　・ 残土処分 □構内敷きならし　□場外搬出（ 片道運搬距離　約　　ｋ ｍ） 　　　　

　 ・ 電子納品 　工事完成図書は、竣工図・ 施工図のＣＡＤデータ（ ＪＷＷ） 及びＰＤＦを格納。

　・ 諸手続

　・ 消防提出書類

　工事に伴う関係官公署、電力会社、電気保安管理者等への諸手続きは、受注者がこれを代行し、

必要経費も本工事に含む。

　消火器の設置届については、電気設備にて設置届を提出する必要がある場合は、消火器について

も併せて届出すること。ただし機械設備にて設置届を提出する必要がある場合は機械設備に含める

ものとする。防火対象物使用開始届については書類の作成（ 電気設備図面の用意及び電気設備に関

する部分の記述） を行うこと。

レ

項　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

　・ 既設との取合い

　・ 既設設備の調査

　本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。

　既設設備の改修を含む場合、他の設備、施設運営に影響を来さないよう、現地工事着工前に充分

な調査をおこなうこと。又、施工前後で比較を行るよう工事前にも絶縁抵抗測定を行っておく こと。

　新築、増築等で自家用電気工作物の範囲が変更になった場合、その供用開始から引渡しまでの電

気保安管理にかかる費用は本工事に含まれる。

　・ 工事中の保安管理

場合の措置

　暴力団員等による不当介入（ 伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱） を受けた

場合の措置について

　（ １） 受注者は暴力団員等（ 伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱） による

　・ 不当介入を受けた

　不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速

　やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

　（ ２） （ １） により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに

　発注者に報告すること。発注者への報告は文書で行うこと。

　（ ３） 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じ

　た場合は、発注者と協議を行うこと。

３．耐震基準

版） 」 （ 国土交通省国土技術政策総合研究所及び独立行政法人建築研究所監修） による。

　耐震措置の計算及び施工方法は、次の事項以外は全て「 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説

平成８年版」 （ 建設大臣官房長官庁営繕部監修） 及び「 建築設備耐震設計・ 施工指針（ ２００５年

（ １） 局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度（ Ｋｓ ）

（ ２） 地域係数は１．０とする。

（ ３） 自重が１００ｋ ｇ 以下の比較的軽量な機器（ 標準仕様書の適用を受けるものは除く ） の

取付については、取付下地を入念に施工し、標準メーカーの指定する方法で確実に

取付を行うものとするが、監督員の承諾を受ける。

（ ４） 配管配線及びダクトの支持は、標準仕様書及び標準図による。

（ ５） 機器の耐震計算書を提出すること。

重量１ｋ Ｎ（ １００ｋ ｇ ） 以上のアンカー取付機器

※盤類、変圧器類、発電設備及び補機類、燃料タンク等水槽類、その他監督員が

指示するもの。

５．その他 （ １） 使用機械

　・ 低騒音型、低振動型の建設機械の使用に努めること。

　　立ち使用する測定機器の検査済証（ 写し） 又は校正記録（ 写し） を監督員に提示すること。

（ ２） 測定機器の校正記録

　・ 工事で使用する測定機器に対しては適正に校正した器具を使用しなければならない。測定に先

４．施工 （ １） 塗装

　・ 指定色で２回塗りとする。

　　金属管、２種金属線ぴ、吊りボルト、支持具等鋼板製（ ＳＵＳ、溶融亜鉛メッキ、樹脂製は

　　除く ） は原則として塗装を施すこと。

（ ２） 行先表示等

　・ 分電盤、端子盤、制御盤、プルボックス、ハンドホール内の電線ケーブル類にはケーブル

　　サイズ及び行先の表示を施すこと。

（ ３） セパレータ

　・ 分電盤、端子盤、制御盤、コンセント内等に強電回路、弱電回路が混在する場合はセパレータ

　　を取り付けること。

（ ４） 保護キャップ等

　・ レースウェイ等のダクタークリップが、人が容易に近づける場所、高さ（ おおよそ２ｍ以下）

　　にある場合は保護キャップを取り付けること。

（ ６） 地中埋設配管には、埋設表示シートを布設すること。

（ ５） 躯体を貫通する場合、鉄筋探査機等を使用し鉄筋を切断しないよう施工すること。

（ ７） 地中埋設配管の埋設深さは、強電〈 ＧＬ－９００〉 ・ 弱電〈 ＧＬ－９００〉 とする。

（ ８） 防火区画部は国土交通大臣認定工法にて防火区画処理を行うこと。

工事範囲

配線器具

プレート

照明器具

特別なものを除き大角型とする

新金属 ステンレス フルカラー（ 　　　　）

パイプ吊りの照明器具は振れ止めを施工する。

器具は原則としてＬＥＤとし、省エネタイプとする

工事範囲 配管 配線

電
灯
設
備

電気方式　種別

フロアーコンセント アップコン

ＢＴ内蔵型非常照明

照度測定

ＢＴ別置き型

収納式（ 上下可動） 固定式

行う（ 各居室　３ポイント ） 行わない

動
力
設
備

工事範囲

制御方式

手元開閉器

警報盤

鉄箱

動力機器の試運転調整　　

遠方操作盤 現場盤による操作 中央監視盤による操作

樹脂製 Ａメーター付（ ３Ｐノミ）

配管 配線 機器取付

電気方式　種別

盤類形式 埋込み型 露出型

単相３線式（ ２００／１００Ｖ） 単相２線式（ １００Ｖ ２００Ｖ　 （ 　　　　　） Ｖ）

三相３線式（ ２００Ｖ （ 　　　　　） Ｖ）

機器取付

民間仕様 盤内には、施工年月、請負者名、施工者名を記載する。

その他 警報設備 動力設備

雷サージ保護 設置（ ・ 単相用・ 動力用） 設置しない ＳＰＤ（ 低圧用） クラスⅠ クラスⅡ

工事範囲 配管 配線 機器取付 引込 引込み工事負担金 警報設備

電気方式 単相２線式（ ２００Ｖ） 　単相３線式（ ２００／１００Ｖ） ６０Ｈｚ

６０Ｈｚ三相３線式（ ２００Ｖ）

電
灯
・
動
力
幹
線
設
備

ポール灯基礎工事天井開口及び補強費

電気方式 三相３線式　６６００Ｖ　６０Ｈｚ 地中架空

操作方法

受
変
電
設
備

手動式 電気式（ ・ 交流・ 直流）

工事範囲 配管 配線 フェンス工事 改造・ 改修

付属品他

その他

電力ヒューズ（ ３本）

消防庁認定品

フック棒（ １本）

キュービクル型 開放型

油入 モールド変圧器形式

型　　式

電気方式 １φ３Ｗ　２１０／１０５Ｖ　　３０ｋ ｖ Ａ

ラジエータ冷却方式 水道冷却方式 屋内型 屋外型　　型　　式

消防庁認定品（ 消防立ち合い試験含む）

種　　類

燃料種類

キュービクル基礎工事

基礎工事

ディーゼル発電装置 ガスエンジン発電装置 ガスタービン発電装置

軽油 灯油 Ａ重油 都市ガス LPG

防災電源専用（ 防災認定品）用　　途 一般用防災電源兼用（ 防災認定品）

キュービクル式 簡易形標準型 低騒音型（ ８５ｄ Ｂ）

屋内 屋外 民間仕様

その他

自
家
発
電
設
備

配線工事範囲 配管

ファイアーウォール

リピータ メディアコンバータルーター HUB スイッチ

時刻同期装置 ネットワーク管理装置 無線ＬＡＮ 機器収納ラック

機器取付調整、試験

１００ＢＡＳＥ伝送速度 １０００ＢＡＳＥ

ＵＴ Ｐケーブルケーブル ＳＴ Ｐケーブル 光ファイバーケーブル

壁付受　口（ ＣＡＴ ５Ｅ） 床付（ 上下動型（ アップ式を含む） ）

各配線の導通試験のデータ提出（ 減衰値・ 遅延時間差・ 伝搬遅延時間・ ケーブル長等）試験報告書

配線工事範囲 機器取付調整 主装置 電話機 ＰＨＳ ＰＨＳ接続装置

引込方法

受　　口

交換機

電話器

架空

局線　　回線．内線　　回線

卓上

注意事項 インターホン用空配管含む

床付

地中

壁掛 回転ダイヤル プッシュダイヤル

（ 仕様は配線器具に準ずる）壁付 ６極４心モジュラジャック

配管

ＬＡＮ受け口

多目的ＷＣ呼出釦

増幅器

同上附属品

その他

業務用

マイク（ 　本）

　　　室専用放送設備（ 増幅器　　　Ｗ－マイク・ ＣＤプレーヤー・ カセットデッキ・ ワイヤレス受信機）

ＣＤプレーヤー

非常用 （ ６０Ｗ－１０局）防災業務兼用型

カセットデッキ チャイム プログラムミュージックレコーダー

工事範囲 消防立ち合い試験配管 配線 機器取付

構
内
情
報

　
　
通
信
網
設
備

構
内
交
換
設
備

拡
声
設
備

工事範囲 配管

種　　別 住宅用

通話方式 交互通話

電気錠解錠

その他

配線

業務用

親子式

機器取付 ＥＬＶ用配管配線

集合住宅 ナースコール 身障者呼出装置

同時通話

ガス漏れ警報 非常押釦附属機能

工事範囲

アンテナ

受　　口

電界強度測定

電波障害調査

ＶＨＦ ＵＨＦ

（ 仕様は配線器具に準ずる）直列ユニット７５Ω 直列ユニット７５Ω×２

ＦＭ ＡＭ ＣＡＴ Ｖ 自立型 側面取付型ＢＳ ＣＳ

行う（ アンテナ取付位置・ 末端ユニット２ヶ所）

行う（ 事前　　ポイント、事後　　ポイント ）

行わない

行わない

配管 配線 機器取付 ＣＡＴ Ｖ加入費

イ
ン
タ
ー
ホ
ン
設
備

テ
レ
ビ
共
聴
設
備

照明器具

●Ｊ Ｉ Ｓ規格のない物にあっては、電気用品の技術上の基準を
　定める省令の適合品

もの
●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品配線器具 コンセント、スイッチ 一般配線工事に使用する

　　資　機　材　名 　　適　用　範　囲 　　規　格　・ 　メ　ー　カ　ー　等

耐火、耐熱電線 耐火・ 耐熱性を必要とする
場所に使用するもの　

圧着端子
裸圧着スリーブ

●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品上記以外の一般配線工事
に使用するもの

●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品一般配線工事に使用する
もの

　優先使用） 　　　　　 ブルのあるもの

電線 一般配線工事に使用する ●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品
もので、エコ電線・ ケー ●Ｊ ＣＳ（ 日本電線工業会規格） 規格適合品

電線、ケーブル類
（ エコ電線・ ケーブルを

●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品
●Ｊ Ｉ Ｓ規格のない物にあっては、電気用品の技術上の基準を
　定める省令の適合品

とう電線管、フロアダク
ト、各付属品

一般配線工事に使用する
もの

●（ 社） 日本電線工業会により自主認定（ 評定） されたもの

●登録認定機関（ （ 社） 電線総合技術センター） または指定認定
　機関（ （ 社） 日本電線工業会（ 耐火・ 耐熱電線認定業務委員会） ）
　により認定または評定されたもの

Ｉ ＶＥ、ＦＥＰ、ＣＤ、
合成樹脂製可とう管、可

電線保護物類 金属管、ＶＥ、ＰＦ 、Ｈ

　分　　類

電気設備工事指定資機材適用規格及びメーカーリスト

●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品
●（ 社） 日本照明器具工業会標準（ Ｊ Ｉ Ｌ規格） 適合品

　適合マークが貼付されたもの
●（ 社） 日本照明器具工業会の自主評定を受け、Ｊ Ｉ Ｌ ５５０１の

非常用照明器具 ●指定認定機関による型式適合認定または型式部材等製造者認証、
　を受けたもの

誘導灯 ●登録認定機関（ （ 社） 日本電気協会（ Ｊ ＥＡ誘導灯認定委員会） ）
　の認定を受け、認定証票が貼付されたもの

※メーカーは「 設備機材等評価名簿」 による照明制御装置 センサ、照明制御部等

引下げ導線、試験用接続
端子箱、他）

●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品雷保護装置 避雷針設備（ 突針、支持管、

●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品通信用ＳＰＤ

※メーカーは「 設備機材等評価名簿」 による
サージ保護
デバイス

アレスタ（ 避雷器） ●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品低圧用ＳＰＤ

盤類
※メーカーは「 設備機材等評価名簿」 による

分電盤、実験盤 ●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品

※メーカーは「 設備機材等評価名簿」 による
制御盤 ●（ 社） 日本配電制御システム工業会規格（ Ｊ ＳＩ Ａ） 適合品

キュービクル式配電盤
※メーカーは「 設備機材等評価名簿」 による
●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品

●（ 社） 電気学会電気規格調査会規格（ Ｊ ＥＣ） 適合品
※メーカーは「 設備機材等評価名簿」 による

●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品高圧機器 高圧限流ヒューズ、高圧負荷
開閉器、高圧避雷器

断路器
●（ 社） 電気学会電気規格調査会規格（ Ｊ ＥＣ） 適合品
●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品

●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品配線用遮断器、漏電遮断器

●（ 社） 電気学会電気規格調査会規格（ Ｊ ＥＣ） 適合品
※メーカーは「 設備機材等評価名簿」 による

●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品遮断器 高圧交流遮断器

※メーカーは「 設備機材等評価名簿」 による

●（ 社） 電気学会電気規格調査会規格（ Ｊ ＥＣ） 適合品
●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品特定機器以外の変圧器

低圧進相コンデンサ ●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品

コンデンサ
※コンデンサのメーカーは「 設備機材等評価名簿」 による

高圧進相コンデンサ ●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品直列リアクトルを含む

電圧計、電流計、周波数計、計器
力率計、電力計、電力量計
（ 無検定、検定付） 、他

●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品

●（ 社） 電気学会電気規格調査会規格（ Ｊ ＥＣ） 適合品
計器用変圧器、計器用変
流器

計器用変成器 ●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品

●（ 社） 電気学会電気規格調査会規格（ Ｊ ＥＣ） 適合品
保護継電器継電器 ●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品

絶縁監視装置絶縁監視装置 ※メーカーは「 設備機材等評価名簿」 による

直列リアクトルを含む

高圧回路用、低圧回路用

変圧器 高圧変圧器
　変圧器
●（ 社） 日本電機工業会規格（ Ｊ ＥＭ） 適合品のトップランナー特定機器

ガスタービン発電装置 ●発電機及び原動機（ ガス機関） はＪ Ｉ Ｓ規格又は（ 社） 日本電機防災電源用以外に使用す
るもの 　工業会規格（ Ｊ ＥＭ） の適合品

防災電源用 ●登録認定機関（ （ 社） 日本内燃力発電設備協会） の認定を受け、消防用非常電源、非常灯等用
予備電源 　認定証票（ 長時間形） が貼付されたもの

発電設備 ディーゼル発電装置 ●発電機及び原動機（ ディーゼル機関） はＪ Ｉ Ｓ規格又は（ 社）防災電源用以外に使用す
るもの 　日本電機工業会規格（ Ｊ ＥＭ） の適合品

拡声装置

右記の認定品のあるもの

●ＮＨＫ共同受信施設使用機材仕様規格適合機器の認定を受けたもの
　で、証明するマークが貼付されたもの又は当該品であると証明でき
　るもの
●Ｊ ＥＩ Ｔ Ａデジタルハイビジョン受信マーク登録品の認定を受けた
　もので、ＤＨマークが貼付されたもの又は当該品であると証明でき
　るもの
●上記と同等であると認められるもの

構内交換装置 ●登録認定機関（ （ 財） 電気通信端末機器審査協会（ Ｊ ＡＴ Ｅ） 等）
　の技術基準適合認定を受け、適合表示が貼付されたもの源装置、電話機

交換機、局線中継台、電

アンテナ、ブースター、
混合器、分波器、分岐器、
分配器、テレビ端子、他

●優良住宅部品（ ＢＬ部品） の認定を受けたもので、ＢＬマーク
　証紙が貼付されたもの又は当該品であると証明できるもの　　　受信装置

テレビ共同

非常用放送設備
するもの
非常用放送設備として使用 ●登録認定機関（ 日本消防検定協会） の認定を受け、認定証票が

　貼付されたもの

受信機、漏電火災警報器 　証票が貼付されたもの
感知器、発信機、中継器、自動火災報知装置 ●登録検定機関（ 日本消防検定協会） の検定を受け、検定合格

　　ハンドホール
鋳鉄製

桝

※メーカーは「 設備機材等評価名簿（ 機械設備機材評価名簿
　鋳鉄製ふた） 」 による

レディミクストコンクリート、
セメント

マンホール 蓋

コンクリート柱

●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品

●Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品電柱

注　・ 「 Ｊ Ｉ Ｓ規格適合品」 と指定された資材は、工業標準化法に基づく適合の表示（ 製品・ 包装の外面、容器の外面、結束荷札ごとの納品書にＪ Ｉ Ｓ
　　　マーク表示、またはＪ Ｉ Ｓ規格証明書等の添付） のあるものをいう。
　　 ・ 「 設備機材等評価名簿」 とは、国土交通省官房官庁営繕部監修「 建築材料・ 設備機材等品質性能評価事業　設備機材等評価名簿（ 電気設備機材
　　　機械設備機材） 」 の最新版をいう。ただし、納入地区及びアフターサービス地区に中部地区または近畿地区が含まれ、評価の有効期間内にある
　　　場合にのみ有効とする。
　　・ 「 設備機材等評価名簿」 に記載されていないメーカーの資機材を使用する場合は、評価基準と同じ条件を満たすことを証明する書類を監督員に
　　　提出し、承諾が得られた場合のみ使用できるものとする。
　　・ 特殊仕様の資機材を使用する必要がある場合は、仕様、性能等を証明する書類を監督員に提出し、承諾が得られた場合のみ使用できるものとする。

別
途
機
器

計
画
設
備

入退室管理システム設備 監視カメラ設備 出退勤システム設備 震度計設備

配管 各機器電源確保配線 機器取付工事範囲

設備内容

その他

その他

受信機 Ｐ型　　級　　回線

発信機 総合盤

ガス漏れ警報設備

単独 埋込型

単独 複合型（ 防火扉　回線＋ガス漏れ　回線）

単独 複合型 ＬＰＧガス 都市ガス

露出型

工事範囲 配管 配線 機器取付 消防立ち合い試験

その他

自
動
火
災
報
知
設
備

名　　　　　　称 備　　考

WS

Ｓ

Ｓ

Ｔｈ

，

Ｒ

ＬＳ

引き込み柱（ コンクリート ・ 鋼管）

引き込み開閉器盤

電灯分電盤

動力分電盤（ 電灯盤含む）

動力制御盤（ 設備工事）

接地極

手元開閉器（ ３ＰノミＡメーター付）

　　〃　　

サーモスタット

照明器具　ポール灯又はアリーナ照明

　　〃　　非常照明（ バッテリー内蔵）

誘導灯（ バッテリー内蔵）

天井換気扇、壁付け換気扇（ 設備工事）

設備機器用スイッチ（ 設備支給品）

全熱交換機（ 設備工事）

給湯器リモコンスイッチ（ 設備支給品）

記　号 名　　　　　　称 備　　考記　号

～

，３ ４ 　〃　　　３Ｗ１５Ａ、４Ｗ１５Ａ

スイッチ　１Ｐ１５Ａ×１～６

ＡＳ

３分タイマー付きスイッチ

自動点滅器

　〃　　　１Ｐ１５Ａ（ ＯＮピカ・ ネーム付）

Ｔ

S

PANA-WTK2910K

PANA-WTK29318

PANA-WTK24818

S

SK 熱線センサー（ 子機） 換気扇連動用

熱線センサー（ 子機）

熱線センサー（ 親機） 　８Ａ

ＮＬ Ｎ＝ヶ数を示すフル２線式リモコンスイッチ（ ネーム付）

取付のみ本工事

取付のみ本工事

盤類結線図参照

　　　〃

　　　〃

防雨箱入り

器具姿図参照

　　　〃

　　　〃

　　　〃

新金属プレート

　　〃

　　〃

　　〃　　壁付け

　　〃　　天井取付け

　　〃　　　〃

　　〃　　　〃

　　〃　　ダウンライト

　　　〃

　　　〃

　　　〃

　　　〃

端子盤 別図参照

，

２Ｅ

２

Ｅ

Ｅ

　　〃　　　２Ｐ１００Ｖ－１５／２０Ａ＋Ｅ．Ｔ

　　〃　　　２Ｐ２００Ｖ－２０Ａ＋Ｅ．Ｔ

コンセント　２Ｐ１５Ａ×１、２Ｐ１５Ａ×２

　　〃　　　２Ｐ１５Ａ．Ｅ×２＋Ｅ．Ｔ 　　〃

　　〃

新金属プレート

　　〃

CAT6E

CAT6EＬＡＮ受口（ 壁付）

Ｌ ＡＮ受口（ 床付）

電話受け口（ 壁付） ６極４心モジュラジャック

電話受け口（ 床付） ６極４心モジュラジャック

カラープレート

新金属プレート

テレビ受け口（ ７５Ω） 新金属プレート

ｔ インターホン（ カラーモニター付き）

ドアホン　　（ カラーカメラ付き）Ｄ

別図参照

　　〃

メーカー型番は参考とする。

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

（ ３） 設計図書上に示すメーカー型番・ 姿図等は参考とする。

（ ４） 配線・ ケーブルは、エコ配線・ ケーブルを使用すること。

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

伊賀市阿保地内

11月12日

設
　
計
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伊賀市阿保地内№

令和２年

方向性付（ ステンレス製）

（ ＺＣＴ内蔵過電流ロック機構付）

３φ　３Ｗ　６６００Ｖ　６０Ｈｚ （ 電力会社）

Ｖ Ｃ Ｔ

ＳＯＧ　７．２ＫＶ　２００Ａ

Ｉ ＞ AC100V

３

Ｗｈ

Ｌ Ａ８．４ＫＶｘ ３

ＰＣｘ ３
７．２ｋ Ｖ

１４゜ （ ＶＥ１６）１４゜ （ ＶＥ１６）

Ｅ（ Ｌ Ａ）ＥＡ

６ｋ Ｖ　ＣＥ－Ｔ 　３８゜ （ Ｆ ＥＰ８０）

ＣＨ

ＣＨ

ＶＳ

Ｖ
Ｆ

ＡＳ

ＤＡ
ＣＴ ｘ ２

Ｔ Ｒ３φ３Ｗ　１００ＫＶＡ油入

６６００Ｖ／２１０Ｖ ６６００Ｖ／２１０Ｖ－１０５Ｖ

Ｔ Ｒ１φ３Ｗ　１００ＫＶＡ油入

Ｖ

Ａ

ＶＳ

Ｖ
Ｆ

ＡＳ

ＤＡ
ＣＴ ｘ ２

ＺＣＴ
Ｌ ＧＲ

※Ａ

ＺＣＴ
Ｌ ＧＲ

※Ｂ

６６００／１１０Ｖ

ＶＴ×２

／５Ａ

９０００Ｖ

ＡＳ

ＶＳ

ＰＣ７．２ＫＶ
ＰＦ×３

ＰＣ７．２ＫＶ
ＰＦ×２

ＬＢＳ７．２ｋ Ｖ
２００Ａ
ＰＦ×３

ＣＴ×２

変電設備

網入ガラス 網入ガラス
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３ ３

配
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サ
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量
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Ｋ
Ｖ

Ａ
）

負
荷
名
称

幹
線
Ｎ
Ｏ

1Ｌ Ｌ 2
1
2
5

2
2
5

予
　
　
備

予
　
　
備

電気設備　高圧受変電設備単線結線図

屋外型キュービクル参考姿図

各ブロック毎に２Ｐ２０Ａ×２（ ＥＴ ） を設

メラミン焼付塗装とする。

キュービクルの各扉部にＦＬ１０Ｗ相当の照明と

けること。

を設けること。

キュービクル内は底板付とし、扉ストッパー

他、下記による。

予備品・ 附属品等は、製造者の標準品一式とする

・ 監視制御回路等ヒューズは現用数の１００％

・ 高圧電力用ヒューズは現用数の１００％

・ フック棒

集合形の表示とする。

ランプは全てＬＥＤとし、警報用については

ブスバーへはサーモラベルを設けること。

各変圧器は油入型とし　防振ゴム付とする

換気扇の制御は、手－切－自動（ サーモスタット

ＳＷ） とする。

換気ガラリへは防じんフィルターを設けること。

キュービクルの外形寸法及び形状は参考とする。

アンカーＭ１２～２０本以上打設のこと。

（ １１）

（ １０）

（ ９）

（ ８）

（ ７）

（ ６）

（ ５）

（ ４）

（ ３）

（ ２）

記

屋外形キュービクル式

高圧受変電設備機器仕様

（ １） 本仕様の他に下記による。特

（ １２） 新設キュービクル据え付けにあたり、

キュービクル基礎（ 建築工事）

（ １３） 低圧計器は、マルチメーターとする。

（ １４） 増設可能型とする。

1
5
0

2
2
5

３
発
電
機

（
３
０
ｋ
Ｖ
Ａ
）

゜
6
0

Ｌ
－
１

G 1Ｌ 4Ｌ 3

３
゜

2
2

5
0

５
０

゜
1
0
0

゜
6
0

7
5

1
0
0

３ ３
5
0

５
０

Ｐ
Ａ
Ｔ

Ａ
Ｆ

開
閉
器
（
Ｍ
Ｃ
Ｂ
）

1
7
5

２
２
５

３

1
5
0

２
２
５

３

容
量

（
ｋ

ｗ
）

負
荷
名
称

幹
線
Ｎ
Ｏ

1 2M M

゜
1
0
0

゜
6
0

Ｍ
－
１

Ｍ
－
１

２
４
．
０
１
３

1
8
.
4
1
5

（
３
６
．
２
１
）

（
２
６
．
７
７
）

６ ０ ゜ （ ＶＥ２２）

６０゜ （ ＶＥ２２）

６０゜ （ ＶＥ２２）

ＥＡ ＥＤＥＢ

Ｏ

警報盤

（ Ｋ－Ａ ）

Ｌ

漏電信号

ＢＺ屋外ブザー

Ｔ Ｓ

※Ａ・ Ｂ

ＰＣ７．２ＫＶ
ＰＦ×３

６．６ｋ Ｖ
３０ｋ ＶＡ

ＳＣ

ＳＲ
（ ＤＣ内蔵）
Ｌ＝６％． Ｉ ５＝５５％

Ｌ
－
１

Ｌ
－
３

（
阿
保
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
）

キュービクル基礎（ 建築工事）

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

高圧受変電設備単線結線図
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Ｂ
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Ｖ

Ａ
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Ｎ
Ｏ
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３
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゜
1
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０
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0

３
予
　
　
備

５
０
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0

Ｌ
Ｇ

Ｌ
Ｇ
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.
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Ｌ
－
１

Ｌ
－
３

（
阿
保
地
区
市
民
セ
ン
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ー
）

ＧE

発電機（ １Φ　３０ｋ ＶＡ）

Ｌ
－
２

３
゜

1
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3
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５
０

（
図
書
室
）
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係　員日付．

E-03
ｍ／ｍ

Ａ１版１／１００
Ａ３版１／２００

伊賀市阿保地内№

令和２年

電気設備　盤類結線図－１

盤名称 結　 　 線　 　 図 電圧回路番号 制御方式

Ｌ －１

ＭＣＢＥＬＢ （ Ｖ ）Ｐ ＡＦ／ＡＴ

分岐開閉器 負荷容量（ Ｖ Ａ ）

照　 明 その他
備　 　 　 考

ｺﾝｾﾝﾄ
盤名称 結　 　 線　 　 図 電圧回路番号 制御方式

Ｌ －１

ＭＣＢＥＬＢ （ Ｖ ）Ｐ ＡＦ／ＡＴ

分岐開閉器 負荷容量（ Ｖ Ａ ）

照　 明 その他
備　 　 　 考

ｺﾝｾﾝﾄ

（ 上部ダクト扉付）

Ａ

ＷＨＭ

Ｒ・ Ｒｙ 　×１

ＣＯＳ
ＴＭ

ＡＳ

Ａ

ＣＯＳ
Ｒ Ｇ

Ａ

ＴＭ

ＣＯＳ
Ｒ Ｇ

Ａ

インターロック

Ｒ Ｇ

（ 停電補償付き）

電磁接触器３ヶ
スターデルタ始動

ＣＯＳ

Ａ

Ｒ Ｇ

（ 遠方，切，手）

（ 遠方，切，手）

（ 自，切，手）

（ 自，切，手）

積算電力計（ 本工事）

５２

５２

５２

５２

５２

Ａ

（ 停電補償付き）

２４Ｈタイマー

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

２４Ｈタイマー

交互 ＷＬ
Ｒｙ Ｒｙ

ＨＨ ＨＬ ＬＨ Ｌ Ｌ

ＣＯＳ

ＢＺ

Ｔ Ｓ

Ｒ
Ｌ

Ａ

Ａ

Ｒ Ｇ

Ｒ Ｇ ＣＯＳ×２

（ ＮＯ１，ＮＯ２）（ 自，切，手）

５２

５２

Ｋ

受水槽電極４Ｐ

受水槽電極４Ｐ

高架水槽電極５Ｐ

受水槽電極４Ｐ

トランス

フル２線式リモコン

伝送ユニット

フル２線式リモコン

リレー制御ユニット

フル２線式リモコン

Ｌ

２Ｐ１５Ａ×２．ＥＴ
（ 盤内取付）

2 ５０／　２０ １００Ａ

Ａ

Ａ

31

Ａ

Ａ

32

33

34

35

36

37

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ38

39

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

Ａ

Ａ

２９

30

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

オストメイト

自動ドア用電源

自販機用電源

ベビールーム

流し台下温水器用電源

Ｉ Ｈ調理器用電源

Ｉ Ｈ調理器用電源

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

ＷＣ用電源

Ｉ Ｈ調理器用電源

流し台下温水器用電源

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１７

１８

１９

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００

５０／　２０

５０／　２０

５０／　２０

１００

１００

５０／　２０

５０／　２０

５０／　２０

１００

１００

１００

５０／　２０

５０／　２０

５０／　２０

１００

１００

１００

５０／　２０ １００

５０／　２０

５０／　２０

200

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００

１４

１５

１６

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

４

3

Ａ

Ａ

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００2

2

2Ａ

Ａ

Ａ

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００2

2

2Ａ１

２

D

D

１００５０／　２０

１００５０／　２０

2

2

R9

R10

１００

１００２０ K

Ａ

Ａ

行政機能（ ＯＡフロアー内）

サーバー室（ ＯＡフロアー内）

コピー室（ ＯＡフロアー内）

フル２線式リモコン用電源

Ｒｙ ×１

Ｒｙ ×１

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

浄化槽用電源

52

Ａ 2 ５０／　２０ １００

Ａ 2 ５０／　２０ １００

Ａ 2 ５０／　２０ １００

Ａ 2 ５０／　２０ １００

Ａ 2 ５０／　２０ １００

Ａ 2 ５０／　２０ １００

Ａ 2 ５０／　２０ １００

自動ドア用電源

電動シャッター用電源

　　〃

空調機用電源 宿直室

守衛室

更衣室１

更衣室２

休憩室１

休憩室２

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

F

Ｅ

G

H

I

J

K

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ３

Ｒ４

Ｒ５

Ｒ６

D

D

D

D

１００５０／　２０

R7 D

R8 D

Ｒｙ ×１

2

2

2

2

2

2

D １００５０／　２０ Ｒｙ ×１2

１００

１００

１００

５０／　２０

５０／　２０

５０／　２０

１００５０／　２０

１００５０／　２０

Ｒｙ ×１

Ｒｙ ×１

Ｒｙ ×１

Ｒｙ ×１

Ｒｙ ×１

入退室管理システム用電源

防犯・ 監視カメラ設備用電源

誘導灯信号装置用電源

情報ネットワーク用電源

イベント用電源盤送り

警報盤・ ＷＣ呼出装置用電源

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

５０／　２０2

５０／　２０2

５０／　２０2

１００

１００

１００

200/100

2 １００

3 6000

Ａ ５０／　２０2 １００

Ａ ５０／　２０2 １００

Ａ ５０／　２０2 １００

Ａ ５０／　２０2 １００

Ａ ５０／　２０2 １００

300

100

100

100

300

100

100

Ａ ５０／　２０2 １００

自火報受信機用電源

非常放送用電源

誘導灯用電源

震度計設備用電源

電話主装置用電源

200

200

５０／　２０

５０／　３０

Ａ ５０／　２０2 １００

Ａ ５０／　２０2 １００ ヨビ

100

100

弱電機器用電源

D １００５０／　２０ Ｒｙ ×１2

Ｔ１

Ｔ ２

Ｅ

Ｅ

Ａ

Ａ

Ａ

2

2

2

2

2

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１７

１８

Ａ

１９

２０

２１

２２

２３

２４

５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００

５０／　２０

５０／　２０

１００

１００

５０／　２０

５０／　２０

５０／　２０

１００

１００

１００

５０／　２０ １００

５０／　２０

５０／　２０

１００

１００

５０／　２０

５０／　２０

１００

１００

１４

１５

１６

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

１

２

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

行政機能（ ＯＡフロアー内）

１００

１００

５０／　２０

５０／　２０

外（ ポール灯・ ポーチ）

外（ 外壁・ 庭園灯）

５０／　２０

５０／　２０

５０／　２０

１００

１００

１００

５０／　２０

５０／　２０

１００

１００

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００

５０／　２０

５０／　２０

５０／　２０

１００

１００

１００

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

2 ５０／　２０ １００

2 ５０／　２０ １００Ａ

Ａ２６

２７

Ａ２５ 2 ５０／　２０ １００

Ａ 2 ５０／　２０ １００

Ｌ Ｔ－２Ｔ ２Ｈ

2 ５０／　２０ １００Ａ２８

※

ＥＤ

600

600

240

70

80

240

310

120

70

45

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

160

40

590

1170

1000

1000

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1000

500

400

800

400

400

1500

1000

1500

500

1500

1500

1500

1500

600

1500

1500

600

400

650

650

650

650

650

650

600

（ 自立型）

※総合防災盤扉面にリモコンスイッチ（ １２Ｌ ） 取付

１ φ ３ Ｗ

ＴＯＴ ＡＬ≒３０．８ＫＶＡ

１００゜
３ＰＥＬＢ

２２５／１５０

ＳＰＤクラスⅡ
Ｌ Ｔ－２Ｔ ２Ｈ

ＥＤ

１
Ｌ

１ φ ３ Ｗ

2
Ｌ

６０゜
３ＰＭＣＢ

２２５／１２５

ＳＰＤクラスⅡ

ＴＯＴ ＡＬ≒２３．３ＫＶＡ

１ φ ３ Ｗ

ＴＯＴ ＡＬ≒２１．３ＫＶＡ

６０゜
３ＰＭＣＢ

２２５／１２５

ＳＰＤクラスⅡ
ＬＴ－２Ｔ ２Ｈ

ＥＤ

１
ＬＧ

※

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

240

300

640

540

500

1500

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1160

1160

1160

1160

1160

1000

1000

1000

1000

11月12日

設
　
計



係　員日付．

E-04
ｍ／ｍ

Ａ１版１／１００
Ａ３版１／２００

伊賀市阿保地内№

令和２年

電気設備　盤類結線図－２

盤名称 結　 　 線　 　 図 電圧回路番号 制御方式
ＭＣＢＥＬＢ （ Ｖ ）Ｐ ＡＦ／ＡＴ

分岐開閉器 負荷容量（ Ｖ Ａ ）

照　 明 その他
備　 　 　 考

ｺﾝｾﾝﾄ
盤名称 結　 　 線　 　 図 電圧回路番号 制御方式

ＭＣＢＥＬＢ （ Ｖ ）Ｐ ＡＦ／ＡＴ

分岐開閉器 負荷容量（ Ｖ Ａ ）

照　 明 その他
備　 　 　 考

ｺﾝｾﾝﾄ

Ａ

ＷＨＭ

Ｒ・ Ｒｙ 　×１

ＣＯＳ
ＴＭ

ＡＳ

Ａ

ＣＯＳ
Ｒ Ｇ

Ａ

ＴＭ

ＣＯＳ
Ｒ Ｇ

Ａ

インターロック

Ｒ Ｇ

（ 停電補償付き）

電磁接触器３ヶ
スターデルタ始動

ＣＯＳ

Ａ

Ｒ Ｇ

（ 遠方，切，手）

（ 遠方，切，手）

（ 自，切，手）

（ 自，切，手）

積算電力計（ 本工事）

５２

５２

５２

５２

５２

Ａ

（ 停電補償付き）

２４Ｈタイマー

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

２４Ｈタイマー

交互 ＷＬ
Ｒｙ Ｒｙ

ＨＨ ＨＬ ＬＨ Ｌ Ｌ

ＣＯＳ

ＢＺ

Ｔ Ｓ

Ｒ
Ｌ

Ａ

Ａ

Ｒ Ｇ

Ｒ Ｇ ＣＯＳ×２

（ ＮＯ１，ＮＯ２）（ 自，切，手）

５２

５２

Ｋ

受水槽電極４Ｐ

受水槽電極４Ｐ

高架水槽電極５Ｐ

受水槽電極４Ｐ

トランス

フル２線式リモコン

伝送ユニット

フル２線式リモコン

リレー制御ユニット

フル２線式リモコン

Ｌ

２Ｐ１５Ａ×２．ＥＴ
（ 盤内取付）

１００

１００

１００

１００

５０／　２０

５０／　２０

５０／　２０

５０／　２０

2

2

2

2

１００５０／　２０

１００５０／　２０

2

2

C

L

L

L

L

L

L

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Ａ

Ａ

Ａ

1

2

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００2

2

2

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

５０／　２０ １００

５０／　２０

５０／　２０

１００

１００

５０／　２０ １００

2

2

2

2

Ａ

Ａ

Ａ

４

５

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００2

2

2

６

7

8

４

3

５０／　２０ １００2Ａ

Ａ

Ａ

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００2

2

2Ａ１

C

Ａ

Ａ

Ａ

1

2

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００2

2

2

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

５０／　２０ １００

５０／　２０

５０／　２０

１００

１００

５０／　２０ １００

2

2

2

2

Ａ

Ａ

Ａ

４

５

６

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００

５０／　２０ １００2

2

2

530

820

600

1000

1000

444

545

1300

1300

1500

800

1000

344

800

1300

Ｋ －１
（ 警報盤－埋込型）

Ｘ 　 ５～１ ０ ，予　 　 　備

Ｘ 　 １ ，高圧受変電設備　異常

Ｘ 　 ４ ，合併処理槽異常

Ｘ 　 ３ ，発電機　故障

Ｘ 　 ２ ，発電機　起動

警報表示窓（ １０窓）

パナソニック　ＢＲＮＦ１ １ ０ 　相当品

イベント用電源盤

１ φ ３ Ｗ

１４゜
３ＰＭＣＢ

50/30

ＳＰＤクラスⅡ
Ｌ Ｔ－２Ｔ ２Ｈ

ＥＤ

Ｔ ＯＴ ＡＬ≒　６．０ＫＶＡ

※下部に５０Φの開口部ｘ ５ヶ所付き

（ 露出型）

11
Ｌ

ＴＯＴ ＡＬ≒　４．０ＫＶＡ

１ φ ３ Ｗ

１４゜
３ＰＥＬＢ

50/30

Ｌ －２
（ 埋込型）

図書室
3
Ｌ

ＳＰＤクラスⅡ
ＬＴ－２Ｔ ２Ｈ

Ｔ ＯＴ ＡＬ≒　６．９ＫＶＡ

１ φ ３ Ｗ

２２゜
３ＰＥＬＢ

50/50

ＥＤ

阿保地区市民センター
4
Ｌ

Ｌ －３
（ 埋込型）

ＴＯＴ ＡＬ≒　２．５ＫＶＡ

１ φ ３ Ｗ

１４゜
３ＰＥＬＢ

50/30

ＳＰＤクラスⅡ
ＬＴ－２Ｔ ２Ｈ

ＥＤ

2
ＬＧ

C

CC

ＳＰＤクラスⅡ
Ｌ Ｔ－２Ｔ ２Ｈ

ＥＤ

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

11月12日

設
　
計



係　員日付．

E-05
ｍ／ｍ

Ａ１版１／１００
Ａ３版１／２００

伊賀市阿保地内№

令和２年

盤名称 結　 　 線　 　 図 電圧回路番号 制御方式
ＭＣＢＥＬＢ （ Ｖ ）Ｐ ＡＦ／ＡＴ

分岐開閉器 負荷容量（ Ｖ Ａ ）

照　 明 その他
備　 　 　 考

ｺﾝｾﾝﾄ

Ａ

ＷＨＭ

Ｒ・ Ｒｙ 　×１

ＣＯＳ
ＴＭ

ＡＳ

Ａ

ＣＯＳ
Ｒ Ｇ

Ａ

ＴＭ

ＣＯＳ
Ｒ Ｇ

Ａ

インターロック

Ｒ Ｇ

（ 停電補償付き）

電磁接触器３ヶ
スターデルタ始動

ＣＯＳ

Ａ

Ｒ Ｇ

（ 遠方，切，手）

（ 遠方，切，手）

（ 自，切，手）

（ 自，切，手）

積算電力計（ 本工事）

５２

５２

５２

５２

５２

Ａ

（ 停電補償付き）

２４Ｈタイマー

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

２４Ｈタイマー

交互 ＷＬ
Ｒｙ Ｒｙ

ＨＨ ＨＬ ＬＨ Ｌ Ｌ

ＣＯＳ

ＢＺ

Ｔ Ｓ

Ｒ
Ｌ

Ａ

Ａ

Ｒ Ｇ

Ｒ Ｇ ＣＯＳ×２

（ ＮＯ１，ＮＯ２）（ 自，切，手）

５２

５２

Ｋ

受水槽電極４Ｐ

受水槽電極４Ｐ

高架水槽電極５Ｐ

受水槽電極４Ｐ

トランス

フル２線式リモコン

伝送ユニット

フル２線式リモコン

リレー制御ユニット

フル２線式リモコン

Ｌ

２Ｐ１５Ａ×２．ＥＴ
（ 盤内取付）

Ｍ－１

回路番号制御方式
ＭＣＢＥＬＢ Ｐ ＡＦ／ＡＴ

分岐開閉器
備　 　 　 考電圧

（ Ｖ ）

負荷容量

（ ｋ ｗ）
負荷名称

低温暖房－Ａ ５０／　３０3 200 空調室外機 ＰＡＣ－１

低温暖房－Ａ ５０／　３０3 200 空調室外機 ＰＡＣ－１

低温暖房－Ａ ５０／　３０3 200 空調室外機 ＰＡＣ－１

低温暖房－Ａ 3 200 空調室外機 ＰＡＣ－１

低温暖房－Ａ 空調室外機 ＰＡＣ－3

低温暖房－Ａ 3 200 空調室外機 ＰＡＣ－3

５０／　３０

５０／　３０

低温暖房－

低温暖房－

低温暖房－

Ａ

Ａ

Ａ

3

3

2

200

200

200

空調室外機 ＰＡＣ－6

空調室外機 ＰＡＣ－7

空調室外機 ＰＡＣ－8

Ａ

３０／　１５

３０／　１５

３０／　１５

3 200５０／　３０

3 200５０／　３０

電気設備　盤類結線図－３

３ φ ３ Ｗ

１００゜
３ＰＥＬＢ

２２５／１７５1
Ｍ

３ φ ３ Ｗ

2
Ｍ

低温暖房－Ａ 3 200 空調室外機 ＰＡＣ－5３０／　１５

Ａ 3 200５０／　３０

低温暖房－Ａ ５０／　３０3 200 空調室外機 ＰＡＣ－2

低温暖房－Ａ ５０／　３０3 200 空調室外機 ＰＡＣ－2

ＳＰＤクラスⅡ
ＬＴ－２Ｔ ２Ｈ

ＥＤ

Ｔ ＯＴ ＡＬ＝２４．０１３（ ３６．２１） ｋ ｗ

3. 67

3. 67

3. 67

3. 67

3. 49

0. 59

0. 875

0. 888

3. 49

5. 12

5. 12

5. 12

5. 12

5. 23

5. 23

2. 05

1. 53

1. 69

C

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

低温暖房－５０／　３０3 200 空調室外機 ＰＡＣ－4

低温暖房－５０／　３０3 200 空調室外機 ＰＡＣ－4

低温暖房－５０／　３０3 200 空調室外機 ＰＡＣ－4

低温暖房－５０／　３０3 200 空調室外機 ＰＡＣ－4

Ａ 3 200５０／　３０

C

６０゜

ＳＰＤクラスⅡ
Ｌ Ｔ－２Ｔ ２Ｈ

ＥＤ

３ＰＥＬＢ

100/75

３ＰＥＬＢ

100/100

0. 875

3. 67

3. 67

1. 53

5. 12

5. 12

2. 55

2. 55

2. 55

2. 55

3. 75

3. 75

3. 75

3. 75
ＴＯＴ ＡＬ＝１０．２（ １５．０） ｋ ｗ

Ｔ ＯＴ ＡＬ＝８．２１５（ １１．７７） ｋ ｗ

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

（ 屋外防雨型）

11月12日

設
　
計



係　 員

ｍ／ｍ

NS伊賀市阿保地内

日付．

E-06

№

令和２年

電気設備　 発電機仕様書・ 外観図

電　 　 　 圧 Ｖ

ｋ ＶＡ出　 　 　 力

２ １ ０ ／１ ０ ５

３ ０ ． ０

ディ ーゼル

発　 電　 機

燃　 焼　 方　 式

Ａ

ｍｉ ｎ

ラジェ－タ冷却

立形水冷４ サイクル

１ 相３ 線φ

ｍｉ ｎ

電　 　 　 流

周　 波　 数

回　 転　 数

相　 　 　 数

極　 　 　 数

力　 　 　 率

励　 磁　 方　 式

形　 　 　 式

出　 　 　 力

回　 転　 数

気　 筒　 数

冷　 却　 方　 式

Ｈｚ

１ ０ ０

６ ０

－１

－１

ｋ Ｗ

１ ４ ３

３ ６ ０ ０

２

３ ６ ０ ０

４

ブラシレス

直接噴射式

４ ４ ． ９

エンジン
燃　 　 　 料　 　 　 油 軽　 　 　 油

Ｐ

％

項　 　 　 　 　 　 目 警報表示灯 警　 　 報

○

○

○

○

外部信号主回路遮断
機　 　 関
自動停止

○

○

○

－
－

保　 安　 警　 報　 装　 置

○ ○ ○○

○ ○ ○○

○ ○ ○ －

○ ○ ○○

過回転

過電流

潤滑油油圧低下

冷却水温度上昇

始動渋滞

緊急停止

（ 一括信号）

○

排風
吸気

排気出口
６５Ａ

監視窓

６５４
６ ５ ４

1
2
0
2

5
0
0

1
7
0
2

1
0
0

45 1310 45

1400

2200

390 1420 390

４－φ２０穴 燃料タンクドレン

158

1
5
3
0

乾燥質量約　８ ６ ５ ｋ ｇ

整備質量約１０ ４ ２ ｋ ｇ

84G F A
～

V
～

７ セグメント Ｌ ＥＤ　 デジタル表示（ 切替式）
ECU

MCCB-G1

83G 83R

TC

4-8

ECU

4-7

6-5

51

AS

充電器回路

YL

XL

27R

AVR
K

J

EX GS

RELAY UNI T

RELAY UNI T

MX2 83X
83G83R

MX1

Y

R
E
L
A
Y
 
U
N
I
T A-6 A-2

RELAY UNI T

MR2

C-16C-15 C-14 C-13

83X

CT1

A
3

A
1

A
2

A
4

5-1 5-26-96-7

A
5V

CT2
TCR R

N

S
N

U

U2 U1 V

VU

VU

V

O

U

KJ

53XR B-5

B-4

XF

（ ３Ａ）

D
P

N

負荷電源

83R

商用電源

83G

負荷商用
負荷発電

523

522

521

X

Y

O1

R

S

O2

X

２ １ ０ ／１ ０ ５ Ｖ
３ ０ ｋ ＶＡ

３ ６ ０ ０ ｍｉ ｎ－１

４ ４ ． ９ ｋ Ｗ

結　 線　 図53

MY2-D

PS

ECU

N

3-2 3-1

消防法認定品　

Ｖ－ＡＨ

半導体式全自動充電

セルモータによる電気始動式

ポンプによる強制循環式

充　 電　 器

そ　 の　 他

充　 電　 方　 式

バッテリー容量

セルモーター容量

始　 動　 方　 式

潤　 滑　 方　 式

ＤＣ１ ２ －２ ４

Ｖ－ｋ Ｗ ＤＣ１ ２ －２ ． ３

屋外低騒音型　 ≒８５ｄ Ｂ（ Ａ） ａ ｔ １ｍ

燃　 料　 持　 時　 間 ｈ ｒ 17. 5(-5%)

ヤンマー－ＡＰ４５Ｃ相当品

Ｌ燃　 料　 タ　 ン　 ク １ ９ ８

Ｌ ／ｈ ｒ燃　 料　 消　 費　 量 11. 3(+5%)

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

一般標準仕様仕　 　 　 様

設
　
計

11月12日



係　員日付．

ｍ／ｍ

令和２年

E-07
Ａ１版１／１５０
Ａ３版１／３００

伊賀市阿保地内№

電気設備　配置図

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

６００×　６００×　９００Ｈ－６００φ（ Ｓ８Ｋ）

記　号 ハンド ホール寸法

（ Ｓ８Ｋ）９００×　９００×　９００Ｈ－６００φ

H1-9

H2-9

中電柱
５９カ１１５

中電柱
５９カ１０７

高圧ケーブル等地中埋設配管

引込み（ 電力会社） ３φ３Ｗ６６００Ｖ－６０Ｈｚ

　〃　（ 電話会社） 電話・ ＣＡＴ Ｖ

引込みコンクリート柱（ １２－１９－５００ｋ ｇ ） 装柱材料、一方支線、根架等一式

柱上ＳＯＧ７．２ＫＶ２００Ａ（ 方向性付） ，ＰＣｘ ３，Ｌ Ａ８．４ＫＶｘ ３取付け

H1-9H2-9

Ｅ（ Ｌ Ａ）ＥＡ

H2-9

H1-9

Ｅ１４゜ （ ＶＥ１６） ｘ ２

Ｈ

１

ＧＲ

１

５０

ヨビ

TV

30

TEL

30 ×２

×２

５０

ヨビ

TV

30

TEL

30 ×２

×２

総合防災盤図参照 Ｌ－１

以降平面図参照

１

Ｍ

２

Ｍ

５０

ヨビ

1

Ｌ Ｌ

２ １

ＬＧ

80

ヨビ

１

Ｋ

2

Ｋ

1

Ｇ

公用車

ｼｬｯﾀー

3,000

掲示板 自転車置場
公用車

6

植込
植込

スロープ３

ス
ロ
ー
プ
２

ポーチ

水勾配
２％

3
0,
5
0
0

バス停

植込
30,000

5
,
0
00

植込
ケ゛ ート壁 ケ゛ ート壁

植込

支所サイン

ゴミ集積庫

ﾊ゙ﾘｶー

アスＡアスＢ

アスＡ アスＢ

アスＢ アスＢ

アスＢアスＢ

アスＢ

アスＢﾊ゙ ﾘｶー
ﾊ゙ ﾘｶー

ﾊ゙ ﾘｶー

３５ ．３ ８ｍ2

Ｕ３ ０ ０

アスＢ

2,952

Ｕ
１
８
０

Ｕ
１
８
０

アスＢ

22,840
Ｌ型側溝２５ ０

17,380

13,680
3,290

Ｌ型側溝２５ ０
6,680

5,000 5,710

Ｌ型側溝２５ ０

横断側溝３００
横断側溝３０ ０

横断側溝３０ ０

Ｌ型側溝２５ ０

ＰＵ側溝（ ＰＵ３－３ ０ ０ Ｂ）
ＰＵ側溝（ ＰＵ３－３ ０ ０ Ｂ）

自由勾配側溝（ ３ ０ ０×５０ ０ ）

ガードパイプ　Ｈ＝８０ ０

ガードパイプ　Ｈ＝８０ ０
ガードパイプ　Ｈ＝８０ ０

メ
ッ
シ
ュ
フ
ェ
ン
ス
Ｈ
＝
９
０
０

メ
ッ
シ
ュ
フ
ェ
ン
ス
Ｈ
＝
１
５
０
０

目
か
く
し
フ
ェ
ン
ス
　
Ｌ
Ｖ
－
１
８
０
０

6
,
3
3
0

3
5
,
7
7
0

2
7
,
60
0

Ｕ
字
溝
１
種
（
Ｐ
Ｕ
１
－
１
８
０
）

Ｕ
字
溝
１
種
（
Ｐ
Ｕ
１
－
１
８
０
）

1
9
,
4
0
0

4
6
,
7
5
0

Ｕ字溝（ ＰＵ１－３ ０ ０ Ｂ）

目かくしフェンス　ＬＶ－１８ ０ ０

18,330

18,330

Ｂ
Ｏ
Ｘ
２
０
０
０
×
１
７
０
０

屋外型キュービクル
高圧受変電設備

屋外型
発電機設備

H2-9

Ｅ６０゜ （ ＶＥ２２）

ＥＤ

Ｅ６０゜ （ ＶＥ２２）

ＥＢ ＥＡ

H1-9

Ｅ６０゜ （ ＶＥ２２）

Ｌ－２

Ｌ－３

Ｌ

4 2

ＬＧ

５０

ヨビ

3

Ｌ

１

Ｍ

２

Ｍ

５０

ヨビ

1

Ｌ Ｌ

２ １

ＬＧ

80

ヨビ

Ｌ

4 2

ＬＧ

５０

ヨビ

3

Ｌ

１

Ｋ

2

Ｋ

１

Ｍ

２

Ｍ

５０

ヨビ

1

Ｌ Ｌ

２ １

ＬＧ

80

ヨビ

Ｌ

4 2

ＬＧ

５０

ヨビ

3

Ｌ

１

Ｋ

2

Ｋ

2

Ｇ

2

Ｋ

H2-9

H

ﾊ゙ﾘｶー

計画建築物

植込

植込

駐車場南側

ス
ロ
ー
プ
１

丸庭

植込

30,000

ﾊ゙ ﾘｶー

アスＡアスＢ

アスＡ アスＢ

アスＢ

石碑移設

ガードパイプ　Ｈ＝８０ ０

ＰＵ側溝（ ＰＵ３－３ ０ ０ Ｃ）ＰＵ側溝（ ＰＵ３－３ ０ ０ Ｃ）自由勾配側溝（ ３ ０ ０×４０ ０ ）

8,500 6,250

7,500
1,000

5,670

24,950

24,950

11,390

11,390

1,260

1,260

グラウンド

6,220

4
2
,
0
8
5

15,321
2,061

20,009
2,828

設
　
計

11月12日



係　員日付．

E-08
ｍ／ｍ

NS伊賀市阿保地内№

令和２年

電気設備　幹線系統図・ 配線リスト表

引込み（ 電力会社） ３φ３Ｗ６６００Ｖ－６０Ｈｚ

引込みコンクリート柱（ １２－１９－５００ｋ ｇ ） 装柱材料、一方支線、根架等一式

柱上ＳＯＧ７．２ＫＶ２００Ａ（ 方向性付） ，ＰＣｘ ３，Ｌ Ａ８．４ＫＶｘ ３取付け

Ｎ 　 Ｐ Ｎ 　 Ｐ Ｎ 　 Ｐ Ｎ 　 Ｐ

Ｈ２－９Ｈ２－９Ｈ２－９ Ｈ１－９

Ｌ－２ Ｌ－３

Ｈ２－９

１

Ｍ

２

Ｍ

１

Ｍ

２

Ｍ

５０

ヨビ

1

Ｌ Ｌ

２ １

ＬＧ

80

ヨビ

１

Ｋ

2

Ｋ

Ｈ

１

ＧＲ

１
1

Ｇ

2

Ｇ

2

Ｋ

屋外型キュービクル
高圧受変電設備

屋外型（ １Φ３０ｋ ＶＡ）
発電機設備

1FL

RFL

１

Ｍ

２

Ｍ

５０

ヨビ

1

Ｌ Ｌ

２ １

ＬＧ

80

ヨビ

Ｌ

4 2

ＬＧ

５０

ヨビ

3

Ｌ

１

Ｋ

2

Ｋ

幹 線 系 統 図

５０

ヨビ

１

Ｍ

２

Ｍ

1

Ｌ Ｌ

２ １

ＬＧ

80

ヨビ

１

Ｋ

2

Ｋ

Ｌ

4 2

ＬＧ

５０

ヨビ

3

Ｌ

幹 　 線 　 リ 　 ス 　 ト 　 表

幹　線　ＮＯ 負　荷　名　称 起　　　点 配線サイズ

キュ－ビクル 引　込　柱 ６ｋ Ｖ　ＣＥ－Ｔ 　３８°

ＧＲＹ ＣＥ　５．５°－２Ｃ

ＦＥＰ８０

Ｆ ＥＰ３０

キュ－ビクル 警報盤（ 総合防災盤） ＣＥＥ　２°－２Ｃ ＦＥＰ３０

発電機 警報盤（ 総合防災盤） ＣＥＥ　２°－４Ｃ ＦＥＰ３０

キュ－ビクル

キュ－ビクル ＣＥ－Ｔ 　１００° ＦＥＰ８０Ｌ－１

キュ－ビクル

ＣＥ－Ｔ 　　２２°

Ｌ－２

（ 図書室）

キュ－ビクル

キュ－ビクル

Ｍ－１

Ｍ－１

ＣＥ－Ｔ 　１００°

ＣＥ－Ｔ 　　６０° ＦＥＰ８０

Ｌ－１ キュ－ビクル

Ｌ－１ キュ－ビクル ＣＥ－Ｔ 　　６０°

キュ－ビクル
Ｌ－３

（ 阿保地区市民センター）

キュ－ビクル
Ｌ－３

（ 阿保地区市民センター）

Ｆ ＥＰ３０

Ｆ ＥＰ３０ＣＥ－Ｔ 　　１４°

ＦＥＰ５０

Ｆ ＥＰ８０

ＣＥ－Ｔ 　　６０° ＦＥＰ８０

発電機 キュ－ビクル ＣＥ－Ｔ 　　６０°Ｅ２２° ＦＥＰ８０

ＣＥ－Ｔ 　　６０° ＦＥＰ８０発電機キュ－ビクル

備　　　　　　考
配　管

地　中 インペイ

ＦＥＰ８０ （ Ｅ７５）

（ Ｅ６３）

Ｈ

１

ＧＲ

１

1

Ｇ

2

Ｇ

3

Ｌ

Ｌ

4

2

ＬＧ

Ｌ

２

1

Ｌ

１

ＬＧ

１

２

Ｍ

Ｍ

１

Ｋ

2

Ｋ

幹　線　ＮＯ 負　荷　名　称 起　　　点 配線サイズ 備　　　　　　考
配　管

地　中 インペイ

ＦＥＰ５０

ＦＥＰ８０　　　Ｃ

　　　Ｃ

引き込み点（ 引き込み柱）

引き込み点（ 引き込み柱）

ＦＥＰ３０　　　Ｃ

ＦＥＰ３０　　　Ｃ総合防災盤

30

TEL

TV

30

80

ヨビ

５０

ヨビ

総合防災盤 電話

CATV

ＣＥ－Ｔ 　　１４°

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

設
　
計

11月12日
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0

Y1
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ADAW

衝立

ﾍ゙ ﾝﾁ

ホール
湯沸サーヒ゛ ス

多目的スペース

受付カウンター

地域包括支援センター

行政機能
SS

相談室

南廊下

図書室

会議室１会議室２

机椅子庫

会議室３

阿保地区市民センター

倉庫１

倉庫２

事務室

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

ﾍ゙ﾝﾁ

係　員日付．

E-09
ｍ／ｍ

Ａ１版１／１００
Ａ３版１／２００

伊賀市阿保地内№

令和２年

電気設備　幹線・ 動力設備図

配管・ 配線 台数

５．５°－４ＣＣＶ （ ＨＩ ２８） 4

2５．５°－４ＣＣＶ （ ＨＩ ２８）

2５．５°－４ＣＣＶ （ ＨＩ ２８）

4５．５°－４ＣＣＶ （ ＨＩ ２８）

1５．５°－４ＣＣＶ （ ＨＩ ２８）

1３．５°－３ＣＣＶ （ ＨＩ ２８）

1５．５°－４ＣＣＶ （ ＨＩ ２８）

1５．５°－４ＣＣＶ （ ＨＩ ２８）

ＥＤ

Ｅ８゜ （ ＶＥ１６）

ＥＤ

Ｌ－２

Ｅ８゜ （ ＶＥ１６）

Ｌ－３

以降配置図参照

3

Ｌ

Ｌ

4 2

ＬＧ

５０

ヨビ

開閉器

容量
低温暖房

3P30A

3P30A

3P30A

3P30A

3P15A

2P15A

3P15A

3P15A

以降配置図参照

280

2,720

3,000

X4

2
00

2
80

6
,5
20

Y4

Y5

2,
85
0

2,
00
0

2
,1
5
0

1,
87
0

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

ＷＣ通路
掃除具入

更衣室１

更衣室２

通路

PS

書庫・ 倉庫

休憩室２

自販機置場

ﾍ゙ﾝﾁ

申請台

申請台

風除室ポーチ

IH

多目的ＷＣ
ﾍ゙ ﾋ゙ ﾙーー ﾑ

守衛室

授乳室
カウンター

専用機器容量表（ 参考）

記　号
１φ２００Ｖ ３φ２００Ｖ

電気容量（ ｋ ｗ）
名　　称

空調室外機ＡＣＰ－１ 5. 123. 67

　　〃ＡＣＰ－２ 5. 123. 67

　　〃ＡＣＰ－３ 5. 233. 49

　　〃ＡＣＰ－４ 3. 752. 55

　　〃

　　〃

ＡＣＰ－５ 1. 530. 875

2. 050. 59

1. 690. 888

1. 530. 875

　　〃ＡＣＰ－７

　　〃ＡＣＰ－８

合併処理槽制御盤（ 機械設備工事）

ＡＣＰ－６

ＥＤ

Ｅ３８゜ （ ＶＥ２２）

総合防災盤図参照 Ｌ－１

Ｐ．ＢＯＸ
６００ｘ ６００ｘ ４００ 1

Ｌ Ｌ

２ １

Ｌ Ｇ

80

ヨビ

１

Ｋ

2

Ｋ

５０

ヨビ 警報　ＣＥＥ　２°－２Ｃ（ ＰＦ ２２）

SS

30,000

280 9,420 12,000 8,020

3,220 1,200 200

3,500 3,700 3,700 4,000 7,000 3,600 1,500

280

X2 X3X1Xp

4,000

外倉庫

宿直室

ﾍ゙ ｯﾄﾞ

女子ＷＣ
男子ＷＣ

休憩室１

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

X3X2

9,420 12,000

6
,5
20

2
80

Y4

Y5

X1

280

ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ

市民 市民

内部に１００Ｖコンセント×５ケ

ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ
１ １ １ １ ２ ２５ ４ ４ ７８

４４ ３ ３９ ９ １０ １０１０ １０６

図書 図書図書 市民 市民

ＡＣＰ

ＥＤ

Ｅ３８゜ （ ＶＥ２２）

屋外でのイベント用電源盤

Ｐ．ＢＯＸ（ ｗｐ ） ＳＵＳ
６００ｘ ６００ｘ ４００

Ｐ．ＢＯＸ
６００ｘ ６００ｘ ４００

Ｍ－１ 天井収納ハシコ゛

１

Ｍ

２

Ｍ

１

Ｍ

２

Ｍ

１φ　ＣＥ－Ｔ 　１４°Ｅ５．５°（ ＦＥＰ３０）

Ｅ３８°（ Ｅ２５）

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

ATM

PS

PS

消火器ＢＯＸ

PSPS

消火器ＢＯＸ消火器ＢＯＸ

天井収納ハシコ゛

電気錠

サーバ ー室

コヒ゜ ー室

設
　
計

11月12日



係　員日付．

ｍ／ｍ

Ａ１版１／１００
Ａ３版１／２００

令和２年

E-10 電気設備　照明器具姿図

伊賀市阿保地内№

パナソニック　ＬＧＢ５ ０ ２ ６ ８－ＬＥ１ 　相当品パナソニック　ＬＧＢ８ ７ ０ ３ ６ Ｚ　相当品 パナソニック　ＬＧＳ３ ０ ２ ０Ｖ－ＬＥ１ 　相当品 パナソニック　ＬＧＢ５ ０ ２ ７ ０－ＬＥ１　相当品

温白色（ ３ ５ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ３

器具光束２２２ ４ ｌ ｍ、消費電力１９．８Ｗ、電圧１０ ０Ｖ

天井直付型・ 壁直付型・ 据置取付型、拡散タイプ

（ ホワイト ） 、カバー（ 乳白つや消し） 付

送り用端子台付

電球色（ ２ ７ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ３

器具光束２６７ ５ ｌ ｍ、消費電力２４．７Ｗ、電圧１０ ０Ｖ

天井直付型・ 壁直付型・ 据置取付型、拡散タイプ

（ ホワイト ） 、カバー（ 乳白つや消し） 付

送り用端子台付

電球色（ ２ ７ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ３

器具光束１６０ ５ ｌ ｍ、消費電力１４．９Ｗ、電圧１０ ０Ｖ

天井直付型・ 壁直付型・ 据置取付型、拡散タイプ

（ ホワイト ） 、カバー（ 乳白つや消し） 付

送り用端子台付

パナソニック　ＸＬＸ４ ２ ０ＮＥＮＴ－ＬＥ９　相当品

本体： 鋼板（ 白色粉体塗装）

ライトバー（ カバー） ： ポリカーボネート （ 乳白）

光源寿命４００ ０ ０時間（ 光束維持率８５％）

昼白色（ ５ ０ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ３

電源装置はライトバー側に内蔵

本体： 鋼板（ 白色粉体塗装）

ライトバー（ カバー） ： ポリカーボネート （ 乳白）

光源寿命４００ ０ ０時間（ 光束維持率８５％）

昼白色（ ５ ０ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ３

電源装置はライトバー側に内蔵

本体： 鋼板（ 白色粉体塗装）

ライトバー（ カバー） ： ポリカーボネート （ 乳白）

光源寿命４０ ０ ０ ０時間（ 光束維持率８５％）

昼白色（ ５ ０ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ３

電源装置はライトバー側に内蔵

Ｌ ＥＤ－直付型４０形

６９００ ｌ ｍ－４３．１Ｗ－１６０．０　 ｌ ｍ／Ｗ

Ｐ

電球色（ ２ ７ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ０
器具光束２５９ ｌ ｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１０ ０Ｖ
上下面開放型、ツマミネジ方式、プルスイッチ付
（ ホワイト ）
Ｗ＝１１ ０ 　Ｈ＝１１ ０ 　出しろ１１ ０

電球色（ ３ ５ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ３

集光タイプ、壁面・ 天井面・ 据置取付専用
セード： アルミダイカスト （ ブラック）
可動範囲上下９０度、回転方向３６０度

パナソニック　ＬＧＢ５ ０ ２ ７ ４－ＬＥ１ 　相当品パナソニック　ＬＧＷ７５ ０ ０ ０ Ｚ　相当品

電球色（ ２ ７ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ０

器具光束１２０ ｌ ｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１０ ０Ｖ

防雨型、ネジ方式

枠： アルミダイカスト （ オフブラック）

パネル： 強化ガラス（ 乳白）

パナソニック　ＸＬＸ４ ６ ０ＮＥＮＴ－ＬＥ９　相当品

Ｌ ＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

５８５ ｌ ｍ－７．３Ｗ－８０．１　 ｌ ｍ／Ｗ

Ｑ

パナソニック　ＬＲＤ３ １ ０ １ＶＬＥ１ 　相当品

温白色（ ３ ５ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ３

器具光束５８ ５ ｌ ｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１０ ０Ｖ

拡散タイプ、高気密ＳＢ形、防湿型・ 防雨型

枠： アルミ （ ブラックつや消し）

埋込穴φ１０ ０

電圧１０ ０～２４ ２Ｖ

昼白色、５０ ０ ０Ｋ、Ｒａ ７ ０ 、全周配光タイプ

本体： アルミダイカスト （ ミディアムグレーメタリック）

グローブ： （ 乳白）

光源寿命６万時間（ 光束維持率７０％）

上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ ｋ Ｖ、耐風速６０ｍ

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付

パナソニック　ＮＮＹ２ ２ ５ ２ ６ ＬＦ９ 　相当品

S ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当＋ポール４５００Ｈ

４２５０ ｌ ｍ－６０Ｗ－７０．８　 ｌ ｍ／Ｗ

６ ０ ０Φ

防雨型、ネジ方式

ポール： ステンレス（ オフブラック）

グローブ： アクリル（ 乳白）

ガード： アルミダイカスト （ オフブラック）

電球色（ ２ ７ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ０

幅φ８４ ・ 地上高８０ ０

１２０ ｌ ｍ－４．３Ｗ－２７．９　 ｌ ｍ／Ｗ

T ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエント ランスライト ＸＬＧＥ５ ３ ２ＢＨＺ　相当品

ＧＬ

単体配置

パナソニック　ＮＮＦＢ９ ０ ６ ０ ５ Ｊ 　相当品 パナソニック　ＮＮＦＢ９ １ ６ ０ ５ Ｊ 　相当品

保守率： ０．９ ２ Ｋ０ １ ４ ３ ７ ７ ９ 保守率： ０．９ ２ Ｋ０ １ ４ ３ ７ ８ ０

パナソニック　ＮＮＦＢ９ ３ ６ ０ ５ Ｊ 　相当品

保守率： ０．９ ２ Ｋ０ １ ４ ３ ７ ７ ５

2.1m2.4m2.6m3.0m4.0m5.0m6.0m

5.4 5.9 6.3 6.9 7.9 8.7 6.4単体配置 Ａ１Ａ１Ａ１単体配置

器具取付高さ 器具取付高さ 器具取付高さ2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m

4.2 4.6 4.7 4.9 3.3

2.1m 2.4m 2.6m 3.0m

3.8 4.0 4.0 2.8

レンズ： ガラス、カバー： 鋼板： （ クールホワイトつや消し仕上）

電圧： １ ０ ０～２４ ２Ｖ、蓄電池： ニッケル水素電池

点検スイッチ付、自己点検スイッチ付

充電モニタ（ 緑） 付、リモコン： ＦＳＫ９ ０ ９ １ ０Ｋ

φ１０ ０低天井・ 小空間用（ ～３ｍ） 、３ ０分間タイプ

ＬＥＤ内蔵、非常時・ 非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

レンズ： ガラス、カバー： 鋼板： （ クールホワイトつや消し仕上）

電圧： １ ０ ０～２４ ２Ｖ、蓄電池： ニッケル水素電池

点検スイッチ付、自己点検スイッチ付

充電モニタ（ 緑） 付

φ１０ ０低天井・ 小空間用（ ～３ｍ） 、３ ０分間タイプ

ＬＥＤ内蔵、非常時・ 非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

レンズ： ガラス、カバー： 鋼板： （ クールホワイトつや消し仕上）

電圧： １ ０ ０～２４ ２Ｖ、蓄電池： ニッケル水素電池

点検スイッチ付、自己点検スイッチ付

充電モニタ（ 緑） 付

φ１０ ０中天井用（ ～６ｍ） 、３ ０分間タイプ

ＬＥＤ内蔵、非常時・ 非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

ア ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付 ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付 ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

非常灯評定番号－ＬＡＬＥ－００４ 非常灯評定番号－ＬＡＬＥ－００４ 非常灯評定番号－ＬＡＬＥ－００６ K1-LRS11-3K1-LRS11-2K1-LRS11-1

イ ウ

パナソニック　ＦＦ９ ０ ０ ２ ４Ｋ　相当品

定格周波数： ５ ０／６０Ｈｚ

充電モニタ付

型式認定番号： Ｓ１ １Ａ－２１

信号回路定格容量： 誘導音信号出力・ 点滅信号出力（ ＤＣ２ ４Ｖ合計２Ａ）

消費電力： １ ３Ｗ（ 最大負荷接続時１６７Ｗ）

電源電圧： １ ０ ０Ｖ

エ 誘導灯信号装置（ 誘導音＋点滅用　１回路用）

ＬＥＤ－直付型４０形

４０００ ｌ ｍ－２５Ｗ－１６０．０　 ｌ ｍ／Ｗ

Ｏ

ＬＥＤ－直付型２０形

１６００ ｌ ｍ－１１．６Ｗ－１３７．９　 ｌ ｍ／Ｗ

Ｕ Ｖ

Ｒ

センサ付

パナソニック　ＬＧＷＣ８０ ３ ６ ０－ＬＥ１　相当品

点灯照度調整機能付

器具光束４６０ ｌ ｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１０ ０Ｖ

電球色（ ２ ７ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ３

拡散タイプ、防雨型

カバー： アクリル（ 乳白）

本体： プラスチック（ ホワイト ）

ツマミネジ方式、Ｎａ Ｐｉ Ｏｎ ・ 明るさセンサ付

パナソニック　ＬＧＷ８０ ３ ６ ０－ＬＥ１ 　相当品

拡散タイプ、防雨型

Ｌ ＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

４６０ ｌ ｍ－７．１Ｗ－６４．７　 ｌ ｍ／Ｗ

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

４６０ ｌ ｍ－６．１Ｗ－７５．４　 ｌ ｍ／Ｗ

電球色（ ２ ７ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ３

カバー： アクリル（ 乳白）
本体： プラスチック（ ホワイト ）

パナソニック　ＸＬＸ４ ４ ０ＮＥＮＰ－ＬＥ９　相当品

パナソニック　直付ＸＬＸ２ １ ０ＮＥＮＪ ＬＥ９ 　相当品

本体： 鋼板（ 白色粉体塗装）

ライトバー（ カバー） ： ポリカーボネート （ 乳白）

光源寿命４００ ０ ０時間（ 光束維持率８５％）

昼白色（ ５ ０ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ３

電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　ＦＡ２ ０ ３ ３ ７ ＬＥ１＋ＦＫ２ ０ ０ ０ ０ 　相当品

一般型（ ２ ０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号： １ＡＭ１１ １ ‐ ３ ５ ４ ６

ＬＥＤ誘導灯コンパクト スクエア

Ｂ級・ ＢＬ形　片面型

壁・ 天井直付・ 吊下兼用型

オ ＬＥＤ　Ｂ級・ ＢＬ形　誘導音付点滅型誘導灯片面型

SH1-FBF20AF-BL

パナソニック　ＦＡ２ ０ ３ １ ２ ＬＥ１＋ＦＫ２ ０ ０ １ ６ 　相当品

一般型（ ２ ０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号： １ＡＭ１１ １－３２ ０ ９

ＬＥＤ誘導灯コンパクト スクエア

Ｂ級・ ＢＬ形　片面型

壁・ 天井直付型

キ ＬＥＤ　Ｂ級・ ＢＬ形　通路誘導灯片面型

ST1-FBF22-BL

パナソニック　ＦＡ１ ０ ３ １ ２ ＬＥ１＋ＦＫ１ ０ ０ ０ ０ 　相当品

一般型（ ２ ０分間）

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

型式認定番号： １ＡＳ１ １ １－３２ ０ ７

ＬＥＤ誘導灯コンパクト スクエア

Ｃ級　片面型

壁・ 天井直付型

カ ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

SH1-FBF20-C

Ｄ Ｆ G

パナソニック　ＬＧＤ１ １ ３ ０ Ｌ－ＬＥ１ 　相当品パナソニック　ＸＬＸ１ ６ ０ＵＥＮ－ＬＡ９　相当品

スクエア光源タイプ

本体： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

点灯ユニット （ カバー） ： ポリカーボネート （ 乳白）

光源寿命４００ ０ ０時間（ 光束維持率８５％）

昼白色（ ５ ０ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ３

Ｌ ＥＤ－埋込型　下面開放型　□４５０A

６５００ ｌ ｍ－４１．５Ｗ－１５６．６　 ｌ ｍ／Ｗ

ｉ Ｄシリーズ埋込型４０形　下面開放型　Ｗ１５０B

６６８０ ｌ ｍ－４３．１Ｗ－１５４．９　 ｌ ｍ／Ｗ

Ｃ ＬＥＤダウンライト　７５０形

７９７５ ｌ ｍ－５９．１Ｗ－１３４．９　 ｌ ｍ／Ｗ

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

４１０ ｌ ｍ－５Ｗ－８２．０　 ｌ ｍ／Ｗ

Ｅ ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＣ３ １ １ ０Ｄ　相当品

４２９９ ｌ ｍ－３２．３Ｗ－１３３．０　 ｌ ｍ／Ｗ

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当 ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

７７５ ｌ ｍ－７．３Ｗ－１０６．１　 ｌ ｍ／Ｗ ７９５ ｌ ｍ－７．３Ｗ－１０８．９　 ｌ ｍ／Ｗ

パナソニック　ＬＧＤ３ １ ０ ０Ｖ－ＬＥ１ 　相当品 パナソニック　ＬＧＤ３ １ ０ ０Ｎ－ＬＥ１　相当品

天井直付型、ソフト ターン方式、カチット Ｆ

竿縁天井取付アダプタ対応

カバー： アクリル（ 乳白つや消し）

リモコンで〈 １ ０ ０％～５％〉 調光、専用リモコン送信器同梱

昼光色（ ６ ２ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ３

Ｌ ＥＤブラケット　５０形電球１灯器具相当

２５９ ｌ ｍ－４．３Ｗ－６０．２　 ｌ ｍ／Ｗ

ＬＥＤスポットライト　１００形電球１灯器具相当

７１５ ｌ ｍ－７．４Ｗ－９６．６　 ｌ ｍ／Ｗ

I

パナソニック　ＸＮＤ７５ ６ １ ＳＮ－ＬＺ９　相当品パナソニック　ＸＬＸ４ ６ ０ ＰＥＮＴ－ＬＥ９　相当品

J KH

２２２４ ｌ ｍ－１９．８Ｗ－１１２．３　 ｌ ｍ／Ｗ

Ｌ Ｌ ＥＤ建築化照明　Ｌ＝１２００タイプ

１６０５ ｌ ｍ－１４．９Ｗ－１０７．７　 ｌ ｍ／Ｗ

ＬＥＤ建築化照明　Ｌ＝９００タイプＭ Ｎ ＬＥＤ－直付型４０形

２５００ ｌ ｍ－１６．３Ｗ－１５３．３　 ｌ ｍ／Ｗ

本体： 亜鉛鋼板
反射板： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）
ライトバー（ カバー） ： ポリカーボネート （ 乳白）
光源寿命４００ ０ ０時間（ 光束維持率８５％）
昼白色（ ５ ０ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ３ 、電源装置はライトバー側に内蔵

ＬＥＤ＜ワンコア（ ひと粒） タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプ
調光範囲（ 約５％～１０ ０％） 、５ ０ ０ ０Ｋ、Ｒａ ８ ５ 、拡散タイプ
光源遮光角１５度、電圧１０ ０－２４ ２Ｖ
光源寿命６００ ０ ０時間（ 光束維持率８０％）
反射板（ 上部） ： プラスチック（ ホワイト ）
反射板（ 下部） ： アルミ （ 銀色鏡面仕上）
枠： 鋼板（ ホワイトつや消し仕上） 、埋込穴φ１５０

電球色（ ２ ７ ０ ０Ｋ） 、高演色Ｒａ ９ ５
器具光束４１０ ｌ ｍ、消費電力５Ｗ、電圧１０ ０Ｖ
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形
枠： （ ホワイトつや消し）
埋込穴φ１００

昼白色（ ５ ０ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ３
器具光束７９５ ｌ ｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１０ ０Ｖ
拡散タイプ、高気密ＳＢ形
枠： アルミ （ ホワイトつや消し）
埋込穴φ１００

温白色（ ３ ５ ０ ０Ｋ） 、Ｒａ ８ ３
器具光束７７５ ｌ ｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１０ ０Ｖ
拡散タイプ、高気密ＳＢ形
枠： アルミ （ ホワイトつや消し）
埋込穴φ１００

２６７５ ｌ ｍ－２４．７Ｗ－１０８．２　 ｌ ｍ／Ｗ

ＬＥＤ建築化照明　Ｌ＝１５００タイプ

１２０ ｌ ｍ－４．３Ｗ－２７．９　 ｌ ｍ／Ｗ

ＬＥＤフットライト　４０形電球１灯器具相当

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）
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（ Ｆ ＥＰ５０）

注　配線図中特記なき配管配線は下記とする。

掘削深さは、ＧＬ－９００とする。

T

発電機設備

屋外型キュービクル
高圧受変電設備

植込
駐車場南側

植込

ケ゛ ート壁ケ゛ ート壁

Ｌ－１

6,220

4
2
,
0
8
5

15,321
2,061

20,009
2,828

設
　
計

11月12日
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消火器ＢＯＸ

PSPS

消火器ＢＯＸ消火器ＢＯＸ

天井収納ハシゴ

電気錠

係　員日付．

E-12
ｍ／ｍ

Ａ１版１／１００
Ａ３版１／２００

伊賀市阿保地内№

令和２年
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ADAW

PS

書庫・ 倉庫

衝立

ﾍ゙ ﾝﾁ

申請台

申請台

ポーチ

ホール
受付カウンター

地域包括支援センター

行政機能

南廊下

図書室

ﾍ゙ ﾝﾁ

ﾍ゙ ﾋ゙ ﾙーー ﾑ

掃除具入

授乳室

多目的ＷＣ

ＷＣ通路

電気設備　電灯照明設備図

宿直室

Ｌ－２

Ｌ－３

倉庫１

相談室

机椅子庫

会議室１

会議室２会議室３
阿保地区市民センター

更衣室２

コヒ゜ ー室

サーバ ー室

休憩室２

SS

守衛室

風除室

自販機置場
湯沸サーヒ゛ ス

ﾍ゙ ﾝﾁ

通路

多目的スペース

倉庫２

会議室１

A × 6

会議室２

A × 6

阿保地区市民センター

A × 5

倉庫２

N × 1

事務室

P × 3

会議室３

A × 6

図書室

B 20×

R

J

S
SS

S

S

S

S

S

３

３

３

S

A
×２

１２Ｌ

相談室

A × 1

倉庫１

N × 1

机椅子庫

N × 2

南廊下

G × 3

行政機能

A ×12

ポーチ

Q × 6

風除室

F × 6

R1 R2

ホール

G 9×

K × 2

1

1

1

2

2

2

R7

1

T1 1

S

2

1

R5

R9

R8

D × 6

G × 1

S S

1

C 20×

F 9×

T2 J

J

T2

H 2×

I 3×

R6

R3

R4

ア

ア ア

ウ

イ

イイ

ア

ウ
ウ ウ ウ

イア
ア

ア

イ

イ

1

１２Ｌ

ウ

ウ

ウ

5P
2. 0 2. 0

2. 0

2. 0

R10

2

注　配線図中特記なき配管配線は下記とする。

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

１．６－２Ｃ＋３Ｃ

１．６－３Ｃ＋３Ｃ〈 １Ｃ＝ＥＤ〉

１．６－２Ｃ＋３Ｃ〈 １Ｃ＝ＥＤ〉

１．６－２Ｃ

１．６－３Ｃ〈 １Ｃ＝ＥＤ〉

１．６－３Ｃ

１．６－２Ｃ＋２Ｃ

（ ＰＦ １６）

（ ＰＦ １６）

（ ＰＦ １６）

（ ＰＦ ２２）

（ ＰＦ ２２）

（ ＰＦ ２２）

（ ＰＦ ２２）

　〃 ２．０－３Ｃ〈 １Ｃ＝ＥＤ〉

２．０－２Ｃ

（ ＰＦ １６）

（ ＰＦ １６）

　〃 １．６－２Ｃ＋２Ｃ〈 １Ｃ＝ＥＤ〉 （ ＰＦ ２２）

ＥＥＦ

但し、二重天井内は、ケーブルコロガシとする。

　〃 ２．０－２Ｃ＋２Ｃ〈 １Ｃ＝ＥＤ〉 （ ＰＦ ２２）2. 0

ＡＥ １．２－５Ｐ （ ＰＦ ２２）5P

SS

30,000

280 9,420 12,000 8,020 280

3,220 1,200 200 2,720

3,500 3,700 3,700 4,000 7,000 3,600 1,500 3,000

280

X2 X3 X4X1Xp

4,000

4
80

13,100

X2 X3X1

280 9,420 12,000

6
,5
20

2
80

Y4

Y5

4
,0
80

室外機置場

外倉庫

女子ＷＣ
男子ＷＣ

休憩室１

ﾍ゙ ｯﾄﾞ

更衣室１S

３

書庫・ 倉庫

N × 8

女子ＷＣ

F

M

× 5

× 2

守衛室

O × 2

ベビールーム

F × 3

多目的ＷＣ

F × 2

外倉庫

N × 2

休憩室１・ ２

E × 2

サーバー室

O × 2

ＷＣ通路

F × 4

通路

F × 3

更衣室１・ ２

P × 2

コピー室

ＡＳ

男子ＷＣ

F

L

× 4

× 3

掃除具入

F × 1

O × 2

宿直室

E × 1

J

ア

R

UV

天井収納ハシコ゛

Ｌ－１

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

SK

K

事務室

設
　
計

11月12日



係　員
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Ａ１版１／１００
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日付．

E-13

伊賀市阿保地内№

令和２年
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Yp
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0

ADAW

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

更衣室２

通路

PS

書庫・ 倉庫

休憩室２

コヒ゜ ー室

サーバ ー室

自販機置場 衝立

ﾍ゙ ﾝﾁ

ﾍ゙ﾝﾁ

申請台

申請台

ポーチ

ホール
湯沸サーヒ゛ ス

IH

多目的スペース

カウンター

受付カウンター

地域包括支援センター

行政機能
SS

相談室

南廊下

図書室

机椅子庫

倉庫１

倉庫２

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

ﾍ゙ﾝﾁ

掃除具入

授乳室

多目的ＷＣ

ＷＣ通路

電気設備　防災用照明設備図

宿直室

Ｌ－１

守衛室

風除室

会議室１会議室２会議室３
阿保地区市民センター

ﾍ゙ ﾋ゙ ﾙーー ﾑ

ア ア

ウ

イイ

ア

ウ
ウ ウ ウ

ア

ア

イ

ウ

イ

エ

総合防災盤図参照

イ

オ

イ

キ

カ

カ

カ

ア

警報盤・ ＷＣ呼出し装置用電源
H

K

＝非常照明が点灯した時、床面の水平照度が１ｌ ｘ （ 蛍光灯の場合は２ｌ ｘ ） 以上の部分を示す。

　又、非常照明の無い居室は、告示第１４１１号により適用除外とした。

注１　配線図中特記なき配管配線は下記とする。
AE

ＡＥ １．２－２Ｃ （ ＰＦ １６）
AE

ＡＥ １．２－４Ｃ （ ＰＦ １６）

但し、二重天井内は、ケーブルコロガシとする。

注２　非常照明用配線図は、照明設備図参照とする。

２．０－３Ｃ〈 １Ｃ＝ＥＤ〉ＥＥＦ （ ＰＦ １６）

２．０－２ＣＥＥＦ （ ＰＦ １６）

２．０－２Ｃ （ ＰＦ １６）ＥＥＦ
ＡＥ １．２－４Ｃ （ ＰＦ １６）

ア

ウ

ウ

SS
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280 9,420 12,000 8,020 280

3,220 1,200 200 2,720
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X2 X3X1

280 9,420 12,000
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80

室外機置場

外倉庫

女子ＷＣ
男子ＷＣ

更衣室１

休憩室１

ﾐﾆｷｯﾁﾝ
ﾍ゙ ｯﾄﾞ

ア
オ

天井収納ハシコ゛

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

ATM

PS

PS

消火器ＢＯＸ

PSPS

消火器ＢＯＸ消火器ＢＯＸ

天井収納ハシコ゛

電気錠

事務室

設
　
計

11月12日



ATM

PS

PS

消火器ＢＯＸ

PSPS

消火器ＢＯＸ

天井収納ハシコ゛

電気錠

消火器ＢＯＸ

係　員日付．

E-14
ｍ／ｍ

Ａ１版１／１００
Ａ３版１／２００

伊賀市阿保地内№

令和２年

電気設備　コンセント設備図
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ADAW

外倉庫

ﾍ゙ ｯﾄﾞ

ＷＣ通路
掃除具入

更衣室１

通路

PS

書庫・ 倉庫

コヒ゜ ー室

衝立

ﾍ゙ ﾝﾁ

ﾍ゙ﾝﾁ

申請台

申請台

ポーチ

ホール
湯沸サーヒ゛ ス

多目的スペース

カウンター

受付カウンター

地域包括支援センター

行政機能
SS

南廊下

図書室

会議室１会議室２

机椅子庫

会議室３

倉庫１

倉庫２

ﾍ゙ ﾝﾁ

守衛室

宿直室

２

２

２

2E

２

2E2E ２ ２ ２

２

3

3

4

6
9 10

２２

２ ２
２

E

E

E

E

E

E

E

E

2E

2E

E

E

E

2E

2E

E

E ２

２

2E

２

２ 2E

２

自販機用電源

電磁調理器用電源

E
2E

2E

消毒器用電源

２

2E

2E

2E

4

32

33

34

35

36

37

38

39

18

42

43

Ｍ
ＡＤ

44

Ｓ

Ｓ

Ｓ
E

E

2E

温水器用電源

電磁調理器用電源

E

2E

2E

E

4041

Ｍ
ＡＤ

45

48

I N

47

AC

2

E

2E

２Ｐ１５Ａ×２

２Ｐ１５Ａ．Ｅ×１＋Ｅ．Ｔ

２Ｐ１５Ａ．Ｅ×２＋Ｅ．Ｔ

２ヶ口

２ヶ口＋アース付

１ヶ口＋アース付

F ＯＡタップ（ コンセント） ２Ｐ１５Ａ＋Ｅ×６ヶ口（ ５Ｍケーブル付き）

ＯＡフロアー内ジョイントボックス（ ３心４分岐） ２Ｐ１５Ａ

ＷＣセンサー用電源を示す。

300

1300

1300

300

1300

300

1300

50

1000

50

200

100

1000

300

300

1300

300

1300

1300

300

1300

1300

1000

支所長（ １人）

基幹系端末

基幹系フ゜ リンター

情報系端末

情報系フ゜ リンター

ｶﾗー ﾌ゚ ﾘﾝﾀー

基幹系端末

基幹系フ゜ リンター

情報系端末

情報系フ゜ リンター

マイナンバー

レジデントＦＡＸ

会計レジ

認証機

スキャナー（ 印鑑登録）

卓上コピー機

情報系端末

基幹系端末

基幹系フ゜ リンター

情報系端末

情報系フ゜ リンター

ﾌ゚ ﾘﾝﾀー

情報系端末

情報系フ゜ リンター

ｶﾗー ﾌ゚ ﾘﾝﾀー

FAX

300

1300

台数
発電機回路

台数 計

一般回路

台数 計
容量（ Ｗ）

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

振興課

（ ９人）

住民福祉課

（ ８人）

青山保健センタ

（ ８人）

青山公民館

（ ３人）

300

300

300

200

200

1300

1300

1300

700

300

パソコン（ 職員用）

パソコン（ 市民用）

パソコン（ 観覧用）

折りっこ

裁断機

輪転機

ﾌ゚ ﾘﾝﾀー

コピー機

シュレッダー

パソコン

スクリーン 0

15200 34200

図書室

（ １人）

阿保地区市民センタ

（ ２人）

専用機器容量表（ 参考）

合　　計

2

1

7

1

2

4

1

6

1

0

1

0

0

1

1

0

2

2

1

1

3

1

1

1

6

小　　計

行
政
機
能

行政機能

30 58

300

300

300

200

200

1300

0

2600

700

600

0

27700

1

1

1

1

1

1

0

2

1

2

1

46

0

0

0

0

0

0

1300

0

0

300

1360028

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1

2

1

9

2

2

15

6

8

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

8

1

1

3

1

1

1

2

1

11

5

2

1

1

1

1

1

2

1

1

室　名 機　器　名

600

1300

2100

1300

2600

1200

1300

1800

1300

0

1000

0

0

100

1000

0

600

2600

1300

1300

900

1300

1300

1000

1800

0

0

600

1300

0

3300

6500

600

0

50

0

50

200

100

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

600

Ｓ

インターホン用電源を示す。

発電機回路を示す。

空調機用電源を示す。

I N

AC

2E

2E

２

4

5

7

2E

２2E

２

２２ 2E

２

２

２

２

２

２

2E

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ

×５組×６組

×１５組 ×７組

4 18～ 19 25～

8～
9 ～

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ Ｆ

２

２

２

E

E

3

8

２

２

13

1415

16

２

２

２

26

27

28

29

30

3118

2E

Ｍ
ＳＳ

Ｍ
ＳＳ

46

E

E

E AC

49
50

52

AC

AC

AC

51

E

17

19

合併処理槽制御盤（ 機械設備工事）

30,000

280 9,420 12,000 8,020 280

3,220 1,200 200 2,720

3,500 3,700 3,700 4,000 7,000 3,600 1,500 3,000

280

X2 X3 X4X1Xp

4,000

4
80

13,100

X2 X3X1

280 9,420 12,000

6
,5
20

2
80

Y4

Y5

4
,0
80

室外機置場

屋外でのイベント用電源盤
内部に１００Ｖコンセント×５ケ

温水器用電源

電磁調理器用電源

消毒器用電源

天井収納ハシコ゛

Ｌ－１

サーバ ー室

更衣室２

休憩室１

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

注　配線図中特記なき配管配線は下記とする。

２．０－２Ｃ

（ ＰＦ １６）

（ ＰＦ １６）

（ ＯＡフロア内）

２．０－３Ｃ〈 １Ｃ＝ＥＤ〉

２．０－３Ｃ〈 １Ｃ＝ＥＤ〉ＥＥＦ

　〃

　〃

阿保地区市民センター

授乳室
ﾍ゙ ﾋ゙ ﾙーー ﾑ

多目的ＷＣ

男子ＷＣ
女子ＷＣ

風除室

自販機置場

IH

休憩室２

2E

２

6

5

2E

2E

2E

２

事務室

２

相談室

E

電磁調理器用電源

温水器用電源

E

2E

2E

設
　
計

11月12日



係　員日付．

E-15
ｍ／ｍ

Ａ１版１／１００
Ａ３版１／２００

伊賀市阿保地内№

令和２年

付属マウス

１８．５型
液晶モニター

風除室

ホール

ＵＴＰ

ＵＴ Ｐ

ＵＴ Ｐ

行政機能

ＵＴＰ

UPS

ディスクレコーダー
ネットワーク

自火報受信機

Ｉ ＤＣコントローラ

HUB

守衛室

管理用ＣＰＵ

UPS

ＡＣ１００Ｖ

守衛室

監視用ＣＰＵ

UPS

ＡＣ１００Ｖ

E

CR CR

E E

ＡＣ１００Ｖ

通路

会議室出入口通路出入口 南廊下出入口

3P

S-5P

3P

S-5P

3P

ＵＴＰＵＴ Ｐ

ＵＴ Ｐ

守衛室

行政機能室

行政機能室総合盤

サーバー室ラック

電気設備　別途機器設備図（ 監視カメラ・ 防犯設備）

監視カメラ・ 防犯設備システム図

注　機器及び、配線は別途工事とする。
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ADAW

PS

自販機置場 衝立

ﾍ゙ ﾝﾁ

ﾍ゙ﾝﾁ

申請台

申請台

風除室ポーチ

ホール
湯沸サーヒ゛ ス

IH

多目的スペース

多目的ＷＣ
ﾍ゙ ﾋ゙ ﾙーー ﾑ

授乳室
カウンター

受付カウンター

地域包括支援センター

行政機能
SS

相談室

南廊下

図書室

会議室１会議室２会議室３

阿保地区市民センター

倉庫１

倉庫２

事務室

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

ﾍ゙ﾝﾁ

Ｃ（ ＰＦ ２２）

凡例

監視カメラ

（ 機器はすべて別途工事）

（ 機器はすべて別途工事）

（ 機器はすべて別途工事）

防犯設備用カードリーダー

防犯設備用電気錠

Ｃ
Ｃ

（ ＰＦ ２２）

A

Ｃ

（ ＰＦ ２２）

（ ＰＦ ２２）

E

E

Ｃ

（ ＰＦ ２２）

CR

E

CR

Ｃ

（ ＰＦ ２２）

Ｃ

（ ＰＦ ２２）

SS

30,000

280 9,420 12,000 8,020 280

3,220 1,200 200 2,720

3,500 3,700 3,700 4,000 7,000 3,600 1,500 3,000

280

X2 X3 X4X1Xp

4,000

外倉庫

宿直室

ﾍ゙ ｯﾄﾞ

女子ＷＣ
男子ＷＣ

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

更衣室１

更衣室２

通路
書庫・ 倉庫

休憩室１

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

休憩室２

コヒ゜ ー室

守衛室

Ｃ
（ ＰＦ ２２） ×２

監視用パソコン用

A

CR

Ｃ

Ｃ

（ ＰＦ ２２）

（ ＰＦ ２２）

E

4
80

13,100

X2 X3X1

280 9,420 12,000

6
,5
20

2
80

Y4

Y5

4
,0
80

室外機置場

天井収納ハシコ゛

総合防災盤図参照

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

ATM

PS

PS

消火器ＢＯＸ

PSPS

消火器ＢＯＸ

天井収納ハシコ゛

電気錠

消火器ＢＯＸ

サーバ ー室

掃除具入ＷＣ通路

机椅子庫

設
　
計

11月12日



係　員日付．

E-16
ｍ／ｍ

Ａ１版１／１００
Ａ３版１／２００

伊賀市阿保地内№

令和２年

室外機置場

震度計（ ＧＰＳタイムレシーバ）

無停電電源装置

ルータ

処理表示部

4
5
.
5

２
３
０
±
２
．
５

２
０
０
±
２
．
５

１ １ ４±１．８

１
３
５
±
２
．
５

２
４
９
±
１

４ ３ ０±３ １ ３ ５±２．５

323 248

１
６
５
±
０
．
５

９ ２±１ ２ ８ ５±１

震度計（ 計測部一式）

外倉庫

210

1
2
0

210

計測部 中継ボックス（ 端子台内蔵）

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

屋外地中止め

Ｃ

（ Ｆ ＥＰ３０）

《 参考： ＣＰＥＶ－Ｓ１．２－５Ｐ》 （ ＰＦ ２８）

《 参考： ＫＰＥＶ－Ｓ０．７５－２Ｐ》 （ ＰＦ ２２）

震度計（ 処理表示部一式）

行政機能室総合盤内収納

参考図

参考図

参考図

電気設備　別途機器設備図（ 震度計・ 出退勤システム）

注　機器及び、配線は別途工事とする。

SS
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ADAW

外倉庫

宿直室

ﾍ゙ ｯﾄﾞ

女子ＷＣ
男子ＷＣ

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

ＷＣ通路

更衣室１

更衣室２

通路

PS

書庫・ 倉庫

休憩室１

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

コヒ゜ ー室

サーバ ー室

自販機置場 衝立

ﾍ゙ ﾝﾁ

ﾍ゙ﾝﾁ

申請台

申請台

風除室ポーチ

ホール
湯沸サーヒ゛ ス

IH

多目的スペース

守衛室

授乳室
カウンター

受付カウンター

地域包括支援センター

行政機能
SS

相談室

南廊下

図書室

会議室１会議室２

机椅子庫

会議室３

阿保地区市民センター

倉庫１

倉庫２

事務室

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

ﾍ゙ﾝﾁ

ﾍ゙ ﾋ゙ ﾙーー ﾑ
多目的ＷＣ

休憩室２

掃除具入

屋外地中止め

K

Ｃ（ ＰＦ ２２）
B

震度計計測部

Ｃ
（ ＰＦ２２）

Ｃ（ ＰＦ ２８）

Ｃ

（ Ｆ ＥＰ３０）

出退勤システム用カードキー（ 機器はすべて別途工事）

以降室外機置場図面参照

震度計（ ＧＰＳタイムレシーバ）

30,000

280 9,420 12,000 8,020 280

3,220 1,200 200 2,720

3,500 3,700 3,700 4,000 7,000 3,600 1,500 3,000

280

X2 X3 X4X1Xp

4,000

4
80

13,100

X2 X3X1

280 9,420 12,000

6
,5
2
0

28
0

Y4

Y5

4,
08
0

室外機置場

（ ＰＦ ２２）

以降室外機置場図面参照 Ｃテレビアンテナマスト
天井収納ハシコ゛

総合防災盤図参照

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

ATM

PS

PS

消火器ＢＯＸ

PSPS

消火器ＢＯＸ

天井収納ハシコ゛

電気錠

消火器ＢＯＸ

設
　
計

11月12日



係　員

ｍ／ｍ

NS伊賀市阿保地内

日付．

E-17

№

令和２年

電気設備　総合盤・ 弱電機器姿図

Panasoni c

処理表示部

インターホン

Ｂ　Ｐ

Ｂ　Ｐ

Ｂ　Ｐ

Ｂ　Ｐ

2

1

5

3

4

6
18

17

15

19

16

Ｂ　Ｐ

Ｂ　Ｐ

8

9

7

10

誘導灯信号装置

11

12

13

14

天井面

床面

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

GA-ML16TPoE+

17

18

19

20

１０

１１

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

4
OFF

1
2

3

RM

５ 段階

新金属パネル

音量調整

入力容量

適合ボックス

入力インピーダンス ２ ０ ｋ Ω～１ ． ６ ７ ｋ Ω

Ｊ Ｉ Ｓ１ 個口用スイッチボックス

０ ． ５ Ｗ～６ Ｗ０ ｄ ＢＶ　 ６ ０ ０ Ω（ 平衡）音声出力

１ ０ 局＋優先一斉＋一般一斉選択制御

地震放送表示、 地震放送停止スイッチ緊急地震放送

緊急起動スイッチ×１緊急放送

２ 個： 本体と同等メッセージスイッチ

５ 個： 放送又は内蔵音源選択用（ 本体と同等）ブロック選択スイッチ

上り ４ 音／下り ４ 音（ 本体と同等）コールサイン

ＤＣ２ ４ Ｖ（ 壁掛形非常用放送設備より 供給）電源

－５ ８ ｄ ＢＶ　 ６ ０ ０ Ω（ 不平衡） 　 ＡＧＣ付非常マイク

アッテネーター

20

光ケーブル端末スペース（ 伊賀市一般）

光ケーブル端末スペース（ 伊賀市専用）

光ケーブル端末スペース（ 一般）

電話保安器１ ０ ヶ用取付スペース

電話端子５ ０ Ｐスペース

20

CATVBS

20

20

緊急地震速報受信機

プログラムミュージックレコーダー

スライド棚（ マウス操作用）

監視カメラ用－ネット ワークディ スクレコーダー取付スペース

　 　〃　 　 　－液晶モニター取付スペース

震度計－処理表示部取付スペース

　〃　－ルータ取付スペース

　〃　－無停電電源装置取付スペース

電話主装置取付スペース

盤内収納

盤内収納

盤内収納

インターホン親機

端子盤

空調機用集中リモコンスイッチ（ 機械設備工事） ※盤面取付

　 　 　 　 　 仕　 　 　 　 　 様番号

１

３

４

６

７

８

９

５

２

自火報・ 警報操作部

自火報電話機

壁掛形非常用放送設備（ １ ０局６ ０Ｗ）

音響孔

自火報地区窓　 Ｐ型１級　 ５窓

ト イレ呼出し装置親機

8

9

上り４音／下り４音（ 変更可能）　コールサイン

３個： ウェストミンスターの鐘　ほか内臓　チャイム音源

ニッケルカドミウム蓄電池： トリクル充電方式　非常電源部

緊急起動スイッチ×１　緊急放送

２個： サイレン、オリジナルメッセージ　メッセージスイッチ

５個： 放送又は内蔵音源選択用　ブロック選択スイッチ

１０個： 地震訓練、地震速報誤報、火災訓練、　緊急・ 業務内蔵音源

　　　　閉館、蛍の光、サイレン、防犯、他

５回路　外部制御入力

－５２ｄ ＢＶ　６００Ω（ 不平衡） 　ＡＧＣ付　本体マイク入力

マイク×２、ライン×３、チャイム、アナウンス　入力回路

一般リモコン、マルチリモコン、非常リモコン

１０局・ １０回線　局数・ 回線数

地震放送表示、地震放送停止スイッチ　緊急地震放送

４９個（ 地下３階～２０階、ＥＬ Ｖ、階段　他）　音声警報音源

標準： 「 日本語」 ／「 日本語＋英語」

６０Ｗ　定格出力

第２外国語： ＋「 中国語／韓国語」 （ 別売）

プログラムミュージックレコーダー

その他（ 付加機能） ライン入力（ 内蔵・ ＳＤ音源ミキシング機能付き）

制御出力 １０回路、動作中出力×１回路

外部制御入力 ８回路

（ ウエストミンスターの鐘、コールサイン他）

ＮＴ Ｐサーバー、親時計、時報音声、接点

記録メディア ＳＤ／ＳＤＨＣメモリーカード　２ＧＢ ３̄２ＧＢ

音源ファイル ２５５ファイル

内蔵音源 ８曲固定

時刻補正入力

時刻精度 週差±０．７秒以内（ ２５℃）

プログラムタイマー 週間／年間スケジュール設定可能

最大録音時間 最大１０５時間（ ３２ＧＢ使用時）

緊急地震速報受信機

５０ｍＡ（ １ １̄６番接点） 、３００ｍＡ（ １７、１８番接点）

４８ＶＤＣ　（ 但し括電挿抜は４０Ｖ　ＤＣ以下のこと）

フォトＭＯＳによる絶縁出力、ａ 接点

１０Ｍｂ ｐ ｓ ／１００Ｍｂ ｐ ｓ　Ｌ ＡＮ

ＮＴ Ｔ コミュニケーションズ配信サーバからの受信による　受信方法

　絶縁方式

　出力接点電流容量

ＵＳＢ　１．１／２．０準拠　ＵＳＢポート

　出力接点電圧容量

壁掛形非常用放送設備（ １０局６０Ｗ）

ＷＡＶ　４４．１ｋ Ｈｚ サンプリング　１６ｂ ｉ ｔ ステレオ／モノラル音声ファイルフォーマット

7

600

420

600

420

600

420
450

27

1
1
0
6

2
6
0
0

8
0
0

1
0
0

2
0
0
0

6
0
0

5
5
0

5
0

Ｌ級Ｌ級

φ
２

３
０

〈 １ ６ ｃ ｍ〉 〈 １ ６ ｃ ｍ〉

Ｌ級

φ
２

３
０

天井埋込スピーカー（ ＡＴ Ｔ付）天井埋込スピーカー

出力音圧レベル

定格入力

仕上げ

使用スピーカー

周波数特性

音量調整

木箱： 塩ビシート 貼り 、 ネット ： ジャージ

１ ２ ０ Ｈｚ ～１ ２ ｋ Ｈｚ

１ ６ ｃ ｍコーンスピーカー

１ Ｗ（ １ ０ ｋ Ω）

９ ２ ｄ Ｂ（ １ Ｗ／１ ｍ）

４ 段階

３ Ｗ（ ３ ． ３ ｋ Ω） 、 １ Ｗ（ １ ０ ｋ Ω）定格入力

９ ５ ｄ Ｂ（ １ ｍ／１ Ｗ）出力音圧レベル

８ ５ Ｈｚ 　 ～　１ ５ ｋ Ｈｚ （ －２ ０ ｄ Ｂ）周波数特性

１ ６ ｃ ｍコーンスピーカー使用スピーカー

本体： ＡＢＳ樹脂

ネット ： アルミ パンチング、 枠： ＡＢＳ樹脂

４ 段階切換

仕上げ

パネル

音量調節

３ Ｗ（ ３ ． ３ ｋ Ω） 、 １ Ｗ（ １ ０ ｋ Ω）定格入力

９ ５ ｄ Ｂ（ １ ｍ／１ Ｗ）出力音圧レベル

８ ５ Ｈｚ 　 ～　 １ ５ ｋ Ｈｚ （ －２ ０ ｄ Ｂ）周波数特性

１ ６ ｃ ｍコーンスピーカー使用スピーカー

本体： ＡＢＳ樹脂仕上げ

ネット ： アルミ パンチング、 枠： ＡＢＳ樹脂パネル

壁掛スピーカー（ ＡＴ Ｔ付）

ＮＣＮＣ トイレ呼出し装置副親機（ １窓用）トイレ呼出し装置親機（ １窓用）

ＤＣ１ ２ Ｖ（ 表示器より 供給）電源電圧

ＡＣ１ ０ ０ Ｖ　 ５ ０ ／６ ０ Ｈｚ 　 （ 内部電源ＤＣ１ ２ Ｖ）

組込型（ ＥＩ Ａ規格ラック）

ＳＰＣＣ　 ｔ １ ． ２ （ パネル部はｔ １ ． ６ ）

１ 窓

形　 　 状

材　 　 質

電源電圧

窓　 　 数

壁取付形

SPCC t1.2

１ 窓

形　 　 状

材　 　 質

窓　 　 数

呼出音と表示窓点灯表示方式

480 1.6 111.2 380 60

8

2
5
0

2
6
6

５

Ｎ トイレ呼出ブザー付廊下灯トイレ呼出ボタン（ 引きひも付）

壁埋込型（ Ｊ Ｉ Ｓ１ 個用スイッチボックス）

備　 　 考

形　 　 状

材　 　 質 自己消火性樹脂

引きひも式、 押ボタン式両用

点字案内文有

壁埋込型（ Ｊ Ｉ Ｓ２ 個用スイッチボックス）形　 　 状

材　 　 質 プレート ： 自己消火性樹脂

ランプカバー： ポリ カーボネート

ブザー付備　 　 考

呼出
CALL

1170

1
2
0

1
2
0

116 21.5

トイレ呼出復帰ボタン

埋込形（ Ｊ Ｉ Ｓ１ 個用スイッチボックス）

呼出保持式

形　 　 状

材　 　 質 樹脂

備　 　 考 呼出確認ランプ付

70 13

1
2
0

ドアホン（ カメラ付き）Ｄ

電源電圧

質　 　 量

取付方法

外観色調

消費電流 待ち受け時： ＤＣ約２ ｍＡ、 動作時： ＤＣ約１ ３ ０ ｍＡ

表面パネル： シルバー、 側面： ブラック

約２ ０ ０ ｇ

露出型： Ｊ Ｉ Ｓ１ 　 個用スイッチボックス（ カバー付き） 適合

待ち受け時： ＤＣ約５ Ｖ、 動作時： ＤＣ約２ ０ Ｖ（ ドアホン親機より 供給） 　

36.599

1
3
1

ｔ

定　 　 格

約

消費電力

質　 　 量

外観色調

画面表示

ＡＣ１ ０ ０ Ｖ（ ５ ０ Ｈｚ ／６ ０ Ｈｚ ）

待機時約２ ． ３ 　 Ｗ、 動作時約８ 　 Ｗ

壁掛け金具無し： 約３ ７ ０ 　 ｇ
壁掛け金具有り ： 約４ ０ ５ 　 ｇ

ホワイト

３ ． ５ 型カラー液晶ディスプレイ

1
8
6

23.5143

インターホン親機

親機１： 副親機１： ドアホン２
19

ｔ インターホン副親機

約３ ． ５ 　 型カラー液晶ディスプレイ

約475g質　 　 量

画面表示

ＡＣ１ ０ ０ Ｖ（ ５ ０ Ｈｚ ／６ ０ Ｈｚ ）

待ち受け時　 約１ ． ７ Ｗ、 動作時　 約４ Ｗ消費電力

定 格

23.5143

1
8
6

Ｘ 　 ５～１ ０ ，予　 　 　備

Ｘ 　 １ ，高圧受変電設備　異常

Ｘ 　 ４ ，合併処理槽異常

Ｘ 　 ３ ，発電機　故障

Ｘ 　 ２ ，発電機　起動

警報表示窓（ １０窓）2

放　　送

テ　レ　ビ　

情報ネットワーク

電　　話

　〃

予　　備

備　　考

１０Ｐ

下図参照

光ケーブル端末スペース（ 一般）

光ケーブル端末スペース（ 伊賀市一般）

光ケーブル端末スペース（ 伊賀市専用）

電話保安器１０個用スペース

５０Ｐ

ＨＵＢｘ ３台取付スペース

ＡＣ１００Ｖコンセント （ ２Ｅ） ｘ ４ヶ付き

１０Ｐ

２Ｅ

CATV BS-ANT

ＣＡＴ Ｖ用保安器スペース

ＡＣ１００Ｖコンセント

４分配器

ＣＡＴ Ｖ用３５ｄ Ｂブースター

ＢＳ用　　３５ｄ Ｂブースター

端子盤20

壁掛形非常リモコン（ １０局）

総合防災盤AMPｔ ＮＣ

警報表示窓　 　 　 　 　 　 １ ０窓 個別外部信号接点付き

21

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

4970

1
2
0

2
6
5

450 75

135290

2
1
4

174

2
3
0

75 174

2
3
0

75

設
　
計

11月12日



ATM

PS

PS

消火器ＢＯＸ

PSPS

消火器ＢＯＸ消火器ＢＯＸ

天井収納ハシコ゛

電気錠

係　員

ｍ／ｍ

Ａ１版１／１００
Ａ３版１／２００

伊賀市阿保地内

日付．

E-18

№

令和２年

電気設備　放送設備図

SS

9,500 5,500 5,000 5,000 5,000

200 1,700

8,02012,0009,420

30,000

280280

30,000

280 9,420 12,000 8,020 280

3,220 1,200 200 2,720

3,500 3,700 3,700 4,000 7,000 3,600 1,500 3,000

280

28
0

8,
02
0

5,
00
0

10
,4
00

6
,5
20

2
80

20
0

2
00

13
,
50
0

10
,0
00

3
,0
00

4,
00
0

3
0,
50
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

X2 X3 X4X1

X2 X3 X4X1

8
,5
0
0

4,
00
0

11
,
00
0

2
00

8
00

2
00

2
80

6
,5
20

10
,4
00

5,
00
0

8,
02
0

28
0

3
0,
50
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Yp

Xp

2,
85
0

2,
00
0

2
,1
5
0

1,
87
0

ADAW

4,000

外倉庫

宿直室

ﾍ゙ ｯﾄﾞ

ＷＣ通路

PS

衝立

ﾍ゙ ﾝﾁ

ﾍ゙ﾝﾁ

申請台

ポーチ

多目的スペース

ﾍ゙ ﾋ゙ ﾙーー ﾑ

守衛室

授乳室

受付カウンター

SS

相談室

会議室１会議室２会議室３

倉庫１

倉庫２

ﾍ゙ ﾝﾁ

事務室

図書室

阿保地区市民センター

湯沸サーヒ゛ ス

自販機置場

IH

ホール

カウンター

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

多目的ＷＣ

女子ＷＣ

男子ＷＣ

掃除具入

行政機能
地域包括支援センター

風除室

机椅子庫

更衣室２

PB442

ＭＶＶＳ０．７５－２Ｃ（ ＰＦ １６）

ＨＰ　　１．２　－５Ｐ（ ＰＦ ２２）

3

注　配線図中特記なき配管配線は下記とする。

（ ＰＦ １６）

（ ＰＦ １６）放　送

共　通

ＨＰ　１．２－３Ｃ

ＨＰ　１．２－２Ｃ

（ ＰＦ ２２）Ｃ

但し、二重天井内は、ケーブルコロガシとする。

非常用放送設備（ １０局６０Ｗ－業務兼用）

壁掛形非常リモコン（ １０局）

アッテネータ（ ３Ｗ）

スピーカ（ 天井埋込－アルミパンチング）

　〃　　（ 天井埋込－アルミパンチング） ＡＴ Ｔ付

　〃　　（ 壁掛け型） ＡＴ Ｔ付

RM

AMP

4

RM

4
80

13,100

X2 X3X1

280 9,420 12,000

6
,5
20

2
80

Y4

Y5

4
,0
80

室外機置場

天井収納ハシコ゛

通路

休憩室１

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

休憩室２

申請台

書庫・ 倉庫

コヒ゜ ー室

サーバ ー室

更衣室１

2

1

総合防災盤図参照

AMP

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

南廊下

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

設
　
計

11月12日



係　員

ｍ／ｍ

Ａ１版１／１００
Ａ３版１／２００

伊賀市阿保地内

日付．

E-19

№

令和２年

電気設備　テレビ共聴・ トイレ呼出し装置設備図

SS

9,500 5,500 5,000 5,000 5,000

200 1,700

8,02012,0009,420

30,000

280280

280

3,220 1,200 200 2,720

3,500 3,700 3,700 4,000 7,000 3,600 1,500 3,000

280

28
0

8,
02
0

5,
00
0

10
,4
00

6
,5
20

2
80

20
0

2
00

13
,
50
0

10
,0
00

3
,0
00

4,
00
0

3
0,
50
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

X2 X3 X4X1

X4

8
,5
0
0

4,
00
0

11
,
00
0

2
00

8
00

2
00

2
80

6
,5
20

10
,4
00

5,
00
0

8,
02
0

28
0

3
0,
50
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Yp

Xp

2,
85
0

2,
00
0

2
,1
5
0

1,
87
0

ADAW

外倉庫

宿直室

ﾍ゙ ｯﾄﾞ

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

更衣室１

更衣室２

通路

PS

書庫・ 倉庫

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

コヒ゜ ー室

サーバ ー室

自販機置場 衝立

ﾍ゙ ﾝﾁ

ﾍ゙ﾝﾁ

申請台

申請台

風除室ポーチ

ホール
湯沸サーヒ゛ ス

IH

多目的スペース

ﾍ゙ ﾋ゙ ﾙーー ﾑ

守衛室

授乳室

受付カウンター

地域包括支援センター

行政機能
SS

相談室

南廊下

図書室

会議室１

机椅子庫

会議室３

阿保地区市民センター

倉庫１

倉庫２

事務室

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

ﾍ゙ﾝﾁ

カウンター

多目的ＷＣ

ＷＣ通路

掃除具入

女子ＷＣ 男子ＷＣ

休憩室２

休憩室１

会議室２

Ｄ

ＢＳ専用

ＢＳ専用

R

R

R

注　配線図中特記なき配管配線は下記とする。

共　通 （ ＰＦ ２２）Ｃ

（ ＰＦ １６）テレビ ＥＭ－５　Ｃ　－　Ｆ　Ｂ

（ ＰＦ １６）

（ ＰＦ １６）

（ ＰＦ ２２）

（ ＰＦ １６）

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　１．２－４Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　１．２－５Ｐ5P

インターホン

呼出装置

ＴＶ受け口

但し、二重天井内は、ケーブルコロガシとする。

Ｄ

ｔ

ｔ

Ｎ

インターホン親機　（ カラーモニター付き）

インターホン副親機（ カラーモニター付き）

ＮＣ

ＮＣ

ドアホン（ カメラ付き）

トイレ呼出し釦（ ひも付き）

同上廊下灯

同上復帰釦

トイレ呼出し親機

トイレ呼出し副親機

ｔ

Ｄ

ＥＤ

Ｅ５．５゜ （ ＶＥ１６）

テレビアンテナ一式

ＢＳ６００Φアンテナ

テレビアンテナマスト
３ｍ（ 側面３点支持）

震度計（ ＧＰＳタイムレシーバ）

ＮＣ

PB442

R

5P

以降室外機置場図面参照
Ｎ

Ｎ

R総合防災盤図参照

ｔ ＮＣ

30,000

280 9,420 12,000 8,020

X2 X3X1

4,000

4
80

13,100

X2 X3X1

280 9,420 12,000

6
,5
20

2
80

Y4

Y5

4
,0
80

室外機置場

（ ＰＦ ２２）

以降室外機置場図面参照 Ｃ
天井収納ハシコ゛

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

ATM

PS

PS

消火器ＢＯＸ

PSPS

消火器ＢＯＸ消火器ＢＯＸ

天井収納ハシコ゛

電気錠

設
　
計

11月12日



280

280
28
0

8,
02
0

5,
00
0

10
,4
00

6
,5
20

2
80

20
0

2
00

13
,
50
0

10
,0
00

3
,0
00

4,
00
0

3
0,
50
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

X2 X3 X4X1

X4

8
,5
0
0

4,
00
0

11
,
00
0

2
00

8
00

2
00

2
80

6
,5
20

10
,4
00

5,
00
0

8,
02
0

28
0

3
0,
50
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Yp

Xp

2,
85
0

2,
00
0

2
,1
5
0

1,
87
0

PS

SS

9,500 5,500 5,000 5,000 5,000

200 1,700

8,02012,0009,420

30,000

280

2,720

3,000

ADAW

外倉庫

ﾍ゙ ｯﾄﾞ

ＷＣ通路
掃除具入

更衣室１

更衣室２

通路
書庫・ 倉庫

休憩室１

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

休憩室２

コヒ゜ ー室

サーバ ー室

自販機置場 衝立

ﾍ゙ ﾝﾁ

ﾍ゙ﾝﾁ

申請台

申請台

風除室ポーチ

ホール
湯沸サーヒ゛ ス

IH

多目的スペース

多目的ＷＣ
ﾍ゙ ﾋ゙ ﾙーー ﾑ

守衛室

カウンター

受付カウンター

地域包括支援センター

行政機能
SS

相談室

図書室

会議室２

倉庫１

倉庫２

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

ﾍ゙ﾝﾁ

女子ＷＣ 男子ＷＣ
宿直室

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

授乳室

机椅子庫

会議室１

事務室

阿保地区市民センター

会議室３

南廊下

4
80

13,100

X2 X3X1

280 9,420 12,000

6
,5
20

2
80

Y4

Y5

4
,0
80

室外機置場

30,000

280 9,420 12,000 8,020

3,220 1,200 200

3,500 3,700 3,700 4,000 7,000 3,600 1,500

280

X2 X3X1

4,000

ATM

PS

PS

消火器ＢＯＸ

PSPS

消火器ＢＯＸ

天井収納ハシコ゛

電気錠

消火器ＢＯＸ

係　員

ｍ／ｍ

Ａ１版１／１００
Ａ３版１／２００

伊賀市阿保地内

日付．

E-20

№

令和２年

電気設備　電話・ 情報ネットワーク設備図

ＥＤ

Ｅ５．５゜ （ ＶＥ１６）

注　配線図中特記なき配管配線は下記とする。

電話受け口（ ６極４心） 壁

電話受け口（ ６極４心） 床

ＬＡＮ受け口（ ８極８心） 壁

ＬＡＮ受け口（ ８極８心） 床

Ｃ

ＣＣ

（ ＰＦ ２２）

（ ＰＦ ２８）

Ｃ

Ｃ

Ｃ Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＣＣ

ＣＣ

Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｃ
Ｃ

ＣＣ

ＣＣ

Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｗｉ Ｆ ｉ 用

Ｃ
アクセスＰ用

アクセスＰ用

アクセスＰ用

アクセスＰ用

Ｃ
Ｃ

Ｃ

総合防災盤図参照

Ｃ

Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｃ

アクセスＰ用

天井収納ハシコ゛

青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）

Ｃ ＣＣ
Ｃ

Ｃ
Ｃ

アクセスＰ用
Ｃ

PT

設
　
計

11月12日



係　員日付．

E-21
ｍ／ｍ

Ａ１版１／１００
Ａ３版１／２００

伊賀市阿保地内№

令和２年

電気設備　自動火災報知設備図

9,500 5,500 5,000 5,000 5,000

200 1,700

8,02012,0009,420

30,000

280280

28
0

8,
02
0

5,
00
0

10
,4
00

6
,5
20

2
80

20
0

2
00

13
,
50
0

10
,0
00

3
,0
00

4,
00
0

3
0,
50
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

X2 X3 X4X1

11
,
00
0

2
00

2
80

6
,5
20

10
,4
00

28
0

3
0,
50
0

Y1

Y4

Y5

Yp

2,
85
0

2,
00
0

2
,1
5
0

1,
87
0

ADAW

更衣室１

更衣室２

通路

PS

コヒ゜ ー室

SS

ﾍ゙ ｯﾄﾞ

ＷＣ通路

休憩室１

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

休憩室２

自販機置場 衝立

ﾍ゙ ﾝﾁ

ﾍ゙ﾝﾁ

申請台

申請台

風除室ポーチ

湯沸サーヒ゛ ス

IH

多目的スペース

ベビールーム

授乳室
カウンター

SS

図書室

倉庫２

事務室

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

ﾍ゙ﾝﾁ

守衛室

宿直室

多目的ＷＣ

書庫・ 倉庫

サーバ ー室

行政機能
地域包括支援センター

受付カウンター

阿保地区市民センター

ホール

Ｓ Ｓ Ｓ

Ω

Ｐ

5
P

10P

1

ＮＯ ＮＯ

警戒区域線

点線は天井内を示す

　〃　ＨＰ１．２－１０Ｐ（ ＰＦ２８）

　〃　ＨＰ１．２－　５Ｐ（ ＰＦ２２）

　〃　ＡＥ１．２－　４Ｃ（ ＰＦ１６）

配線　ＡＥ１．２－　２Ｃ（ ＰＦ１６）

　〃　ＨＰ１．２－３Ｃ（ ＰＦ １６）

　〃　ＨＰ１．２－４Ｃ（ ＰＦ １６）

　〃　ＨＰ１．２－５Ｃ（ ＰＦ １６）

配線　ＨＰ１．２－２Ｃ（ ＰＦ １６）

5P

10P

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

ＨＰ

警戒区域番号

但し、二重天井内は、ケーブルコロガシとする。

記　号 　　　名　　　　　　　　　　　　　称

凡　例

備　　　　　考

受信機　　 　 　 Ｐ型１級　 ５窓

副受信機　 　 　 　 　 　 　 　 ５窓

総合盤　　 　 　 Ｐ型１級（ 発信機・ 表示灯）

差動式スポット型感知器　２種

　〃　 　 　 　〃　 　 　 　 　 ２種

定温式　　 　〃　 　 　 　 　 １種（ 防水型）

　〃　 　 　 　〃　 　 　 　 　特種

Ｓ 煙スポット式感知器　　 　 ２種

Ω

差動式分布型感知器　　 　 １個用

空気管　ビニール被覆付

　 　 　 　〃　 　 　 　 　 　 　 ２個用

　 　 　 　〃　 　 　 　 　 　 　 ３個用
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青山複合施設建設工事（ 電気設備工事）
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伊賀市阿保地内№

令和２年

電気設備　自動火災報知設備図（ 天井内）
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機器と付属操作スイッチの渡り配管配線

伊賀市阿保地内№
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日付. 係　員

令和2年

A1版　NS
A3版　NS工事区分表

項　目

位置ボックス

ウエザーカバー、ペントキャップ

外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ

設備機器・器具・配管・配線・ダクト用

換気扇

3.つりボルト及び

4.外壁まわり

インサート

切り込み及び補強

開口部の墨出し

補強を要しないボードの切り込み

補強を要するボードの切り込み及び下地の補強

項　目建築 電気 機械 備　考

2.既製間仕切り

1.軽鉄天井・壁下地

仕上げ関係

建築 電気 機械 備　考

自動制御と動力盤との電源供給の渡り配管配線

機器付属の制御盤への電源供給配管線

（接地線共）

機器付属の制御盤以降の配管配線

項　目

桝及び桝ふた

化粧マンホール上ふたの表面仕上げ

6.その他

3.植栽

建築

屋外雑排水及び屋外汚水排水設備

屋外雨水排水設備

桝及び桝ふた

項　目

2.雑排水・汚水

屋外排水設備・外構

1.雨水

電気 機械 備　考

電 気 配 線 配 管

建築

1次側

電気 機械

2次側

備　考

工　事　区　分　表

植栽

客土

スリーブ・型枠の穴埋め

屋上基礎で押さえコンにアンカーしない軽微なもの

機器取り付け用アンカー・架台

建築設計図に記入あるもの

室内の基礎（建築設計図に記入のないもの）

屋外・屋上の基礎

予備スリーブの穴埋め

使用されたスリーブの穴埋め

S.SRC 造貫通鋼管スリーブ・補強

3.設備機器の基礎

2.鉄骨造・鉄骨鉄筋

コンクリ－ト造の

はり貫通孔

貫通孔・開口部の墨出し

補強を要しない型枠材及び取付け

貫通孔・開口部の補強

補強を要する型枠材及び取付け

貫通スリーブ材及び取付け

貫通孔・開口部

（梁・壁・床）の

1.鉄筋コンクリート造

ものは建築工事

建築設計図にある

同上用防水・マンホール・タラップ式

湧水・汚水ピット・RC造各種水槽

トラフ・ピット類（ふたを含む）4.その他

躯 体 関 係

共　通

(引込負担金・基本料金を含む)

本設電力引込工事

本設上水引込工事

水道は既設利用工事用電力引込工事

使用工事別

引込負担金は別途

水道は既設利用

本設受電後引渡までの電力基本料金

本設後引渡までの上水基本料金

電話本設引込工事

別途

工事上の各種申請届出費用

試運転用も含む

試運転用も含む

各工事別

試運転用も含む

各工事別

別途 別途 別途

各工事別

各工事別

各工事別

各工事別

各工事別

その他は機械工事

同上ダクト工事

同上一次側電気配管配線、スイッチ

同上水栓・給排水管接続

身障者手すり

鏡（規格寸法のみ）

洗面カウンター
6.便所まわり

床パネルの切り込み加工

コンセント
7.フリーアクセスフロア

8.その他

ーへの配管配線工事

自動扉・電動シャッターから付属のスイッチ・センサ

自動扉・電動シャッターへの電源供給

消火器BOX設置工事

ドアチェック、フロアヒンジ

点検口（天井・床下）

排煙口等の天井仕上げ材の取付け

消火器

自動閉鎖装置を取りつけるｼｬｯﾀｰの切り込み補強及び

衛生器具

家具工事（設計図に記載のもの）

サイン工事（設計図に記載のもの）

ブラインド・カーテン

工事用電力・上水道料金・仮設トイレ屎尿くみ取り料金

本設受電後引渡までの電力・上水道使用料金

ECP 板の壁開口・補強

ATM設置に伴う配管、配線

フード（建築詳細図に記載のもの）

流し台・つり戸棚・水切り棚・コンロ台・電気温水器

（建築詳細図に記載のもの）
その他は機械工事

5.湯沸室まわり

（給湯ｻｰﾋﾞｽを含む）

E-23

青山複合施設建設工事（電気設備工事）

11月12日
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