
（機械設備工事）

図面番号

M-01

M-02

M-03

M-04

M-05

M-06

M-07

M-08

M-09

M-10

M-11

M-12

M-13

M-14

M-15

M-16

M-17

図面名称

特記仕様書No1

特記仕様書No2

給排水衛生凡例・器具表

給排水衛生配置図

給排水衛生平面図

給排水衛生平面詳細図

消火設備平面図

浄化槽詳細図

浄化槽配管・配線図：参考図

浄化槽制御盤図：参考図

空調凡例・機器表

空調平面図

空調制御平面図

換気計算書

換気凡例・機器表

換気平面図

工事区分表

令和２年１１月

青山複合施設建設工事



設
　
計

日付.

№

令和2年

伊賀市阿保地内

係　員

ｍ／ｍ

A1版N/S
A3版N/SM-01

一般事項

指示の下に入念かつ誠実に施工すること。

1） 工事書類　： ・施工計画書 ・打合記録 ・施工要領書

・機器使用願 ・機器明細図 ・工程表　　　　・施工図等
2） 工事完成図書：・品質確認書類・工事日報

・工事写真 ・安全・訓練実施記録

工事名称

建築概要

消施令の適用

機械設備工事特記仕様書

独立行政法人　建築研究所監修

「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」

下記の該当する項目を適用する。また、特記事項において選択する事項は、
■印のついたものを適用する。

適用基準 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、以下による

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

Ｓ造平屋建て 延べ床面積

・完成図（竣工図｛製本3(原寸 1部､A3(見開き) 2部)｝・施工図｛製本1部｝）

　工事の詳細については、本設計図面及び仕様書による他、上記各適用基準に準拠し、監督員

　設計図書に定められた内容、現場の納まり・取り合い等の不明な点や施工上の困難・不都合、

図面上の誤記及び記載漏れ等に起因する問題点及び疑義、設計図書とおりに施工することで将

図書とおりの施工であっても使用上の不具合が発生した場合は協議の上、改善策を講じること。

　他工事との取り合いについては予め当該工事関係者間において協議し、円滑な工事進捗に努

めること。なお調整不足による意匠的な仕上がり不備や不具合が発生した場合は監督員の指示

により手直し施工を行うこと。

来不具合が発生しうると判断される場合については、その都度、監督員と協議すること。なお設計

5

・機器完成図（ファイル等1部）

・保守に関する説明書（取扱説明書・保証書）　2部

・機器性能試験成績書　1部

・総合調整測定表（試験結果・測定結果等）　1部

・官公署届出書類控、検査済証　1部

・出来形確認書類　1部　等

※ 竣工図・施工図はＣＡＤにより作成すること。

※ 工事写真は営繕工事写真撮影要領（平成28年版）に従い撮影すること。
※ 建築包含工事の場合、監督員に確認のこと。

(2) 機器及び材料等

工事に使用する機器及び材料等については、予め使用機材届出書（メーカーリスト）、

機器明細図、現品、カタログ、その他諸資料を事前に届け出ること。

尚、図面に記載の品番は、参考品番として便宜上メーカー品番を使用しているので、

メーカー選定にあたっては、同等品以上の性能を有するものとする。また、国等による

環境物品等の調達推進に関する法律（グリーン購入法）を考慮し、再生品などの

環境に優しい（環境物品）の調達に努める。

又、重量機器については、機器据付要領・耐震計算書もあわせて提出すること。

(3) 官公署等への届出手続

工事に伴う関係官公署への必要な諸手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに

要する費用も負担する。

1） 消火器に係る消防用設備等設置届出書の作成

・本工事(・建築工事・電気設備工事・機械設備工事)

・別途工事

2） 防火対象物使用開始届出書

書類の作成(機械設備図面の作成及び機械設備に関する部分の記入)を行うこと。

(4) 品質管理

工事施工に関して、着手前・施工途中・施工後の自主検査を実施すること。

チェックリスト等を作成し、管理を行うこと。

(5) 出来形管理

以下の項目について、出来形管理の対象として管理を行うこと。

1) 各種機器据付

・ 耐震強度（設計標準震度、アンカーの種類・サイズ確認・埋め込み深さ）

・ 基礎寸法 ・ 水平、垂直等

2) 配管・ダクト工事

・ 支持間隔 ・ 振れ止め支持間隔

3) 屋外排水工事

・ 排水勾配 ・ 桝の深さ

4) 水栓、リモコンスイッチ類の取付高さ

(6) 製品確認

発注者、受注者において仕様を決定し、製作するような規格品ではない製品については、試

□ 適用する 適用しない

(7) 耐震安全性の分類

構造体（　）類　　建築非構造部材（　）類　　建築設備（　）類

(8) 機器の地震力（主要機器） 地域係数   (1.0)

機器名

設置階 （　　　） 設計標準震度Ks　(       ) 地域係数   (1.0)

水槽類

設置階 （　　　） 設計標準震度Ks　(       )

その他監督員が指示するもの

　　冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第３編 ２．４．３により、次の

　書類の写しを監督員に提出すること。

　 ・フロン回収行程管理票

   ・特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）

　撤去する前にフロンを屋外機ユニットに集める作業（ポンプダウン）を行うこと。

　パッケージ形空調機の移設等により、冷媒の回収が必要となる場合においても、上記に準じて

  冷媒の大気中への飛散を防止する措置を講じること。

(10) 中間技術検査

実施回数　（　　）回

1

3

4

験・検査等を行う機器が整備された施設内において、監督員等が製品の確認を行うものとする。

■

(9) 冷媒（フロン類）の回収　　　□適用する　　　　　■適用しない

工事場所2

915.00㎡

「公共建築工事標準仕様書（建築、電気、機械設備工事編）平成31年版」

「公共建築改修工事標準仕様書（建築、電気、機械設備工事編）平成31年版」

「公共建築設備工事標準図（電気、機械設備工事編）平成31年版」

「建築、電気、機械設備工事監理指針平成31年版」

(1) 提出図書　　■建築工事に準じる

1）　引渡しを要するもの　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2）　特別管理産業廃棄物　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

5）　発注者へ引き渡すものについては「現場発生品調書」を提出すること。また再利用を図る

6）　引渡しを要しないものは、全て構外に搬出し、建設工事に係る資材の再資源化等に

(12) 電気保安技術者

(13) 施工条件

監督員及び依頼部局と協議調整し決定すること。

1) 施工可能日 □ 一部に土、日曜日、祝祭日施工あり

2) 施工可能時間帯 □ 指定なし □ 指定あり

(14) 概成工期

　建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで、関連工事を含めた各工事が支障の

　□ □ 指定あり　（　平成　　年　　月　　日　）

(15) 仮設工事

1) 便所 □ 利用できる

2) 工事用水 □ 利用できる（有償）

3) 工事用電力 □ 利用できる（有償）

※ 本工事で新規受電または既設電気回路に接続し通電した時から工事に起因する電力料

金は本工事に含まれる。

(16) 足場

1) 内部足場 □　脚立 □　足場板

2) 外部足場 □　A種　　    □　B種　　□　C種　　□　Ｄ種　　□　Ｅ種　　□　Ｆ種

3) 防護シート等による養生□　適用する　　□　適用しない

幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法に

よる足場の組立て等に関する基準」の２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場

方式により行うこと。

(17) 建築材料等

1) 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とするほか

2) 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力市内の取り扱い業者から購入するよう

3) 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品

4) 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品

(18) 建設副産物　情報交換システムの利用

(19) 三重県産業廃棄物税

　本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合

には完成年度の翌年度の４月１日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税

納付証明書を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うことができる。なお、この期

間を超えて請求することはできない。また、産業廃棄物処理集計表（マニフェストの数量の集

計）を超えて請求することはできない。

(20) 事故の発生時

　工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員へ通報するとともに、所定の様式

により事故発生報告書を監督員が指示する期日までに監督員へ提出すること。

　なお、事故発生後の措置について、監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取、

調査、検証等に協力すること。

(21) 既設との取合い・養生

　本工事施工に伴う、既存設備の軽微な加工・改造は、本工事とする。

また、工事施工に際し、既存部分を汚損・破損等しないよう養生を行うこと。なお汚損・破損

等した場合は、機能・仕上げ共、既設にならい復旧すること。

(22) 不正軽油の使用の禁止

    工事の施工に当たり、工事現場で使用し、又は使用される車両（資機材等の搬入車

　　両を含む。）並びに建設機械等の燃料として、不正軽油（地方税法第144条の32（製造

　　等の承認を受ける義務等）の規定に違反する燃料をいう。）を使用してはならない。
2) 調査の協力

    受注者は、市が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。

　　また、受注者は下請負者等に同調査を協力するよう管理及び監督しなければならない。
3) 是正措置

    受注者は、不正軽油の使用が判明した場合は、速やかに是正措置を講じなければならない。

　　また、受注者は下請負者等に不正軽油の使用が判明した場合は速やかに是正措置を講じる

　　よう管理及び監督しなければならない。

1） 一般事項

(11) 発生材の処理等

3）　現場内において再利用を図るもの　□発生土　　□その他（　　　　　　　　　　　）

上記以外の引き渡しを要するものについては別途、監督員が指示する。

処理方法　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 建設発生木材　）

4）　再資源化を図るもの　（　

　　ものについても調書を作成し、監督員へ提出すること。

　　関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する

　　法律、その他関係法令によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従い適切処理し、

　　監督員に報告すること。（ﾏﾆﾌｪｽﾄA、B2、D票を提示すること。）

　□　適用する　　　　　■　適用しない

ない状態まで完了していること。

指定なし

※設置する足場については、「手すり先行工法等に関するガイドライン」（厚生労働省平成21

年4月）により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び

別記記載の指定資材及び参考見積メーカー又はこれらと同等品以上とする。

品質が求められる水準以上であれば、市内生産品の優先使用に努めること。

努めること。

を使用すること。ただし認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議を行うこと。

　　(認定製品の品名：                                                               )

を使用するように努めること。

　　(認定製品の品名：　・間伐材製工事用バリケード・間伐材工事看板・間伐材表示板

　　（　　　　　　　　　）

 受注者は受注時において延べ面積が500㎡以上の工事については、工事着手前及び工事完了後に「再生資源

 また、工事着手前にJACICが運営する「建設副産物情報交換・システム」へデータを入力し、工事完了時には
 利用計画書（実施書）」、「再生資源利用促進計画書（実施書）」を監督員に提出すること。

 システムへ実績報告を行うこと。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 指定なし

（　　　時　～　　　時　）

□ 利用できる（無償）

□ 利用できる（無償）

□ コンクリート塊　　□ アスファルトコンクリート塊

構内既存の施設　　■建築工事に準じる

■ 利用できない

■ 利用できない

■ 利用できない

工事種目　　給排水衛生設備工事

空調設備工事

□　その他

1)　使用機械

低騒音型、低振動型の建設機械の使用に努めること。

2)　測定機器の校正記録

工事で使用する測定機器に対しては適正に校正した器具を使用しなければならない。

測定に先立ち使用する測定機器の検査済証（写し）又は校正記録（写し）を監督員に

提示すること。

3)　フロン回収及び充填

が行うこと。

当該工事を施工するに当たって施工時にフロン類の充填、回収作業を行う場合は、フロン類の使用の合理化

及び管理の適正化に関する法律(平成27年4月1日施行)等の関係法令を遵守し、第１種フロン類充填回収登録業者

■　屋外給水設備工事 ■　屋内給水設備工事 ■　屋外排水設備工事

■　屋内排水通気設備工事 ■　衛生器具設備工事

■　給湯設備工事

■　機器設備工事 ■　配管設備工事 ■　換気設備工事

工事概要

給排水衛生設備工事　

(1) 給水設備工事

所要の各所に給水する。直圧部の弁類は、水道局規格品JIS 10K を使用する。

(2) 屋外排水設備工事

に至る配管、桝を勾配に十分留意し敷設するものとする。

桝は公団型、現場打ちまたはプラスチック桝とする。

(3) 屋内排水通気設備工事

本工事は汚水、雑排水を合流式により屋外桝に接続放流する。

(4) 衛生器具設備工事

衛生器具を所定の位置に附属金具により堅固に取り付けるものとし、陶器の

色は監督員と協議の上決定する。

□　屋外ガス設備工事 □　屋内ガス設備工事

■　消火設備工事

本工事は図示のごとくを工事範囲とし、既設量水器より直圧式により

総合調整

(1)　風量調整

適用する □ 適用しない

(2)　水量調整

適用する □ 適用しない

(3)　室内外空気の温度測定

適用する □ 適用しない

(4)　室内外空気の湿度測定

適用する □ 適用しない

(5)  室内気流及びじんあいの測定

適用する □ 適用しない

(6)  騒音の測定

適用する □ 適用しない

(7)　飲料水の水質の測定(水道法施行規則第10条による水質検査）

適用する □ 適用しない

のうち　一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、

　 ※遊離残留塩素　については、上記適用の有無にかかわらず、測定を行なうこと。

（8)　その他（　　）

□ 適用する □ 適用しない

■

■

■

■

■

■

■

有機物（全有機炭素（TOC）の量）、ｐH値、味、臭気、色度、濁度　について測定を行なうこと。

本工事は、汚水、雑排水を合流・分流方式とし、合併処理浄化槽

(5) 消火設備工事

消火器（ＡＢＣ10型）を設置する。

(6) 給湯設備工事

(7) 合併処理施設工事

■　合併処理施設工事

7

8

6

(23) その他

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　　JWWA K116

(一般; SGP-VB 　地中　; SGP-VD　)

□ フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　WSP 011

(一般; SGP-FVA, FVB 　地中　; SGP-FVD)

※ 継ぎ手はコア内蔵型とする。

※ 給水管100Aはねじ又はフランジ接合、125A以上は

フランジ接合(工場加工）とする。

□ 水道配水用ポリエチレン管　JWWA K 144　（地中：PE）

□ 水道用ステンレス鋼鋼管JWWA G 115

□ 一般配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G 3448

■

工事細目
9 部分的に配管種類を変更する場合は、図面内に明記すること。

給水管■

　(1) 配管材料

小型電気温水器による局所給湯方式とし、図示の各所に給湯する。

空調設備工事

(1) 機器設備工事

本工事は、空冷ヒートポンプパッケージエアコンにより冷暖房をおこなうものとする。

(2) 配管設備工事

各機器間のドレン、冷媒配管をおこなう

各機器の据付・試運転調整を含めて機器設備工事とする。

　空調設備工事に於ける外気、室内の温湿度条件

外気条件

室内条件

冬期

夏期

冬期

夏期

乾球温度℃ 湿球温度℃ 相対湿度%

34.5 27.3 57.6

1.7 -1.3 49.6

26 - 成行き

22 - 成行き

ものとし、配管の振動及び共振に十分留意の上施工する。
集中管理リモコンによる制御配線・配管工事を施工する。

(3) 換気設備工事

天井換気扇、排気ファンの設置ならびに付帯ダクト設備を行うものとする。

合併処理浄化槽を設置し、汚水処理の上放流する。

放流水質ＢＯＤ２０ｍｇ/Ｌ　嫌気ろ床担体流動循環ろ過方式による
本工事は図示の位置に、ＦＲＰ製処理対象人員６５人、対象処理能力1３ｍ3/日、

特記仕様書１

※ 地中埋設管は、取出し位置のGL面又はSL,FL面より+100立ち

上げた所までとする。

雑排水管 □

□

■

■

配管用炭素鋼鋼管(白）　JIS G 3452 (SGP-白）

※ 継ぎ手はドレネジ継ぎ手又は、ＭＤ継ぎ手を使用

(地中・コンクリート埋設は防食テープ2重巻き）

※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。

□

に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。

□ 配管用炭素鋼鋼管(白）　JIS G 3452 (SGP-白）

※ 継ぎ手はドレネジ継ぎ手又は、ＭＤ継ぎ手を使用

(地中・コンクリート埋設は防食テープ2重巻き）

□

※

□

に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。

□ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　WSP 042

※ 同上ＭＤ継ぎ手　JPF MDJ 002

□

※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。

□

に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。

排水・通気用鉛管　　SHASE-S203

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管　JWWA K 140

水道用ステンレス鋼鋼管JWWA G 115

一般配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G 3448

土間：　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　JIS K 9798 (RF-VP)　

排水・通気用耐火二層管　JIS K 6741(硬質塩化ビニル管VP)又は

JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管RF-VP)規格品

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　JIS K 9798 (RF-VP)　

排水・通気用耐火二層管　JIS K 6741(硬質塩化ビニル管VP)又は

125A以下はVP、150A以上はVUとする。 RF-VPは屋外露出不可

JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管RF-VP)規格品

排水・通気用耐火二層管　JIS K 6741(硬質塩化ビニル管VP)又は

JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管RF-VP)規格品

土間：　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　JIS K 9798 (RF-VP)

(一般　; SGP -HVA 　地中　; WHTLP 内外面耐熱性硬質塩ビライニング鋼管）

■

■

通気管

汚水管

□ 鉛管

給湯管

■

■

土間・一般：　硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP)

硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP)

土間・一般：　硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP)

□

□

□

□

□

水道用硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6742

(一般・地中 ; HIVP)

■

配管用炭素鋼鋼管（白）　JIS G 3452 (SGP- 白）

土間：　塩化ビニル被覆鋼管（黒）

ガス用ポリエチレン管　JIS K 6774　（地中：PE）

※ 地中埋設鋼管は、取出し位置のGL面又はSL,FL面より+100立ち

上げた所までとする。

ガス事業者の供給規定に準じる

配管用炭素鋼鋼管（白）　JIS G 3452 (SGP- 白）

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(白）WSP041 (SGP-VS)

※

上げた所までとする。

地中埋設管VS は、取出し位置のGL面又はSL,FL面より+100立ち

ガス管

消火管□

□ □

□

□

□

□

□

□

□ 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管　AS-58 (RＥＰ-VU)

□

※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。

□

（1類水路用遠心力鉄筋コンクリート管）

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　JIS K 9798 (RF-VP)

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管　JIS K 9797 (RS-VU)

コンクリート管　JIS A 5372（プレキャスト鉄筋コンクリート製品）

屋外埋設排水■ ■

水道用硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6742■

(圧送管地中 ; HIVP)

□ 配管用炭素鋼鋼管（白）　JIS G 3452 (SGP- 白）

□ 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管　JWWA K 140

(一般　; SGP -HVA）

□ 配管用炭素鋼鋼管（白）　JIS G 3452 (SGP- 白）

□

□

□ 配管用炭素鋼鋼管（白）　JIS G 3452 (SGP- 白）

硬質ポリ塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP・VU)

□

※

□

□

※

以下の断熱厚さは8mmとしてよい) とする。

冷媒用銅管の肉厚は、冷凍保安規則関係基準の規定による。

に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。

銅及び銅合金継目無管　硬質、軟質または半硬質　JIS H3300

断熱材被覆銅管　原管はJIS H3300による。 製造者標準品

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管　JIS K 9798 (RF-VP)

125A以下はVP、150A以上はVUとする。　RF-VPは屋外露出不可。

ただし、保温厚は　ガス管　20mm、液管　10mm(液管の呼び径が9.52mm

JIS K 9798(リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管RF-VP)規格品

排水・通気用耐火二層管　JIS K 6741(硬質塩化ビニル管VP)又は

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　WSP 011　(一般; SGP-FVA, FVB)

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　　JWWA K116　(一般; SGP-VA, VB)

■

■

※弁類 揚水ポンプ（二次側）、消火ポンプ（二次側）、水道直圧部は　10Ｋとし、それ以外は

5Ｋ とする。

塩ビライニング鋼管に使用する際は、管端防食コア付き、又はライニング弁を使用すること。

□ 冷温水配管

□ 冷却水管

ドレン管

冷媒管

■

■

硬質ポリ塩化ビニル管JIS K 6741 （VP・VU：150Ａ以上）

□ 配管用炭素鋼鋼管（黒）　JIS G 3452

□ 配管用炭素鋼鋼管（黒）　JIS G 3452

□ 配管用炭素鋼鋼管（黒）　JIS G 3452

□ 油管

□ 蒸気管

□ ブライン管

溶接接合

青山複合施設建設工事（機械設備工事）

青山複合施設建設工事（機械設備工事）

11月12日

三重県　伊賀市　阿保　地内
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11.施工方法に関する事項

　までに市監督員の承諾を得ること。

　止に努めること。

　提出し工事の遂行に影響の無いよう努めること。

　制法に基づき関係機関への届出・打合せの上、作業に着手する事と

　し又、周辺住民からの苦情があった時は、工事を一時中断し、誠意

　をもって地元調整を行い、工事の再開は市監督員の承認を得てから

　行うこと。

　道路等に資材を落下させたり、ほこり等を飛散させないよう万全の

　注意を払うこと。

　ること。

　に十分配慮すること。

　請負者の責任において速やかに現状復旧するとともに市監督員に報

　告書を提出すること。

　員立合いのもと写真に記録しておくこと。また、工事過程に於いて、

　既設施設に破損等を与えた場合は、請負者の負担において速やかに

　復旧すると共に、市監督員に報告すること。

　もの並びに、取り合いのはつり補修復旧は本工事に含む。なお内訳

　書の数量は参考とし、当図面を優先する。

分類

管

継手

弁

保温材

ポンプ

類

資材名

鉛管

銅管 冷媒用

水道用

管端防食

フランジ

外面含む

冷媒用

規格・メーカー等　(アイウエオ順）

「水」マーク表示品　WSP規格品

JISマーク表示品

JISマーク表示品　「水」マーク表示品

JISマーク表示品　塩化ビニル管・継手協会規格品

SHASE-S表示品
㈱イノアック住環境　㈱コベルコマテリアル銅管

㈱UACJ銅管　因幡電機産業（株）　または同等品以上

「水」マーク表示品

JISマーク表示品　「水」マーク表示品

国土交通大臣認定品

JPF規格品　「水」マーク表示品

WSP規格品

JISマーク表示品　JPF規格品　WSP規格品

JISマーク表示品　「水」マーク表示品

㈱イノアック住環境 　東洋フイツテング㈱

因幡電機産業（株）　または同等品以上

国土交通大臣認定品

トーフレ㈱　日立金属㈱　㈱ベン　㈱ヨシタケ　

または同等品以上

JISマーク表示品

㈱キッツ　東洋バルヴ㈱　日立金属㈱　㈱ベン

㈱ヨシタケ　または同等品以上

JISマーク表示品

設備機材等評価名簿による。横型遠心ポンプ

水中モーターポンプ

（汚水用、雑排水用、汚物用)

立形遠心ポンプ

グラスウール保温材

ロックウール保温材

ポリスチレンフォーム保温材

青銅弁・鋳鉄弁

その他弁類

可とう継手

耐火二層管継手

ステンレス鋼管継手

銅管継手

鋼管継手

ビニル管継手

耐火二層管

ステンレス鋼管

ダクタイル鋳鉄管

リサイクル塩化ビニル管

塩化ビニル管

配管用炭素鋼鋼管

塩ビライニング鋼管

衛生

器具

JISマーク表示品

設備機材等評価名簿による。衛生器具ユニット

衛生陶器・水栓

桝

鋳鉄

製品

量水器

桝類

排水金物

鋳鉄製ふた

量水器

公団型

塩ビ桝

弁桝ふた

桑名工業㈱　(有)丸八産業　または同等品以上

規格対象品又は準拠品

㈱オオタケファンドリー　カネソウ㈱　ダイドレ㈱

または同等品以上

㈱中部コーポレーション　　福西鋳物㈱

設備機材等評価名簿による。

愛知時計電機㈱　アズビル金門㈱

または同等品以上

協和コンクリート工業㈱　ネオジオインフラテック㈱

消火

装置

浄化槽

消火栓類

RC造

FRP

消火栓ホース

スプリンクラー消火システム

不活性ガス消火システム

泡消火システム

ハロゲン化物消火システム

設備機材等評価名簿による。

日本消防検定協会の合格表示品

㈱村上製作所　㈱横井製作所　または同等品以上

㈱立売堀製作所　　㈱北浦製作所

㈱ダイキアクシス　㈱西原ネオ　フジクリーン工業（株）

藤吉工業（株）　または同等品以上

国土交通大臣型式認定品

合併浄化槽

空気

調和機

防振

装置

設備機材等評価名簿による。

倉敷化工㈱　特許機器㈱　㈱ブリヂストン

㈱明治ゴム化成　または同等品以上

防振材・防振装置

マルチパッケージ形空気調和機

パッケージ形空気調和機

コンパクト形空気調和機

カセット形ファンコイルユニット

ファンコイルユニット

ユニット形空気調和機

送風機

類

換気扇

全熱交

換器

換気扇類

設備機材等評価名簿による。

テラルクリタ㈱　㈱東芝　日立アプライアンス㈱　

パナソニック㈱　三菱電機㈱　または同等品以上

設備機材等評価名簿による。

全熱交換ユニット

全熱交換器（回転形、静止形）

消音ボックス付送風機

軸流送風機

斜流送風機

遠心送風機（多翼形送風機）

ダクト

付属品

ダクト 亜鉛鉄板

フレキダクト

JIS規格品

JIS規格品

設備機材等評価名簿による。

㈱栗本鐵工所　（株）新富士空調　フジモリ産業㈱　

または同等品以上

アライ実業㈱　㈱オーツカ　㈱栗本鐵工所

または同等品以上

風量ユニット（定風量、変風量）

ステンレス鋼板

スパイラルダクト

吹出口・吸込口

【注記】 ①

②

③

JISマーク、水マーク（JWWA:日本水道協会規格）、WSP(日本水道鋼管協会規格）、

SHASE-S(空気調和・衛生工学会規格）、JPF(日本金属継手協会規格）

SAS(ステンレス協会規格）の番号については、「公共建築工事標準仕様書

（機械設備工事編）」「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」による。

の外面、容器の外面、結束荷札ごとの納品書にJISマーク表示のあるものとする。

JISマーク表示品と指定された資材は、工業標準化法施工規則に基づき、製品・包装

設備機材等評価名簿とは、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」

設備機材等評価名簿（ 新版）をいう。但し、評価名簿による場合、

「納入地区及びアフターサービス地区」に中部地区が含まれていて、

評価の有効期間内にある場合に有効とする。

指定資材及び参考見積りメーカー

（公社）日本下水道協会、プラスチック･マスマンホール協会

ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機

2) 保温厚

・グラスウール、ロックウール

・ポリスチレンフォーム

・機器ダクト保温厚

保温厚　（mm） 20 25 30 40 50

- -

蒸気管 - -

冷水・冷温水・冷媒管 - -

膨張・温水・消火管

保温厚（mm) 20 25 30 40 50 65

給水・消火・排水管 - - - -

冷水・冷温水管 - - -

冷水管（冷水温度2～4℃） - - -

ブライン管 - -

保温厚

25mm ダクト(屋内露出［機械室、書庫、倉庫］、隠蔽部）、消音チャンバー・エルボ

膨張タンク、鋼板製タンク、排煙ダクト隠蔽部(ロックウール）

50mm ダクト(屋内露出［一般居室、廊下］）、サプライチャンバー、貯湯タンク類

冷水・冷温水・温水・環水タンク、熱交換器、冷水・冷温水・温水・蒸気ヘッダー

排気筒隠蔽部（ロックウール）

75mm 煙導（ロックウール）

給水・排水・ドレン・給湯 ～80A

～25A

100～150A

32～50A

～25A 32～200A 250A～

200A～

65A～

～80A 100A～

～25A 32～200A 250A～

～20A 25A～100A 125A～

～25A 32～80A 100A～

調合ペイント塗り塗料 JIS K 5516（合成樹脂調合ペイント）　1種 

（露出）

給水管 □ 排水管 通気管 ドレン管

ガス管 □ 消火管 □ 油管 □ 冷却水管

■

■ ■

グラスウール保温材 保温筒　JIS A 9504 2号　40K

（屋内一般等） 保温板、保温帯　JIS A 9504 2号　40K

給水管 □ 排水管 給湯管 □ 温水管

□ 蒸気管 □ 冷水・冷温水管 冷媒管 □

（屋外等）

給湯管 □ 温水管 蒸気管 □ 冷水・冷温水管

冷媒管 □ □

□ ロックウール保温材 保温板、保温帯、ブランケット

（防火区画貫通部等） 1号JIS A 9504

□ 給水管 □ 排水管 □ 給湯管 □ 温水管

□ 蒸気管 □ 冷水・冷温水管 □ 冷媒管 □ 消火管

ポリスチレンフォーム保温材 保温筒　JIS A 9511 3号

（屋内一般等） 保温板　JIS A 9511 3号

□ 給水管 □ 排水管 冷水・冷温水管 □

□ ブライン管 □ □

（屋外等）

給湯管給水管 □ 排水管 □ 冷水・冷温水管

□ ブライン管 □ 消火管 □

■

■

■

■

■

冷水管（2～4℃）

(2) ダクト工事

矩形ダクト □ 亜鉛鉄板　JIS G 3302 (SGCC 、SGCCA)　鍍金付着Z18以上

□ ステンレス鋼板　JIS G4305

工法 □ アングルフランジ工法

□ 共板フランジ工法

□ スライドオンフランジ工法

形鋼補強 □ 山形鋼　　　JIS G 3101

丸ダクト　　 スパイラルダクト

下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管　(多湿箇所）　AS-62 (RS-VU)

■

■

(3) 保温塗装工事

1） 材料 部分的に材料を変更する場合は、図面内に明記すること。

※横走り管の吊り間隔

鋼管 100A以下　　－　　2m 以下

125A以上　　－　　3m以下

ビニル管  80A以下　　－　　1m 以下

耐火二層管 100A以上　　－　　2m以下

銅管

鉛管 1.5m以下

鋳鉄管 標準図による

※横走り管形鋼振れ止め支持間隔

支持間隔 6m以下 8ｍ以下 12ｍ以下

鋼管 - 50A～100Ａ 125A～

鋳鉄管

ビニル管

耐火二層管 25A～40A 50A～100A 125A～

銅管

※冷媒用銅管の横走り管の支持間隔

基準外径　9.52mm 以下　　吊り間隔　 1.5m以下

基準外径　12.70mm 以上　吊り間隔　　2.0m以下

形鋼振れ止め支持間隔は、銅管に準ずる。

※　液管・ガス管共吊りの場合は

液管の外径を基準とする。

-

□ SUS鋼材　　JIS G 4317

□

□

□

□

□

□

□

□

□

3） 種別

給排水衛生設備配管の保温仕様

１ ２ ３ ４

屋内露出 保温筒 鉄線 合成樹脂製カバー

機械室・書庫・倉庫 保温筒 鉄線 原紙 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ仕上
アルミガラスクロス粘着テープ天井内・ＰＳ内

暗渠内（ピット内） 保温筒 鉄線 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

屋外露出 保温筒 鉄線 SUS鋼板仕上

※ 1）

※ 2） サヤ管工法；架橋ポリエチレン・ボリブデン管使用の場合は、上表保温不要。

※ 3） 消火管の外部露出のは保温を行う。

空調設備配管の保温仕様(R、G保温材の仕様のみ)

１ ２ ３ ４ ５

屋内露出 保温筒 鉄線 合成樹脂製カバー
アルミガラスクロス仕上機械室・書庫・倉庫 保温筒 鉄線 原紙

アルミガラスクロス仕上天井内・ＰＳ内 保温筒 鉄線

(温水・蒸気管以外)
着色アルミガラスクロス仕上暗渠内（ピット内） 保温筒 鉄線

屋外露出 保温筒 鉄線 SUS鋼板仕上

※ 1) 冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の保温種別

□ 保温化粧ケース仕上 ポリスチレン成形の上、SUS鋼板仕上(屋外露出部分）

機器保温仕様

１ ２ ３ ４ ５

冷水・冷温水タンク

鋼板製タンク 鋲 保温板 ポリエチレン 鉄線 SUS鋼板仕上

冷水・冷温水ヘッダ カラー鉄板(屋内）フィルム
温水・膨張・還水

貯湯タンク 鋲 保温板 鉄線 SUS鋼板仕上

温水・蒸気ヘッダ カラー鉄板(屋内）

熱交換器

※ １）密閉式膨張タンク及び、プレート形熱交換器は、保温施工不要

ダクト・チャンバー・煙道 保温仕様

１ ２ ３ ４ ５
鋲 保温板 カラー鉄板長方 屋内露出 一般・廊下

アルミガラスクロス化粧保温板鋲形ダ 機械室
アルミガラスクロス化粧保温板鋲クト 屋内隠蔽、ＤＳ内

鋲 保温板 ポリエチレンフィルム鉄線 SUS鋼板屋外露出、多湿箇所
保温帯 鉄線 カラー鉄板スパ 屋内露出 一般・廊下

アルミガラスクロス粘着テープイラ 機械室
アルミガラスクロス粘着テープルダ 屋内隠蔽、多湿箇所

保温帯 鉄線 鉄線 SUS鋼板クト 屋外露出、多湿箇所
鋲 保温板 ガラスクロス 銅亀甲金網サプライチャンバー
鋲 保温板 ガラスクロス消音チャンバー、エルボ

アルミガラスクロス化粧保温板鋲排煙ダクト長方形 屋内隠蔽

排煙ダクト　円形 屋内隠蔽
ブランケット鉄線 カラー鉄板煙道

※ １）排煙ダクトは、ロックウール保温板、保温帯、1号を使用。

※ ２）

による防錆処理を施した平ラス0号で外面補強したものを使用。

※ ３）銅亀甲金網は、JIS H 3260 網目10、線径0.5

配管用炭素鋼鋼管の塗装仕様　　

塗り回数
機材 状態 塗料の種別 備考

下塗り 中塗り 上塗り

白管 露出 調合ペイント １ １ １ 下塗りはさび止めペイント

黒管 露出 調合ペイント ２ １ １ 下塗りはさび止めペイント

※ １）ねじ切りした部分の鉄面は、さび止めペイント2回塗りを行う。

4） 施工

ダクト保温施工範囲

   １．ＳＡ

　 ２．ＥＡ

   ３．ＲＡ

 　４．ＯＡ

チャンバー内貼施工

 (4) スリーブ工事

1.

2.

3.

■ 内貼あり（　25ｍｍ　）　 　□内貼なし　　■図面による　　□その他（　　　　　）

ポリエチレンフィルム

ポリエチレンフィルム

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧保温筒

ポリエチレンフィルム

ポリエチレンフィルム

ポリエチレンフィルム

ポリエチレンフィルム

ポリエチレンフィルム

■

アルミガラスクロス粘着テープ

アルミガラスクロス粘着テープ

アルミガラスクロス化粧保温帯

アルミガラスクロス化粧保温帯

ポリエチレンフィルム

アルミガラスクロス化粧保温帯

アルミガラスクロス粘着テープ

煙道ブランケットは、JIS G 3554 (亀甲金網）による亜鉛鍍金を施した網目16線径0.55

排水管については、上表暗渠内（ピット内）の仕様を防食テープ巻きに読み替える。

アルミガラスクロス粘着テープ

M-02

□

□

□ 保温あり　　　■保温なし　　　□図面による　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

□ 保温あり　　　■保温なし　　　□図面による　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

特記仕様書２

■ 保温あり　　　□保温なし　　　■図面による　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

■ 保温あり　　　□保温なし　　　■図面による　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

管スリーブの径は、原則として、管の外径（保温されるものは、保温厚さを含む）

より40mm程度大（=2サイズUP)なるものとする。

箱抜きスリーブは、木枠又は鋼板(実管ダクト）とする。

地中部分のスリーブは、塩化ビニル管(VU)とし、水密を要する部分のスリーブは、

つば付き鋼管とする。

その他のスリーブは、特記なき限り、紙ボイドとする。紙ボイド使用の際は、

配管前に必ず撤去のこと。

配管途中、要所にはフランジ接続箇所を設置し、取り外しを容易にすること。

系統が分かるように、必要箇所（機械室、ＰＳ内等）に文字書き・矢印記入・バルブ札取付を

行うこと。手書きもしくはカッティングシートとする。
機器・配管・支持金物には、絶縁処理を行うこと。

配管に空気が滞留する恐れのある箇所には、エア抜き弁を設置し、 寄りの

ドレン管に接続すること。

屋外機器設置基礎のアンカーボルトは、構造体鉄筋より取り出す、

もしくはあと施工アンカー工法の類とする。使用アンカーについては、

機器仕様書、耐震クラス等を確認すること。また、重量機器にあと施工アンカー

工法を採用する場合、ケミカルアンカーを使用し施工すること。

機器、配管の耐震措置及び機器、ダクトの防振・消音については、標準仕様書

、標準図、施工監理指針及び建築設備耐震設計・施工指針に基づき十分考慮

すること。

雨がかり部に取り付けるガラリのチャンバーには、水抜きを設けること。

屋外埋設管（給水、消火、ガス）には、埋設シートを敷設し、曲がり・分岐部には、

地中埋設標を施工すること。

冷水及び冷温水管の支持材には、合成樹脂製支持受けを使用すること。

水栓は、節水機構付きのものを使用すること。

冷媒管等防火区画貫通部は、建築基準法・消防法に適合する工法にて

防火処理を行うこと。

地中埋設配管については、下記の沈下対策を講ずること。

管は継ぎ手の組み合わせにより可とう性をもたせる。

接続箇所は必要に応じコンクリートで保護する。

土間配管は、土間筋に吊り下げるなど埋設配管を保持すること。

棒鋼を使用する。

屋外露出及び多湿箇所（トレンチピット等）の配管架台は、SUS又はSS溶融亜鉛

メッキ仕上げとすること。

屋外設置のマンホール類には用途名を入れること。

合成樹脂製カバーの仕上げについては、保温見切り箇所には菊座の取り付けを

行うこと。

送風機用ベルトカバーには点検口を設けること。

建設発生土は場外自由処分とすること。

呼び径100A以下はM10、125A～250AはM12、250A以上はM16のステンレス

陸上ポンプ、送排風機（エアハン含む）の電動機は、すべて全閉防まつ形とする。

※設計図書に明記なくとも機能上及び構造上当然必要と認められる

※工事着手前には、現況状況把握の為に破損箇所等があれば、市監

※工事期間中、工事に起因し既存施設破損等を与えた場合は、工事

※工事車両及び工事関係車両は、周辺道路に駐車しないこと。

※大型車両通行時には誘導員を配置し、通行人及び敷地周辺の安全

※工事車両の出入りについては、安全確保に十分配慮すること。

※場外退出時、車両足廻りの洗浄等を行い、汚損等しないようにす

※工事期間中、近隣関係者等へ危害を与えないよう注意し、かつ周

※特定作業に伴って発生する騒音は、低振動・低騒音に努め騒音規

※本工事における諸官庁への届出、手続き及び書類等は、速やかに

※工事中の安全計画・消防計画等は、市監督員と十分協議し災害防

※工事契約後、速やかに調査及び施工計画書等を作成し、現場着手

ライニング鋼管継手

マンホールふた

伸縮管継手（ベローズ形、スリーブ形）

JISマーク表示品　SAS規格品　「水」マーク表示品

JISマーク表示品(ベローズ型)　SHASE-S表示品(スリーブ型)　

青山複合施設建設工事（機械設備工事）

11月12日
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衛　生　器　具　表

衛　生　凡　例 汚水小口径桝（参考図） 雨水小口径桝（参考図）

名　　称 参考品番（ＴＯＴＯ） 参考品番（ＬＩＸＩＬ）

洋風便器

洋風便器

ＣＦＳ４９７Ｂ,ＴＣＦ５５３３ＡＵＳ（温水洗浄便座）

紙巻器 ＹＨ７０２（二連式紙巻器）

マ－ブルライトカウンタ－

マ－ブルライトカウンタ－

自動洗浄小便器

小便器用手すり ,付属固定金具共

ＵＦＳ９００Ｒ

Ｔ１１２ＣＵ２２

３３

１１

掃除流し ＳＫ２２Ａ,Ｔ２３ＡＥ２０Ｃ,Ｔ３７ＳＧＥＰ,ＴＮ１１４,Ｔ９Ｒ,ＴＫ２２,ＨＨ０４０６０ １

,付属固定金具共ＹＫＡ２５Ｒベビ－シ－ト

１

１ １

,付属固定金具共ＹＫＡ１５Ｒベビ－チェア １ １

１

１３

手洗器

,付属固定金具共フィッティングボ－ド ＹＫＡ４１

チャ－ムボックス ＹＫＢ１０４

１ １

１ １３

ＬＳＥ９０ＡＡＰＲ（自動単水栓） １ １

１ １洗面器 ＬＳＡ１２５ＡＡ（自動単水栓）

１ １

Ｌ形手すり ,付属固定金具共Ｔ１１２ＣＬ１１

はねあげ手すり Ｔ１１２ＨＫ７Ｒ,付属固定金具共

背もたれ ＥＷＣ２８３ＣＲ,付属固定金具共

１ １

１ １

Ｌ形手すり ,付属固定金具共Ｔ１１２ＣＬ１０

１ １

,付属固定金具共 １ １ＹＹＢ１０

カウンタ－式洗面器 ＬＳ７１７ＣＭ,ＴＥＮＡ１２Ａ（自動単水栓）,Ｔ６ＰＭ１,ＴＬＫ０５２０２Ｊ（水石鹸入れ）

※洗面器２組

※洗面器３組

ＭＬ６ＢＣ１５９０Ｃ（オニックス：Ｌ＝１５９０）,１方向エプロン,ブラケット架台

ＭＬ６ＢＣ２３００Ｃ（オニックス：Ｌ＝２３００）,１方向エプロン,ブラケット架台

１ １

１ １

５ ２ ３

幼児用手すり（Ｉ型）

化粧鏡 ５ ２ ３

化粧棚 ＹＫＨ５０Ａ

フック ＹＫＨ２２

１ １

１ １

化粧鏡 ＹＭＫ５１Ｋ（３６０Ｘ１１００）

電気温水器 ＲＥＫＢ２５Ａ２２（１φ２００Ｖ：２．０ｋｗ）,ＲＨＥ２２Ｈ-５０Ｎ,ＲＨＥ７０８Ｒ,ＴＬ３４７ＣＵ,ＲＨＥ４３８,ＴＨ６５１

１ １

１１

ＣＦ-６３ＨＳＴ（二連式紙巻器）

Ｕ-Ａ５１ＡＰ

２ １３６

１ １

３２５

５ ２ ３

屋
　
外

掃
除
具
入

男
子
Ｗ
Ｃ

女
子
Ｗ
Ｃ

多
目
的
Ｗ
Ｃ

合
　
　
計

宿
直
室

休
憩
室
１

阿
保
地
区
市
民

給水管

摘　　要名　　称

屋外・屋内埋設：水道用硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）

一般：水道用硬質塩ビライニング鋼管（ＳＧＰ-ＶＢ）

屋外排水管 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）但し１５０以上はＶＵ

埋設：硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）汚水・雑排水管

通気管 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

ガス管

給湯管

仕切弁

逆止弁

フレキシブル継手

排水桝

汚水小口径桝

給水栓

混合水栓

床上掃除口

埋設標示 鉄製・コンクリ－ト製

記　　号

衛　生　機　器　表

備　　　　　考記　　号 機　器　名　称

形式

台数機　　器　　仕　　様
電　源

φ－Ｖ ｋＷ
設　置　場　所

Ｈ 消火器

特記なき機器能力はＪＩＳ条件による。 特記なき機器はメ－カ－は標準仕様とする。 能力は参考数値とする。

４屋内

砂

ＶＵ２００

塩ビ製蓋

ＧＬ ＧＬ 盗難防止用鎖６φ

ＶＵ２００

内蓋

鋳鉄製蓋

砂

Ｈ

２００φ

どろ溜め：１５０以上

砂 Ｔ１

ＧＬ

５０ ５０

オストメイトパック：電気温水器付 ＵＡＳ８１RSB２ＮＷ,ＵＴＲ１４１（側板）

ＢＣ-Ｐ１１０Ｓ,ＤＱ-ＰＡ１５０ＣＨ,ＣＷ－ＰＡ１１ＦＬＱＥ－ＮＥ（温水洗浄便座）,ＣＦ-０２０-ＳＥＴ

ＢＣ-Ｐ１１０Ｓ,ＤＱ-ＰＡ１５０ＣＨ,ＣＷ－ＰＣ１２ＱＥ－ＮＥＣＫ（温水洗浄便座）,ＣＦ-０２０-ＳＥＴ,ＣＦ-２００Ｓ

ＫＦ-９２０ＡＥ７０Ｄ１２Ｊ

,付属固定金具共

,付属固定金具共

ＫＦ-９２６ＡＥ８０Ｄ２５Ｊ

,付属固定金具共ＫＦ-４７１ＥＨ７０Ｊ

ＫＦＣ-２７５Ｔ１Ｕ

ＫＦ-ＡＡ９１０ＣＥ４０

,付属固定金具共

ＫＦ-７０１ＡＥＪ

,付属固定金具共

ＰＴＯＭ-Ａ２１０ＴＲＷ,ＰＴＯＭ-ＤＳＣＲ

,付属固定金具共

Ｓ-２０２Ａ,ＬＦ-７ＫＥ-１９,ＳＦ-２０ＳＡＦ-Ｐ,ＡＹ-４４,ＡＹ-１（ＡＹ）,ＳＦ-２０２,ＳＦ-１０Ｅ（ＡＹ）

ＡＣ-ＯＫ-２１Ｆ

ＡＣ-ＢＫ-Ｆ６２

ＡＣ-ＣＢ-０１

ＫＦ-４４

,付属固定金具共

,付属固定金具共

,付属固定金具共

Ｌ-Ａ９５１Ａ２Ｃ（自動単水栓）

ＫＦ-８７

ＫＦ-２８

ＫＦ-Ｄ３６１１ＡＳ（３６０Ｘ１０５０）

該当品無

ＥＨＰＮ-ＫＢ２５ＥＣＶ２（１φ２００Ｖ：２．０ｋｗ）,ＥＬＦ-３ＥＫ,ＥＦＨ-５ＭＫ,ＥＦＨ-ＤＡ１,ＥＦＨ-ＣＰ１

該当品無

該当品無

該当品無

散水栓 Ｔ２８ＵＮＨ１３,Ｂ-３

横水栓 Ｔ２００ＳＮＲ１３Ｃ,水栓柱（Ｌ＝９００：樹脂製） ２２

外流し：水栓パン ＳＰ５５０（５５０Ｘ５００）

１１

１ １

（１）（１）（１）

ＬＦ-７Ｒ-１３,水栓柱（Ｌ＝９００：樹脂製）

ＬＦ-３３-１３-ＣＶ、Ｂ-３

ＩＨコンロ：建築工事

（１）

（１）

ミニキッチン：建築工事 混合水栓,排水金物,ＩＨコンロ,天井換気扇　他付属品共

キッチン：建築工事 混合水栓,排水金物,ＩＨコンロ,レンジフ－ドファン　他付属品共

※配管接続は本工事

※配管接続は本工事

給排水衛生設備　凡例・器具表

※埋込ボックスは建築工事粉末消火器ＡＢＣ１０型

ＣＦＳ４９７ＢＣ,ＴＣＦ５８４０ＡＵＰＲ（温水洗浄便座）

YMK５２K ＭＨ-451Ｎ

青山複合施設建設工事（機械設備工事）

湯
沸
サ
ｰ
ビ
ス

セ
ン
タ
ｰ

11月12日



設
　
計

日付.

№

令和2年

伊賀市阿保地内

係　員

ｍ／ｍ

A1版1/150
A3版1/300

計画建築物

ス
ロ
ー

プ
２

ポーチ

ス
ロ

ー
プ

１

スロープ３

5,
50

0
5,
00
0

5,500 5,000

5,
50
0

5,
00
0

6,400 1,0005,000

2,300 600 3,600

4,500 2,0002,000

1,
50
0

5,
00

0
5,
50
0

5,
00

0
30
,5
00

2,9524,
81
2

植込

植込

駐車場南側

石碑移設

H植込

植込

7

6

植込

植込

95

公用車

植込
植込

11

公用車

キュービクル

発電機

ＳＣ3
960

ベンチレ－タ－１００

１００：臭突管

Ｔ８Ｔ８

ＲＡ１ＲＡ１

ＲＡ１

ＲＡ１ＲＡ１

ＲＡ１

ＲＡ１

平面図参照２０

４０

１００

１００

４０

１００ １００

１００

ＧＶ２０
Ｂ-１

既設量水器４０Ａに接続

Ｔ８

１００

１２５１２５

１００１００

150

１００

１００

１００

１００

１００

合併処理浄化槽６５人槽

１００

５０ ５０

浄化槽制御盤
浄化槽ブロア
浄化槽ブロア

１００１００

４８０５７０６４０
ＲＡ３ ＲＡ２ＲＡ２

ＲＡ２
Ｔ８

４００

４２０ ４４０

５４０

３９０４１０５００７６０８３０

４００

４６０

１００
１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

Ｔ８

Ｔ１４

１５０ １５０ １２５ １００ １００１２５ １２５

５０

建築雨水桝へ放流

Ｔ８
ＲＡ３

Ｕ300

30,000
６７０

150
１００

１２５

150

１２５

Ｔ８
ＲＡ２
５８０

Ｔ８

４６０

Ｔ８
ＲＡ１

Ｔ８
ＲＡ１

３００

３６０

Ｔ８
ＲＡ１
３００

建築雨水桝へ放流

５０

グラウンド

M-04

浄化槽算定 ：複合用途建物（事務所、集会所・図書館）

共有部分：２８０．３０㎡ 事務所（２８０．３０㎡＊４７．３８％）＝１３２．８０㎡
集会所・図書館（２８０．３０㎡＊５２．６０％）＝１４７．５０㎡

事務所：３００．７０㎡
集会所・図書館：３３４．００㎡

事務所（３００．７０㎡＋１３２．８０㎡）＊０．０６＝２６．０１人
集会所・図書館（３３４．００㎡＋１４７．５０㎡）＊０．０８＝３８．５２人

２６．０１人＋３８．５２人＝６４．５３人　よって６５人槽とする。

給排水衛生設備　配置図

自転車置場掲示板

ＲＡ３ＲＡ３ ＲＡ２ＲＡ２ＲＡ２ ＲＡ２

平面図参照

平面図参照

ＲＡ１

ＲＦ＋６００
（浄化槽付属品）

注記）

下水道桝は下水道指定桝とする。
上水、下水関係は市町村施工基準に準じること。

桝レベルは参考とする。
排水トラップ封水高　５０㎜以上　１００㎜以下とする。

排水勾配　屋外　１/５０又は１/１００

ウオーターハンマー防止の為、配管類は堅固に支持、固定すること。

埋設標示設置のこと。

屋内　１/５０を基準とする。

「飲料水の配管における吐出空間,逆流防止処置等ＳＨＡＳＥ２０６に適合する。」

「飲料水排水配管の構造はウォ－タ－ハンマ－措置等建告１５９７号に適合する。」

雨水小口径桝：凡例

管底レベルを示す

Ｔ
蓋種別を示す

桝種別を示す

ＲＡ１：１００φ-２００φ
ＲＡ２：１２５φ-２００φ
ＲＡ３：１５０φ-２００φ

０００
０００

蓋種別を示す
Ｔ

桝種別を示す

管底レベルを示す

０００
０００

特記なき蓋は塩ビ製蓋

化と特記（化粧蓋を示す）
Ｔ８,Ｔ１４,Ｔ２５と特記（鋳鉄製蓋を示す）

特記なき蓋は塩ビ製蓋
Ｔ８,Ｔ１４,Ｔ２５と特記（鋳鉄製蓋を示す）
化と特記（化粧蓋を示す）
ＫＡ１：コンクリ－ト桝（グレ－チング蓋）３００Ｘ３００を示す

汚水小口径インバ－ト桝：凡例

吐水口空間要領図：参考図

（a）　手洗いの場合

排水トラップの措置について：参考図

表面張力による水位上昇
あふれ面

あふれ縁

に規定する吐水口空間
「建築基準法施行令第129条の2の5第2項第二号」

吐水口端

吐水口空間

給水管の内径と吐水空間の目安

13以下
19以下
25以下
25 超

5540
50 75

25 40

吐水口空間

有効開口径の2倍 有効開口径の3倍

吐水口周辺近くに
壁のある場合

給水管の内径（ｍｍ）
吐水口周辺近くに
壁のない場合

なの措置について
に規定する排水トラップ、通気等を設置する等衛生上必要

「建築基準法施行令第129条の2の5第3項」

青山複合施設建設工事（機械設備工事）

30,000

ｹﾞｰﾄ壁ｹﾞｰﾄ壁

6,4005,000

ゴミ置場

3,000

KBM H=188.909

BOX2000×
1700

５７０５９０６８０

ＳＣ１：１００φ-２００φ
ＳＣ２：１２５φ-２００φ

ＳＣ３：１５０φ-２００φ

6,250 18,3301,26011,3908,5005,670 24,950

6,
33

0

42
,1

00

35
,7

70

6,250 18,3301,26011,3908,5005,670 24,950

6,
33

0

42
,1

00

35
,7

70

11月12日



設
　
計

日付.

№

令和2年

伊賀市阿保地内

係　員

ｍ／ｍ

A1版1/100
A3版1/200

ＧＶ２０
Ｂ-１

平面詳細図参照

２０

２０
２０３２２０,２５

25４０４０
３２

２０

２０

２０

２０

ＳＣ１
590

ＳＣ１
680

２０

１００

１００

１００

Ｔ８

Ｔ８

500
ＳＣ１

Ｔ８

４０配置図参照

配置図参照
２０

２５

２５

２５

２５

ＧＶ２０
Ｂ-１

ＳＣ１ＳＣ１ＳＣ１ ＳＣ１
850760730690

配置図参照

ＳＣ１
650

１００
150

880
ＳＣ3

１００１００１００１００１００

Ｔ８
ＳＣ１
770

30,000

9,500 1,700
280

5,500 5,000 5,000 5,000200
280

X4X3X2X1

30
,5

00

20
0

20
0

28
0

8,
02
0

5,
00
0

10
,4
00

6,
52
0

28
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

30,000

200
9,420280 2808,02012,000

3,0003,600 1,5007,0004,0003,7003,7003,500

X1 X2 X3 X4

80
0

20
0

10
,4
00

5,
00
0

8,
02
0

28
0

1,
72

0
28
0

6,
52
0

20
0

8,
50
0

4,
00
0

11
,0
00

3,
00
0

2,
00
0

2,
00
0

30
,5

00

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

1,200

9,420280 12,000

X1 X2 X3

280
6,
52

0

Y5

Y4

13,100

室外機置場

M-05 給排水衛生設備　平面図

２５

PS

PS

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

倉庫2

PS

図書返却ポスト

搬入口

湯沸ｻｰﾋﾞｽ
自販機置場

IH

衝立

ﾍﾞﾝﾁ

ﾍﾞﾝﾁ

SS

申請台

申請台

ﾍﾞﾝﾁ

受付カウンター

倉庫1

机椅子庫

南廊下

オムツ台 オムツ台

掃除具入
WC通路

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

EPS 守衛室盤

外倉庫

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

書庫・倉庫

男子WC女子WC宿直室

守衛室

多目的スペース

会議室1会議室2会議室3

阿保地区市民センター

多目的WC

更衣室1

更衣室2

通路

休憩室2

休憩室1

ｺﾋﾟｰ室

ｻｰﾊﾞｰ室

地域包括支援センター

行政機能

図書室

ホール

ﾍﾞｯﾄﾞ

ﾍﾞﾋﾞｰﾙｰﾑ

授乳室

総合盤

相談室

事務室

ATM

冷蔵庫

青山複合施設建設工事（機械設備工事）

消火器BOX

11月12日



設
　
計

日付.

№

令和2年

伊賀市阿保地内

係　員

ｍ／ｍ

Y4

Y2

Y3

Y5

X1Xp X2 X3 X4
4,000

280 9,420

30,000

12,000 8,020 280

6,
52

0
10

,4
00

5,
00

0

A1版1/50
A3版1/100

冷蔵庫

倉庫2

図書室

図書返却ポスト

搬入口

倉庫1

机椅子庫

南廊下

相談室

多目的スペース

衝立

ﾍﾞﾝﾁ

ホール

ﾍﾞﾝﾁ

SS

申請台

申請台

ﾍﾞﾝﾁ

受付カウンター

地域包括支援センター

行政機能

授乳室オムツ台

ﾍﾞﾋﾞｰﾙｰﾑ

オムツ台

掃除具入

WC通路

ﾍﾞｯﾄﾞ

宿直室

EPS 守衛室盤

外倉庫

書庫・倉庫

休憩室2

休憩室1

総合盤

ｻｰﾊﾞｰ室

通路

ｺﾋﾟｰ室

更衣室2

更衣室1

自販機置場

IH

守衛室

女子WC

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

男子WC ﾐﾆｷｯﾁﾝ

５０ＶＣ５０

２０

７５
２０

４０

４０
２０

２０

２５

２５

２５
２０

２０
４０

７５

７５

１００

１００

４０ ５０

５０

７５

１００

１００

７５

７５

６５

１００

５０

５０

５０

７５

７５

７５

７５

４０
４０

２５ ５０

７５

７５

７５

ＶＣ８０

ＣＯＡ５０

ＣＯＡ５０

ＣＯＡ５０

ＣＯＡ５０

ＣＯＡ５０ＣＯＡ５０

ＣＯＡ５０

５０

２０

２０

２０

５０

２０

２０

２０

３２

２０

２０

２０

２５ ２５２５

３２３２

２０

７５

２０

７５

２０

７５
５０

平面図参照

２０

２０

平面図参照

Ｂ-１
ＧＶ２５

Ｂ-１
ＧＶ３２

Ｂ-１
ＧＶ３２

Ｂ-１
ＧＶ２０

Ｂ-１
ＧＶ２０

Ｂ-１
ＧＶ２０

Ｂ-１
ＧＶ２０

平面図参照

※建築工事：ミニキッチン（水栓,排水金物,電気温水器）,流し台関係の配管接続は本工事とする。

２０

５０

多目的WC

２０

７５

７５

７５
５０

５０

２０

２０

平面図参照

ミニキッチン：建築工事
付属：水栓,排水,電気温水器に接続

ミニキッチン：建築工事

平面図参照
２０

阿保地区市民センター

M-06

キッチン：建築工事

ＣＯＡ５０湯沸ｻｰﾋﾞｽ

給排水衛生設備　平面詳細図

２５ミニキッチン：建築工事
付属：水栓,排水,電気温水器に接続

ATM

４０

４０

青山複合施設建設工事（機械設備工事）

11月12日

付属：水栓,排水,電気温水器に接続

付属：水栓,排水,電気温水器に接続



設
　
計

日付.

№

令和2年

伊賀市阿保地内

係　員

ｍ／ｍ

A1版1/100
A3版1/200

Ｈ ４粉末消火器ＡＢＣ：１０型,埋込設置台は建築工事

Ｈ

Ｈ

２０ｍ

Ｈ

２０ｍ

Ｈ

２０ｍ

２０ｍ

30,000

9,500 1,700
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3,0003,600 1,5007,0004,0003,7003,7003,500

X1 X2 X3 X4
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00
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0

2,
00
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00

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

9,420280 12,000

X1 X2 X3

280
6,
52

0

Y5

Y4

13,100

1,200

室外機置場

M-07 消火設備　平面図

PS

PS

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

倉庫2

PS

図書返却ポスト

搬入口

湯沸ｻｰﾋﾞｽ
自販機置場

IH

衝立

ﾍﾞﾝﾁ

ﾍﾞﾝﾁ

SS

申請台

申請台

ﾍﾞﾝﾁ

受付カウンター

倉庫1

机椅子庫

南廊下

オムツ台 オムツ台

掃除具入
WC通路

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

EPS 守衛室盤

外倉庫

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

書庫・倉庫

男子WC女子WC宿直室

守衛室

多目的スペース

会議室1会議室2会議室3

阿保地区市民センター

多目的WC

更衣室1

更衣室2

通路

休憩室2

休憩室1

ｺﾋﾟｰ室

ｻｰﾊﾞｰ室

地域包括支援センター

行政機能

図書室

ホール

ﾍﾞｯﾄﾞ

ﾍﾞﾋﾞｰﾙｰﾑ

授乳室

総合盤

相談室

事務室

ATM

冷蔵庫

青山複合施設建設工事（機械設備工事）

11月12日



設
　
計

日付.

№

令和2年

伊賀市阿保地内

係　員

ｍ／ｍ

A1版1/50
A3版1/100

凡例）

Ｂ１：主ブロワ

Ｂ２：副ブロワ

Ｓ　：電磁弁

Ｂ２

Ｓ

１ ２ ３

Ｂ１

ブロワ廻り配管図

柱位置　Ｗ＝５００

中央

柱位置　Ｗ＝５００

Ｄ１３＠２００ダブル

５－Ｄ１３

５－Ｄ１３

Ｄ１３＠２００ダブル

開口補強筋Ｄ１３ダブル

スラブ配筋図　１／５０

スラブ平面図　１／５０

ｅ

ｂ ｂ ｂ

Ｂ
臭突管φ１００

Ｃ Ｄ
臭突管φ１００

２

ＪＲ

Ａ 流入

φ１５０

ＫＪ ＫＲ１ ＫＲ２

Ｂ Ｃ Ｄ

３ １１３

φ
２
０

ＺＲ φ
２

０

φ
３
０

Ｒ

φ４０ 放流 Ａ
Ｓ／ＨＰ

φ３０

φ２０

内部平面図　１／５０

1
5
0

5
0

2
5
2
0

2
5
0

2
0
0

3
9
0

Ｇ．Ｌ
点検口兼移流管

Ｇ．Ｌ
計量装置

逆洗装置 散気装置

2
0
50

ＪＲ ＺＲ

Ｗ．Ｌ

2
0
8
0

流入

Ｄ１３＠２００ダブル

補強柱主筋４ーＤ１３

Ｄ
１

３
＠

２
０

０
ダ

ブ
ル

12
0

120

ベース配筋図　１／５０

軸方向

柱位置中央柱位置

上下共 Ｄ１３＠２００ダブル 上下共

５－Ｄ１３５－Ｄ１３

補強柱嵩上げ部分の型枠及び

ＨＯＯＰ筋は現場手配とする周方向
Ｄ１３＠２００ダブル

Ｇ．Ｌ

ＨＯＯＰ筋Ｄ１０＠１００

主筋４－Ｄ１３

補強柱３００

（２５０＋２５×２）

Ｇ．Ｌ

2
0
0

1
5
0

5
0

5
20

2
5
0

2
91
0

35
6
0

2000

横型槽断面配筋図　　１／５０

Ｄ１３＠２００ダブル

　鉄　　　筋　　　　ＳＤ２９５Ａ

　鉄筋かぶり　　　　スラブ　４０

　　　　　　　　　　ベース　６０

　コンクリート　　　Ｆｃ＝２１Ｎ／ｍｍ

　一　般　事　項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　　　　　　　

　定着及継手　　　　４０ｄ

　地　　　業　　　　砕石又はＲＣ　４０～０

Ｇ．Ｌ

送気管φ２０

好気循環エアリフト

臭突管φ１００

Ｇ．Ｌ

散気装置

ＨＰ

放流ポンプ

Ｄ－Ｄ断面図　１／５０

Ｓ
／

Ｒ

Ｗ．Ｌ

塩素滅菌器 放流管φ４０

Ｇ．Ｌ．

人槽表示

5
7
0

汚泥移送管
硝化液循環管兼返送管

Ｇ．Ｌ．

流入管φ１５０

Ａ－Ａ断面図　１／５０

放流ポンプ点検口散気装置逆洗装置原水循環用エアリフト

39
0

10
00

20
0

35
60

25
20

25
0

50
15
0

69
0

39
0

20
0

25
2035
60

25
0

50
15
0

20
50

25
0

20
00

25
00

25
0

5540

1300 850 900 970 1520

900174017501150

35
60

φ４０

25
0

25
0

20
00

25
00

1150 1750

5540

1740 900

680 820 1600 1290 1150

5540

25
00

12
50

12
50

5540

680 820 1600 1290 1150
12

50
12

50

25
00

15
0

50
25

0
25

2035
60

39
0

20
0

Ｇ．Ｌ

32
0

ＫＲ２17
10

Ｌ．Ｗ．Ｌ

Ｈ．Ｗ．Ｌ

Ｇ．Ｌ

返送管

送気管φ２０

原水循環管

汚泥引抜エアリフト
硝化液循環兼

Ｂ－Ｂ断面図　１／５０

Ｃ－Ｃ断面図　１／５０

注１）上部はＴ－１０荷重（但し平均荷重として設計）とする。

注２）機器電源は単相１００Ｖ、総電力は１．６５ｋＷ、一次側引込電気容量はＡ以上とする。

注３）図中の「Ｇ．Ｌ」は浄化槽位置での仕上げレベルを示す。

注４）浄化槽からブロワまでの距離は１０ｍ以内とする。

注５）流入管・放流管工事は別途とする。又接続工事は浄化槽工事範囲外とする。

注６）臭突管工事は別途とする。又接続工事は浄化槽工事範囲外とする。

　　　臭突管は浄化槽に向かって下り勾配とし、管内部に水がたまらないよう施工すること。

　　　排出口は、近隣に影響を与えないよう、屋上など風通しの良い場所に設けること。

注７）電気工事は二次側（浄化槽制御盤以降）を浄化槽工事とする。

　　　一次側（電源引き込み、アース引き込み）は浄化槽工事範囲外とする。

注８）外部警報接続工事は浄化槽工事範囲外とする。

注９）地耐力は６０ＫＮ／ｍ２以上必要とする。（実際の工事業者が確認後施工の事）

注１０）岩掘削工事、杭工事、地盤改良工事、ウェルポイント工事、地盤調査は別途とする。

注１１）工事用水道使用料金（水張用水費）、工事用仮設電源は別途とする。

注１２）埋め戻しは良質土にて行うこと。

注１３）散水栓１３ｍｍ以上を５ｍ以内に設置のこと。設置工事は浄化槽工事範囲外とする。

注１４）外構工事は浄化槽工事範囲外とする。

注１５）現状嵩上げ高さ：３００ｍｍ、最高嵩上げ高さ：３００ｍｍまで

注１６）下記条件の場合は、浄化槽本体を補強仕様に変更する必要があります。

　　　　（実際の工事業者が確認後施工の事）

　　　　・嵩上げ高さが３００ｍｍを超える場合

　　　　・地下水位がＧＬ－１０００ｍｍより高い場合

メーカー仕様

φ６５以下～ＶＰ・φ７５以上～ＶＵ

ＳＧＰ露出配管（ブロワ廻り）

配　管　仕　様　表

土中配管

槽内配管

槽本体寸法・吊上目安重量

横型槽１　φ２５００×５５４０Ｌ　目安重量：２９２０ｋｇ

ｅ　　φ６００　　　　　１　　２５００Ｋ　蓋：ＦＲＰ、枠：ＦＲＰ

記号　呼称寸法　　　　　数量　仕様　　　　材質

Ｓ／ＨＰ　消毒槽兼放流ポンプ槽　０．２２ｍ３／０．１４ｍ３

開　口　蓋　一　覧　表

ＪＲ　　　循環濾過槽　　　　　　２．０６ｍ３

Ｒ　　　　担体流動槽　　　　　　５．０２ｍ３

ＫＲ２　　嫌気濾床槽第２室　　　３．５ｍ３

ＫＲ１　　嫌気濾床槽第１室　　　３．５９ｍ３

ＫＪ　　　夾雑物除去槽　　　　　４．４５ｍ３

ＺＲ　　　前置担体流動槽　　　　２．０９ｍ３

記号　　　槽名称　　　　　　　　実有効容量

放流ポンプ　　　　４０Ａ×０．１５ｋＷ×０．０８ｍ３／ｍｉｎ×２台

容　　積　　表

副ブロワ　　　　　２５Ａ×０．４０ｋＷ×０．３３ｍ３／ｍｉｎ×１台

主ブロワ　　　　　２５Ａ×０．７５ｋＷ×０．４７ｍ３／ｍｉｎ×１台

機器名称　　　　　仕様

型式適合認定番号　型０１ＣａｄＯａ１０２４２３９

型式認定番号　　　５－１７Ｋ－Ｈ－００９－１

処理対象人員　　　６５人

処理方式　　　　　嫌気ろ床担体流動循環ろ過方式

設計番号　　　　　ＳＫＢ３０３９Ａ

仕　　様　　表

ＢＯＤ

流入水質

２００ｍｇ／Ｌ ＢＯＤ

放流水質

１５ｍｇ／Ｌ

槽外空気配管口径表

記号

１

２

３ ＺＲばっ気・エアリフト用送気管

ＪＲ逆洗用送気管

Ｒばっ気・硝化液循環・汚泥移送用送気管

配管名称

（土中部分の配管口径を示す） 電磁弁口径表

電磁弁径

２０Ａ

－

記号

Ｓ

－ －

－

配管径

φ３０

φ２５

φ３０

□

Ｗ．ＬＷ．Ｌ

17
10

32
0

Ｈ．Ｗ．Ｌ

Ｌ．Ｗ．Ｌ

ＫＪ ＫＲ１ ＫＲ２

17
10

32
0

Ｈ．Ｗ．Ｌ

Ｌ．Ｗ．Ｌ

20
50

20
50

Ｓ／
ＨＰ

Ｒ
ＪＲ

M-08

計画汚水量　　　　１３ｍ３

ｂ　　７００×１２００　３　　２５００Ｋ　蓋：ＦＲＰ、枠：ＳＳ（亜鉛メッキ）

注１７）荷重影響線内に注１を超える荷重がある場合、擁壁の設置等が必要になります。

注１８）参考図の為、同等品以上とする。

浄化槽設備：参考図

型式名称　　　　　ＰＣＮⅠ－６５Ｂ型　（ＰＮＢ１０１）

青山複合施建設備工事（機械設備工事）

11月12日



設
　
計

日付.

№

令和2年

伊賀市阿保地内

係　員

ｍ／ｍ

プルボックス又は

ケーブル接続材

露出電線（管）

打込電線管

土中電線管

種　類 記　号

記号凡例電線管

ＰＦ　　２２

ＰＦ　　２２

ＰＦ　　２２

ＦＥＰ　３０

ＦＥＰ　３０―４ＣＶＶ２．０
Ｃ□

ＣＶ　３．５ ―３
Ｃ□

Ｃ

―３
□

―３
Ｃ□

Ｃ

―２
□

―３
Ｃ□

電　線

ＣＶ　２．０

ＣＶ　２．０

　Ｗ

　Ｗ

ＣＶＶ２．０

ＣＶ　３．５

（フロート数：３個）

　Ｗ

　Ｗ

　１５０

　１５０

　４００

　７５０

動　力記号 名　称

副ブロワ

主ブロワ

電磁弁

Ｎｏ１放流ポンプ　　

Ｎｏ２放流ポンプ

Ｓ

Ｍ１

Ｍ２

Ｍ４

Ｍ３

Ｆ１ 放流ポンプ槽フロ―トスイッチ

注１）電気工事は二次側（浄化槽制御盤以降）を浄化槽工事とする。

注２）外部警報接続工事は浄化槽工事範囲外とする。

　　　一次側（電源及び非常用電源引き込み、アース引き込み）は浄化槽工事範囲外とする。

注３）ケーブルの接続部は十分な防水処理を行うこと。

　　　電線管端部はコーキング処理を行うこと。

注４）浄化槽から制御盤までの距離は１０ｍ以内とする。

ＳＫＢ３０３９Ａ

電気配管図　１／５０

Ｆ１
Ｍ４

Ｍ３

25
0
0

5540

1
2
0
0

浄化槽制御盤

主ブロワ 副ブロワ

2000

1
2
0
0

２
φ
２
５

φ
３

０
１ ３

φ
３

０

２５Ａ

２
５

Ａ

２５Ａ

２
５

Ａ

副ブロワ

2000

主ブロワ

φ２５

２

１

１３３

φ３０

φ３０

5540

25
0
0

送気配管図　１／５０

凡例）

Ｂ１：主ブロワ

Ｂ２：副ブロワ

Ｓ　：電磁弁

Ｓ

１ ２ ３

Ｂ２Ｂ１

ブロワ廻り配管図

注）浄化槽からブロワまでの距離は１０ｍ以内とする

３

２

１

記号

槽外空気配管口径表

配管名称

（土中部分の配管口径を示す）

Ｒばっ気・硝化液循環・汚泥移送用送気管

ＪＲ逆洗用送気管

ＺＲばっ気・エアリフト用送気管 φ３０

φ２５

φ３０

配管径 記号

電磁弁口径表

電磁弁径

－

２０Ａ

－－

Ｓ

－

配　管　仕　様　表

露出配管（ブロワ廻り）

土中配管

槽内配管 メーカー仕様

φ６５以下～ＶＰ・φ７５以上～ＶＵ

ＳＧＰ

ブロワー廻り配管断面図　１／５０

Ｄ１０＠２００シングル

1
0
0

15
0

1
00

Ｓ：電磁弁

Ｓ

副ブロワ主ブロワ

浄化槽制御盤

Ｍ２Ｍ１

Ｓ

A1版N/S
A3版N/SM-09 浄化槽設備　配管・配線図：参考図

２
５
Ａ

２
０
Ａ

２５Ａ

２
５
Ａ

２５Ａ

φ
３

０

φ
３
０

φ
２
５

φ
２

０ φ３０

φ
２

０

φ２０

φ３０

青山複合施設建設工事（機械設備工事）

11月12日



設
　
計

日付.

№

令和2年

伊賀市阿保地内

係　員

ｍ／ｍ

A1版N/S
A3版N/S

板　厚

塗　装

水切、防水・防塵構造

扉　　　１．６ｔ

外面　　マンセル５Ｙ７／１半艶

内面　　マンセル５Ｙ７／１半艶

構　造

本体　　１．６ｔ（中板２．３ｔ）

名　称記　号

ＮＰ０１ 浄化槽制御盤

ＮＰ０２

ＮＰ０３

フジクリーン工業株式会社

ブザー停止

制御盤仕様

銘板表

ＮＰ　１ 主ブロワ

ＮＰ　２ 副ブロワ

ＮＰ　３ 放流ポンプ

ＳＫＢ３０３９Ａ

アンカー用キリ穴　φ１５×４ヶ所

5050 400 80 5070

50
0

73
0

200

盤姿図：参考図

内部部品配置図

（部品設置不能部分）
操作パネルベース

420 500

ＮＰ０１

ＰＢ１

ＮＰ０３

警告シール

Ｎｏ．Ｒ２００

Ａ Ａ Ａ

ＲＬ

ＣＯＳ
３２１ ４ ５

３２１ ４ ５

ＮＰ２ ＮＰ３ＮＰ１
ＢＺ

ＯＬ１ＯＬ２ＷＬ２ＷＬ１

ＮＰ０２

ＲＱ２Ｐ

Ｐ
Ｓ
１

ＥＬＣＢ２ＥＬＣＢ１

Ｂ
Ｘ

Ｂ
Ｚ
Ｘ

－１ －２ －３ －４

５２ ５２ ５２ ５２

ＴＨＲＴＨＲＴＨＲＴＨＲ

ＴＢ

ＥＬＣＢ３

ＭＣＣＢ
０２

ＭＣＣＢ
０１

ＣＭＡＣ

Ｆ
１

Ｆ
２

Ｆ
３

Ｘ
１

Ｘ
２

65
0

通常用電源 非常用電源
１φ２Ｗ　ＡＣ１００Ｖ（６０Ｈｚ） １φ２Ｗ　ＡＣ１００Ｖ（６０Ｈｚ） 単線結線図

Ｒ０１．Ｓ０１．Ｅ．ＥｅＲ００．Ｓ００．Ｅ．Ｅｅ

ＷＬ２
Ｆ２
（１Ａ）

ＷＬ１
（１Ａ）
Ｆ１

３Ｐ
ＣＭＡＣ（２０３（６）Ｚ－２ＦＤ－Ａ１）

６０Ａ

２Ｐ
ＭＣＣＢ０１

５０ＡＦ／４０ＡＴ

３０ｍＡ（ＡＬ）

２Ｐ
ＥＬＣＢ１

５０ＡＦ／４０ＡＴ ３倍延長

赤針付

Ａ

３

Ａ

ＴＨＲ１

３倍延長
１

５２－１

赤針付

ＴＨＲ２

５２－２

３倍延長

赤針付２

Ａ

３０ｍＡ（ＡＬ）

ＥＬＣＢ２

ＴＨＲ３

５２－３

３２ＡＦ／１５ＡＴ
２Ｐ

３０ｍＡ（ＡＬ）

ＥＬＣＢ３

ＴＨＲ４

５２－４

３２ＡＦ／１５ＡＴ
２Ｐ

ＰＳ１
ＤＣ２４Ｖ
０．６５Ａ

２Ｐ
ＭＣＣＢ０２

３０ＡＦ／６ＡＴ

１Ａ，２ＡＲ１，Ｓ１ＵＶ４Ｅｅ

ＲＬ５ＲＬ４

ＵＶ２Ｅｅ

ＲＬ２

ＵＶ３Ｅｅ

ＲＬ１

ＵＶ１Ｅｅ

接地端子
（Ｅ・ＥＬＢ）

接地端子筐体Ｅ

ＥＥＥ

Ｍ

１ ２

Ｍ

№１

３

Ｍ

４

Ｍ

№２

１５０Ｗ×２

放流ポンプ主ブロワ

７５０Ｗ

副ブロワ

４００Ｗ

操作電源 フロート電源

操作回路図

フロート
放流ポンプ槽

ＤＣ２４Ｖ

２Ａ

１Ａ

ＴＨＲ１ ＴＨＲ２ ＴＨＲ３ ＴＨＲ４
ＥＬＣＢ
１

ＥＬＣＢ
２

ＥＬＣＢ
３

Ｌ１２

ＦＳ１１
（ＬＷＬ）

Ｌ１１

Ｌ１３

ＦＳ１２
（ＭＷＬ）

Ｌ１４

ＦＳ１３
（ＨＷＬ）

＋ Ｉ１ Ｉ２ Ｉ４－ ＩＣＩＢＩ５ ＩＤ

ＲＱ２Ｐ２０－Ｒ１４
（入力１２点、出力８点）

０６ ０７０４ ０５ ０８０１ ０２ ０３

Ｓ１

ＡＣ１００Ｖ

Ｒ１

ＴＨＲ１

５２－１

切入

ＣＯＳ１

５２－２

ＴＨＲ２

ＲＬ３ ＳＶ１

ＳＶ１

Ｆ３
（３Ａ）

ＳＶ２

切

ＣＯＳ３

切

ＣＯＳ２

主ブロワ 副ブロワ 逆洗電磁弁 警報

故障・漏電

ＯＬ１

自手自手 切 自手 切 自手

ＣＯＳ５ＣＯＳ４

５２－３

ＴＨＲ３ ＴＨＲ４

５２－４ ＯＬ２

放流ポンプ 放流ポンプ 警報
Ｎｏ．１ Ｎｏ．２

放流槽満水

ＢＸ

（モメンタリ）
ＢＳＢＺＸ

ＢＺ ＢＺＸ

１Ａ

２Ａ

無電圧外部警報

Ａ１

Ａ２

ＢＸ有電圧外部警報

Ｂ２

Ｂ１

ＢＸ

ＤＣ２４Ｖ

M-10

Ｘ２Ｘ１

Ｘ２

Ｘ１Ｘ１

（通常電源）
ＡＣ１００Ｖ

（非常用電源）
ＡＣ１００Ｖ

Ｓ０１

Ｓ００

Ｒ００

Ｒ０１

ＣＭＡＣＡ１ Ｂ１

Ａ２ Ｂ２

電源切替開閉器
２０３Ｚ－ＦＤ－Ａ１

浄化槽設備　制御盤図：参考図

青山複合施設建設工事（機械設備工事）

11月12日
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設
　
計

日付.

№

令和2年

伊賀市阿保地内

係　員

ｍ／ｍ

A1版N/S
A3版N/SM-11

記　号 形　式　・　仕　様機器名称 相
（φ）

電圧
（V）

台数送風機
電　気　容　量

（ｋW）
圧縮機 備　　考記　号 形　式　・　仕　様機器名称 相

（φ）
電圧
（V）

台数送風機
電　気　容　量

（ｋW）
圧縮機 備　　考

内（W） 外（W）内（ｋW） 外（ｋW）

形式　ヒ－トポンプ式空　調　機　器　表 形式　ヒ－トポンプ式空　調　機　器　表

ヒ－トポンプ式 形　　式
冷房能力
暖房能力
冷房消費電力

エアコン

暖房消費電力

付　属　品
低温最大暖房消費電力

ｋＷ
ｋＷ

ｋＷ
２００

ｋＷ
ｋＷ

３ 設置場所：天井カセット４方向吹出：同時ツイン
１２．５（３．１～１４．０）

０．０５７Ｘ２ ２

１４．０（３．５～１８．０）
３．４９
３．２２
５．２３

３．００

化粧パネル，ロングライフフィルタ－
ワイヤ－ドリモコンスイッチ
集中管理アダプタ－,他付属品一式

基　　礎 建築工事

室内機：脱落防止金具,スプリング防振吊金具

参考品番：

室外機重量：
室内機重量：

８５Ｋｇ
ＲＣＩ- ＲＳＨＰ４ＧＰ１４０

ヒ－トポンプ式 形　　式
冷房能力
暖房能力
冷房消費電力

エアコン

暖房消費電力

付　属　品
低温最大暖房消費電力

ｋＷ
ｋＷ

ｋＷ
２００

ｋＷ
ｋＷ

設置場所：天井カセット４方向吹出
１０．０（３．１～１１．２）
１１．２（２．８～１４．０）

４

化粧パネル，ロングライフフィルタ－
ワイヤ－ドリモコンスイッチ
集中管理アダプタ－,他付属品一式

基　　礎 建築工事

室内機：脱落防止金具,スプリング防振吊金具

２．５５
２．４３
３．７５

３ ０．０９４ ０．２０

参考品番：

室外機重量：
室内機重量：

ＲＣＩ- ＧＰ１１２ＲＳＨ４
６３Ｋｇ
３２．５Ｋｇ

ヒ－トポンプ式 形　　式
冷房能力
暖房能力
冷房消費電力

エアコン

暖房消費電力

付　属　品
低温最大暖房消費電力

基　　礎

行政機能
地域包括支援センタ－

阿保地区市民センタ－
会議室１・２・３

ヒ－トポンプ式 形　　式
冷房能力
暖房能力
冷房消費電力

ＡＣＰ-１

ｋＷ
ｋＷ

ｋＷエアコン
２００

暖房消費電力 ｋＷ
ｋＷ

３

低温最大暖房消費電力

１４．０（３．２～１６．０）
天井カセット４方向吹出：同時ツイン ０．０５７Ｘ２

３．６７
３．８４

０．２０
参考品番：

室外機重量：
室内機重量：

８５Ｋｇ
３２．５ＫｇＸ２

１６．０（４．０～２０．０）

５．１２

３．５５

ＲＣＩ- ＲＳＨＰ４

付　属　品
ワイヤ－ドリモコンスイッチ
集中管理アダプタ－,他付属品一式

基　　礎 建築工事

室内機：脱落防止金具,スプリング防振吊金具

ヒ－トポンプ式 形　　式
冷房能力
暖房能力
冷房消費電力

設置場所：

ｋＷ
ｋＷ

ｋＷエアコン
２００

暖房消費電力 ｋＷ
ｋＷ

３

低温最大暖房消費電力

１４．０（３．２～１６．０）
天井カセット４方向吹出：同時ツイン ０．０５７Ｘ２

３．６７
３．８４

０．２０
参考品番：

室外機重量：
室内機重量：

８５Ｋｇ
１６．０（４．０～２０．０）

５．１２

３．５５

ＲＣＩ- ＧＰ１６０ＲＳＨＰ４

付　属　品 化粧パネル，ロングライフフィルタ－
ワイヤ－ドリモコンスイッチ
集中管理アダプタ－,他付属品一式

基　　礎 建築工事

室内機：脱落防止金具,スプリング防振吊金具

ＡＣＰ-2

ＡＣＰ-3

ＡＣＰ-4

ＡＣＰ-5

図書室

ホ－ル4

昇降式パネル，ロングライフフィルタ－

室外機：防振架台,吹出ガイド

室外機：防振架台,吹出ガイド

室外機：防振架台,吹出ガイド

室外機：防振架台,吹出ガイド

２８．５ＫｇＸ２

２．０５

ヒ－トポンプ式 形　　式
冷房能力
暖房能力
冷房消費電力

エアコン

暖房消費電力

付　属　品
低温最大暖房消費電力

ＡＣＰ-6

ヒ－トポンプ式 形　　式
冷房能力
暖房能力
冷房消費電力

エアコン

暖房消費電力

付　属　品
低温最大暖房消費電力

ｋＷ
ｋＷ

ｋＷ
２００

ｋＷ
ｋＷ

設置場所：

ワイヤ－ドリモコンスイッチ
集中管理アダプタ－,他付属品一式

基　　礎 建築工事

壁掛形
３．６（１．４～４．０）
４．０（１．０～５．４）

ロングライフフィルタ－

室内機：ドレンアップメカ

１
参考品番：

室外機重量：
室内機重量：

ＲＰＫ- ＧＰ４０
０．８８８
０．９９３
１．６９

０．５５ ０．０４ ０．０５ サ－バ－室３

ＲＳＨ４
４１Ｋｇ
１１Ｋｇ

室外機：防振架台,吹出ガイド

ＡＣＰ-7

ヒ－トポンプ式 形　　式
冷房能力
暖房能力
冷房消費電力
暖房消費電力

ル－ムエアコン

低温最大暖房消費電力

１ 設置場所：

ｋＷ
ｋＷ

ｋＷ

ｋＷ
ｋＷ

天井カセット１方向吹出

３．６（０．６～６．６）

０．９２（０．１３～２．３１５）

１２００

２．０５

０．６５

付　属　品 化粧パネル，ロングライフフィルタ－

基　　礎

室内機：脱落防止金具,スプリング防振吊金具

ワイヤ－ドリモコンスイッチ，ドレンアップメカ
集中管理アダプタ－,他付属品一式

室外機重量：
室内機重量：

参考品番：ＲＡＰ-２．５（０．５～３．６） ２５Ｃ２

ヒ－トポンプ式 形　　式
冷房能力
暖房能力
冷房消費電力

壁掛形

付　属　品

暖房消費電力

ワイヤレスリモコンスイッチ,

ル－ムエアコン

低温最大暖房消費電力

１ １００ 設置場所：

ｋＷ
ｋＷ

ｋＷ

ｋＷ
ｋＷ

０．６５
２．５（０．３～３．１）
２．８（０．２～４．６）

基　　礎

集中管理アダプタ－,他付属品一式

２

０．６５（０．２０５～１．１２）
０．６０（０．１６５～１．３０）
１．１５

ヒ－トポンプ式 形　　式
冷房能力
暖房能力
冷房消費電力

壁掛形

付　属　品

暖房消費電力

ワイヤレスリモコンスイッチ,

ル－ムエアコン

低温最大暖房消費電力

１ １００ 設置場所：

ｋＷ
ｋＷ

ｋＷ

ｋＷ
ｋＷ

基　　礎

集中管理アダプタ－,他付属品一式

２．２（０．３～２．８）
２．５（０．２～４．１）
０．５６（０．２３５～０．８５）
０．５４（０．１７～１．２４５）

室外機重量：
室内機重量：

参考品番：ＲＡＳ-
２４．５Ｋｇ
１０．５Ｋｇ

Ｖ２５Ｋ

０．６０

１．１０

休憩室１・２

宿直室,守衛室

相談室

更衣室１・２

室外機：防振架台,吹出ガイド

室外機：防振架台,吹出ガイド

室外機：防振架台,吹出ガイド
建築工事

建築工事

建築工事

０．５９（０．１５５～１．００）
４１Ｋｇ

室外機重量：
室内機重量：

参考品番：ＲＡＳ- Ｖ２２Ｋ
１９．５Ｋｇ
１０．５Ｋｇ

４

ＡＣＰ-８

ＡＣＰ-９

ＡＣＰ-１０

ｋＷ
ｋＷ

ｋＷ
２００

ｋＷ
ｋＷ

化粧パネル，ロングライフフィルタ－
ワイヤ－ドリモコンスイッチ
集中管理アダプタ－,他付属品一式

建築工事

室内機：脱落防止金具,スプリング防振吊金具

天井カセット２方向吹出 １
３．６（１．４～４．０）
４．０（１．０～５．４）
０．８７５
０．９０４
１．５３

０．５５ ０．０５７ ０．０５３

室外機：防振架台,吹出ガイド

ｋＷ
ｋＷ

ｋＷ
２００

ｋＷ
ｋＷ

化粧パネル，ロングライフフィルタ－

天井カセット２方向吹出 １
３．６（１．４～４．０）
４．０（１．０～５．４）
０．８７５
０．９０４
１．５３

０．５５ ０．０５７ ０．０５３

設置場所：
参考品番：

室外機重量：
室内機重量：

ＲＣＩＤ- ＧＰ４０

３２．５Ｋｇ

事務室（公民館）

ＲＳＨ４
４１Ｋｇ

設置場所：
参考品番：

室外機重量：
室内機重量：

ＲＣＩＤ- ＧＰ４０

３２．５Ｋｇ

ＲＳＨ４
４１Ｋｇ

ＷＣ廊下

基　　礎 建築工事

室内機：脱落防止金具,スプリング防振吊金具
室外機：防振架台,吹出ガイド

集中管理アダプタ－,他付属品一式

ワイヤ－ドリモコンスイッチ,分岐ダクト
吹出ユニット（無結露形）

運転特性、能力はＪＩＳ条件による。 空調機は省エネタイプを仕様すること。注　記 電源容量値は参考とする。
室外機はＳＵＳ製ボルトにて固定、Ｗナットにて締付けの事。
アンカ－はケミカルアンカ－仕様。
冷媒配管延長で,必要に応じ冷媒ガス充填を必要とする。

室外機－室内機間の２次側配線は冷媒管と抱き合わせの上本工事とする。
冷媒ガスはオゾン破壊係数ゼロとする。

空調機トップランナ－基準改定仕様とする。
機器の製作使用は国土交通省仕様とする。ただし該当しない機器については製造業者標準仕様による。

リモコン配線・集中管理リモコン配線共本工事とする。

１ １００ 設置場所：１集中管理リモコンスイッチ グル－プ制御・個別/一括運転・停止・異常表示・温度設定 行政機能

Ｒ

Ｄ

ＲＳ冷媒管：冷媒用保温付被覆銅管

ドレン管：硬質ポリ塩化ビニル管

名　　称名　　称 記　　号記　　号記　　号 名　　称

空調リモコンスイッチ

空調室内機

空調室外機

空調集中管理リモコンスイッチ

凡　　　　　　　例

２ ０．０２５ ０．０４

０．０２５ ０．０４

０．０２５ ０．０４

３２．５ＫｇＸ２

０．２０

１５Ｋｇ

機器は参考とし,同等品以上とする。

空調設備　凡例・機器表

青山複合施設建設工事（機械設備工事）

設置場所：

※パネルカラー
ﾎｰﾙ：ﾌﾞﾗｯｸ

※パネルカラー
ﾆｭｰﾄﾗﾙﾎﾜｲﾄ

※パネルカラー
ﾆｭｰﾄﾗﾙﾎﾜｲﾄ

※パネルカラー
ﾆｭｰﾄﾗﾙﾎﾜｲﾄ

※パネルカラー
ﾆｭｰﾄﾗﾙﾎﾜｲﾄ

※パネルカラー
ﾆｭｰﾄﾗﾙﾎﾜｲﾄ

11月12日



設
　
計

日付.

№

令和2年

伊賀市阿保地内

係　員

ｍ／ｍ

A1版1/100
A3版1/200

ガ　ス　管 液　管 連絡配線配管サイズ

９．５φ

１５．９φ

１２．７φ

９．５φ

②

③

①

＊連絡配線は冷媒共巻きとする

６．４φ

６．４φ

Ｒ
Ｓ

Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ
Ｒ Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ

ＲＲ

Ｒ
Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ Ｒ
Ｒ Ｒ

Ｒ Ｒ
Ｒ Ｒ

Ｒ Ｒ
Ｒ Ｒ

Ｒ Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ
ＲＲ

ＲＲ
ＲＲ

ＲＲ
ＲＲ

ＲＲ

ＲＲ Ｒ

ＲＲＲ

ＲＲＲＲＲ
ＲＲ

ＲＲ

Ｒ
Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｄ

ＤＤ Ｄ ＤＤ

Ｄ Ｄ

Ｄ
Ｄ

Ｄ Ｄ

Ｄ
Ｄ

Ｄ

ＤＤ Ｄ

Ｄ
Ｄ

Ｄ

Ｄ
Ｄ

Ｄ
Ｄ

Ｄ

ＤＤ Ｄ

Ｄ

ＤＤ Ｄ

Ｄ ＤＤ

Ｄ
Ｄ

Ｄ Ｄ Ｄ

Ｄ Ｄ

③

③

Ｄ ＤＤ

③

③

③

③③

③

③
Ｄ ＤＤ

③

③

③

③

③

Ｒ

③

Ｒ Ｒ
③ ③

③

③

③
ＲＲ Ｒ

ＲＲ Ｒ

③③②

②③③③③ ③

Ｒ
Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ

③③

③

①

③③

③③①

③

③

③

③③

③③③
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③③①① ①

ＲＲ Ｒ Ｒ Ｒ

③③ ③③②

５０
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M-12 空調設備　平面図
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日付.

№

令和2年

伊賀市阿保地内

係　員

ｍ／ｍ

A1版1/100
A3版1/200

Ｒ
Ｓ

：隠蔽

：屋外

Ｃ ＥＭ-ＣＥＥＳ１．２５ﾟ-２Ｃ

ＥＭ-ＣＥＥＳ１．２５ﾟ-２Ｃ （Ｇ２２）

ＰＢ：２００Ｘ２００Ｘ２００（ＳＵＳ製）

ＣＳ

（参考）

取付位置・高さは打合せによるＲＳ

ワイヤ－ドリモコンスイッチ

ワイヤレスリモコンスイッチ

取付位置・高さは打合せによる

取付位置・高さは打合せによる

集中管理リモコンスイッチ

ＡＣＰ
Ｘ２１０

ＡＣＰ
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１ ＡＣＰ

１

ＡＣＰ
１

ＡＣＰ
３

ＡＣＰ
３

ＡＣＰ
８

ＡＣＰ
５

ＡＣＰ
２

ＡＣＰ
２

ＡＣＰ
４

ＡＣＰ
４

ＡＣＰ
４ ４

ＡＣＰ

Ｃ
Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＣＣ

Ｃ

Ｃ

Ｃ
Ｃ Ｃ ＣＣ

Ｃ

Ｃ Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＣＳ ＣＳ

ＣＳ ＣＳ

9,420280 12,000

X1 X2 X3

280
6,
52

0

Y5

Y4

13,100

室外機置場

Ｃ

Ｃ

30,000

9,500 1,700
280

5,500 5,000 5,000 5,000200
280

X4X3X2X1

30
,5

00

20
0

20
0

28
0

8,
02
0

5,
00
0

10
,4
00

6,
52
0

28
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

30,000

200
9,420280 2808,02012,000

3,0003,600 1,5007,0004,0003,7003,7003,500

X1 X2 X3 X4

80
0

20
0

10
,4
00

5,
00
0

8,
02
0

28
0

1,
72

0
28
0

6,
52
0

20
0

8,
50
0

4,
00
0

11
,0
00

3,
00
0

2,
00
0

2,
00
0

30
,5

00

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

1,200

M-13 空調設備　制御配線平面図
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設
　
計

日付.

№

令和2年

伊賀市阿保地内

係　員

ｍ／ｍ

１ ２．６０事務室（公民館） １７．５０ ４５．５０

１ ２．６０相談室 １０．２０ ２６．５２

１人当りの占有面積

よってＯＫ３ ＶＦ-６８．００ ６ １２０

よってＯＫＶＦ-５ ７０．００ ５ １５０

階 室　名
床面積

（ｍ）

平均天井高 気　積

（ｍ　） （Ｎ）
Ｖ＝２０ＡＦ/Ｎ
ＡＦ：床面積

必要換気量
換気記号

設計換気量

（ｍ　） （ｍ　/ｈ）
備　考

２ ３ ３

備　考階 必要換気量
（ｍ３／ｈ）（ｍ）

平均天井高
（ｍ３）
気　積

（回／ｈ）
換気回数室　名 機器記号 排気量

（ｍ３／ｈ）
給気量

（ｍ３／ｈ）
床面積
（ｍ２）

１

１１２．１０ ２．６０ ２９１．４６

ホ－ル・多目的スペ－ス 186.00 4.73 879.78

南廊下 ４３．５０ ２．６０ １１３．１０

通路 １０．５０ ２．４０ ２５．２０

電気容量による計算
必要換気量（Ｖ）　＝　定数（ｅ）　＊　電気容量（Ｐ）

番号 機器名称室　名 必要換気量

（ｍ3/ｈ）

定数 機器記号発熱量

（ｋＷ）（ｍ3/ｋＷｈ） （ｍ３/ｈ）

排気量 備　考

３０ よってＯＫ 機器は建築工事

３０ よってＯＫ 機器は建築工事

ｅ　：　電気式器具の換気係数［ｍ　/（ｋｗ・ｈ）]（＝３０）
Ｐ　：　電気式器具の電気容量（消費電力）[ｋＷ]

Ｖ　：　必要換気量（ｍ　/ｈ）
３

３

宿直室

休憩室１

３０阿保地区市民センタ－

３０湯沸サ－ビス

フ-ド

記号

換気記号フ－ド下面横切風速による必要換気量 必要換気量建築基準法に基ずく必要換気量器　　具部屋名 換気種別

Ｋ：ｍ3/ｋＷｈ
V1又はV2ガス発熱量 理論廃ガス量 必要換気量

Ｖ１＝３０ＫＱ：m3/h
フ－ド寸法

W　＊　D　＊　H
下面面積
S（W＊D）

横切風速
V（m/s）

必要換気量
V2＝3600SV

の大きい方
m3/h

換　気　計　算　書　（　居　室　に　対　す　る　２　４　時　間　換　気　量　） 換　気　計　算　書　（　機　械　換　気　計　算　）

換　気　計　算　書　（　火　気　使　用　計　算　書　）

換　気　計　算　書　（　火　気　使　用　計　算　書　）

A1版N/S
A3版N/S

１．３

１．３

１．３

１．３

１００

１００

１００

３９．０

３９．０

３９．０

３９．０

行政機能
地域包括支援センタ－

ＩＨコンロ（ＫＺ-１１Ｃ）

ＩＨコンロ（ＫＺ-１１Ｃ）

ＩＨコンロ（ＫＺ-１１Ｃ）

ＩＨコンロ（ＫＺ-１１Ｃ）

計 ＶＦ- 回／ｈ よってＯＫ４．７３
２．４０～ ０．３ ４２０ ４２０１

ＷＣ通路 ２．４０１０．６８ ２５．６３

風除室上部 １４．００ ２．０３ ２８．４２

倉庫１ ５．２０ ２．６０ １３．５２

３８１．９８ １３７７．１１ ４１３．１３ ０．３０

１ ＶＦ- 回／ｈ よってＯＫ図書室 １２８．２５ ２．６０ ３３３．４５ ０．３ １００．０４ ２ ４７０ ４７０ １．４１

１ ＶＦ- 回／ｈ よってＯＫ０．３阿保地区市民センタ－ ２．６０ ３４０ ３４０３

１ ＶＦ- 回／ｈ よってＯＫ会議室１ ０．３２．６０４２．５０ １１０．５０ ３３．１５ ３１０ ３１０ ２．８１

１ ＶＦ- 回／ｈ よってＯＫ０．３２．６０４２．５０ １１０．５０ ３３．１５ ３１０ ３１０ ２．８１会議室２

１ ＶＦ- 回／ｈ よってＯＫ０．３２．６０４２．５０ １１０．５０ ３３．１５ ３１０ ３１０ ２．８１会議室３

ＶＦ- 回／ｈ よってＯＫ０．３ １３．６５ １５０ １５０ ３．３０

ＶＦ- 回／ｈ よってＯＫ０．３ ７．９６ １２０ １２０ ４．５２

１ ＶＦ- 回／ｈ よってＯＫ０．３休憩室１・２ １６．２０ ２．４０ １８０ １８０

１ ０．３２．４０１４．００ ３３．６０ １０．０８

４

４

４

５

６

７

１ ２．４０１０．５０ ２５．２０ ０．５ １２．６０

１ ＶＦ- 回／ｈ よってＯＫ２．４０ １００ １００８０．３

１ ２．６０事務室（公民館） １７．５０ ４５．５０

１ ２．６０相談室 １０．２０ ２６．５２

授乳室

４２．３３ １１０．０６ ３３．０２ ３．０９

守衛室

宿直室

M-14

３８．８８ １１．６６ ４．６３

ＶＦ- 回／ｈ よってＯＫ１００ １００ ３．９７８

ＶＦ- 回／ｈ よってＯＫ１２０ １２０ ３．５７６

よってＯＫ

ＶＤ-１８Ｚ４-ＳＷ

ＶＤ-１８Ｚ４-ＳＷ

ＶＤ-１８Ｚ４-ＳＷ

２．４７ ５．９３ １．７８ １６．８６

換気設備　計算書

１

１

１

１ ＸＡＩ-３Ａ-６０１６ＳＩ ２５０ よってＯＫ

機器は建築工事

機器は建築工事

青山複合施設建設工事（機械設備工事）

11月12日



設
　
計

日付.

№

令和2年

伊賀市阿保地内

係　員

ｍ／ｍ

換　気　機　器　表

記　　号 名　　称名　　称記　　号名　　称記　　号

ダクト（保温施工範囲を示す）
スパイラルダクト 天井換気扇・排気ファン

吹出・吸込口

パイプフ－ド

凡　　　　　　　例

形　式　・　仕　様記　号 機器名称

風　　量
ダクト径
静　　圧

形　　式ＶＦ-

消費電力相 電圧
電　気　容　量

（φ） （V） （W）
台数 備　考

付　属　品

天井換気扇 設置場所：1 100

φ
Pa

m3/h

ダクト径
静　　圧

形　　式ＶＦ-

付　属　品

風　　量
天井換気扇 設置場所：1 100

φ
Pa

m3/h

天吊防振金具,その他付属品共

天吊防振金具,その他付属品共

14

15

低騒音形：鋼板製ボディ
１００
１００

１５．５

低騒音形：鋼板製ボディ
５０
１００
３０

９．３

１００φ ※指定色焼付塗装
※指定色焼付塗装

ＳＵＳ製丸形防風板付ベントキャップ：ガラリ付

※指定色焼付塗装

形　式　・　仕　様記　号 機器名称

風　　量
ダクト径
静　　圧

形　　式ＶＦ- １

消費電力相 電圧
電　気　容　量

（φ） （V） （W）
台数 備　考

付　属　品

天井換気扇

１５０

低騒音インテリア格子形：鋼板製ボディ 設置場所：1 100

φ
Pa

m3/h

ダクト径
静　　圧

形　　式ＶＦ- ２

付　属　品

風　　量

ダクト径
静　　圧

形　　式天井換気扇ＶＦ-

付　属　品

設置場所：1 100
風　　量

φ
Pa

m3/h
３

天井換気扇ＶＦ-

ダクト径
静　　圧

形　　式天井換気扇ＶＦ-

付　属　品

設置場所：1 100
風　　量

φ
Pa

m3/h

ダクト径
静　　圧

形　　式天井換気扇ＶＦ-

付　属　品

設置場所：1 100
風　　量

φ
Pa

m3/h 参考品番：ＶＤ-

天吊防振金具,その他付属品共

天吊防振金具,その他付属品共

天井換気扇ＶＦ-
風　　量
ダクト径
静　　圧
付　属　品

形　　式 低騒音形：鋼板製ボディ 設置場所：1 100
参考品番：ＶＤ-m3/h

φ
Pa

天吊防振金具,その他付属品共
天井換気扇ＶＦ-

風　　量
ダクト径
静　　圧
付　属　品

形　　式 低騒音形：鋼板製ボディ 設置場所：1 100
参考品番：ＶＤ-m3/h

φ
Pa

天吊防振金具,その他付属品共

天井換気扇 低騒音インテリア格子形：鋼板製ボディ 設置場所：1 100

φ
Pa

m3/h 参考品番：ＶＤ-

天吊防振金具,その他付属品共

天吊防振金具,その他付属品共

天吊防振金具,その他付属品共

参考品番：ＶＤ-

４

５

７ 低騒音形：鋼板製ボディ

８

９

天井換気扇ＶＦ- ６

４２０

５５

６２．０

４７０
１５０
３０

２３ＺＸ１２
図書室８２．０

３４０
１５０
３０

２０ＺＸ１２
阿保地区市民センタ－１

２

３１０
１５０
３０

会議室１・２・３３

４６．０

４６．０
参考品番：ＶＤ-２０ＺＸ１２

ダクト径
静　　圧

形　　式

付　属　品

設置場所：1 100
風　　量

φ
Pa

m3/h

天吊防振金具,その他付属品共

１ 事務室（公民館）
参考品番：ＶＤ-１５ＺＸＰ１２１５０

１００
６５

ダクト径
静　　圧

形　　式

付　属　品

低騒音インテリア格子形：鋼板製ボディ 設置場所：1 100
風　　量

φ
Pa

m3/h

天吊防振金具,その他付属品共

参考品番：ＶＤ-１５ＺＸＰ１２
１００
１２０

５５

２２．５

２２．５ ２

１８０
１００
３０

休憩室１・２１
１５ＺＰ１２

２３．０

１００
１００

１５．５ ２

１５０

８２．０ 書庫・倉庫
２３ＺＢ１２

ＶＦ-
風　　量
ダクト径
静　　圧
付　属　品

形　　式 低騒音形：鋼板製ボディ 設置場所：1 100
参考品番：ＶＤ-m3/h

φ
Pa

天吊防振金具,その他付属品共

１０
４５０
１５０

８２．０ １
２３ＺＢ１２

男子ＷＣ

天井換気扇ＶＦ-
風　　量
ダクト径
静　　圧
付　属　品

形　　式 低騒音形：鋼板製ボディ 設置場所：1 100
参考品番：ＶＤ-m3/h

φ
Pa

天吊防振金具,その他付属品共

１５０

８２．０ １
２３ＺＢ１２

１１
４００

３５

女子ＷＣ

天井換気扇ＶＦ-
風　　量
ダクト径
静　　圧
付　属　品

形　　式 低騒音形：鋼板製ボディ 設置場所：1 100
参考品番：ＶＤ-m3/h

φ
Pa

天吊防振金具,その他付属品共

１５０

１
ＺＢ１２

１２
２００

３５

２９．５ サ－バ－室
１８

天井換気扇ＶＦ-
風　　量
ダクト径
静　　圧
付　属　品

形　　式 低騒音形：鋼板製ボディ 設置場所：1 100
m3/h
φ
Pa

天吊防振金具,その他付属品共

１３
１５０
１００
５０

２３．０

換　気　機　器　表

電源容量は参考数値とする。
スイッチは本工事とし,電気業者に支給とする。

６

３５０

５５

２

１５０φＳＵＳ製丸形防風板付ベントキャップ：ガラリ付
ＳＵＳ製丸形防風板付ベントキャップ：ガラリ付 ２００φ

１００φ ※指定色焼付塗装ＳＵＳ製丸形防風板付ベントキャップ：防虫網付

※指定色焼付塗装ＳＵＳ製丸形防風板付ベントキャップ：防虫網付
１５０φ ※指定色焼付塗装ＳＵＳ製丸形防風板付ベントキャップ：防虫網付

※指定色焼付塗装ＳＵＳ製丸形防風板付ベントキャップ：防虫網付 １２５φ

２００φ

１
４

１０
３

A1版N/S
A3版N/S

参考品番：ＶＤ- ２０

ホ－ル・廊下・行政機能
地域包括支援センタ－

天井換気扇

Ｚ１２

35

13

45

倉庫１,２,自動販売機３

参考品番：ＶＤ- １０Ｚ１２

更衣室１・２

参考品番：ＶＤ-１５ＺＰ１２

多目的ＷＣ,コピ－室５
外部庫,机椅子庫,ベビ－ル－ム

２５

参考品番：ＶＤ- １３Ｚ１２
２

M-15

相談室,宿直室

守衛室,授乳室

ＺＸＰ１２

パイプフ－ド,ベントキャップは指定色焼付塗装仕上げとする。 機器は参考とし,同等品以上とする。

スパイラルダクト

換気設備　凡例・機器表

低騒音インテリア格子形：鋼板製ボディ

低騒音インテリア格子形：鋼板製ボディ

低騒音インテリア格子形：鋼板製ボディ

青山複合施設建設工事（機械設備工事）

２１
１６

11月12日



設
　
計

日付.

№

令和2年

伊賀市阿保地内

係　員

ｍ／ｍ

A1版1/100
A3版1/200

ＤＲ

ＤＲ

００
００

ＶＦＶＦＶＦＶＦ

ＶＦ

ＶＦ

ＶＦ

ＶＦ

ＶＦ

ＶＦ

ＶＦ

ＶＦ

ＶＦ

ＶＦ

ＶＦ

ＶＦ

ＶＦ

ＶＦ

１
１

１

１

１

２ ２
３ ４４４

６

１５０φ

１５０φ

１５０φ
１５０φ

１５０φ

ＶＦ

１５０φ １５０φ
１５０φ

１５０φ

１００φ

１００φ

１００φ

ＶＦ
１

：２４時間換気併用を示す

天井換気扇：建築工事に接続

天井換気扇：建築工事に接続

ＶＦ

１１

１２

ＶＦ

ＤＲ

ＤＲ
１５０φ

１３

１５０φ

ＶＦ

ＶＦ

１３

１３

１４

１４

１００φ

１００φ

１００φ

１５

１５

チャンバ－ボックス（ＧＷ２５ｔ内貼り）

ＶＨＳ：Ｆ付吹出口

１００φ

（２００ＣＭＨ）

１

１２００Ｘ２００

４００Ｘ４００Ｘ４００ＨＶＦ
９

ＶＦ
９

１５０φ

１５０φ

チャンバ－ボックス（ＧＷ２５ｔ内貼り）

ＶＨＳ：Ｆ付吹出口

１５０Ｘ１５０

３５０Ｘ３５０Ｘ３００Ｈ １

１

守衛室

（１２０ＣＭＨ）

チャンバ－ボックス（ＧＷ２５ｔ内貼り）

ＶＨＳ：Ｆ付吹出口ベビ－授乳室

（１１０ＣＭＨ）１５０Ｘ１５０

３５０Ｘ３５０Ｘ３００Ｈ １

１

チャンバ－ボックス（ＧＷ２５ｔ内貼り）

ＶＨＳ：Ｆ付吹出口

１

１

休憩室２

（３１０ＣＭＨ）２５０Ｘ２５０

４５０Ｘ４５０Ｘ４００Ｈ

チャンバ－ボックス（ＧＷ２５ｔ内貼り）

ＶＨＳ：Ｆ付吹出口WC廊下

２

２３５０Ｘ３５０

５５０Ｘ５５０Ｘ４００Ｈ

チャンバ－ボックス（ＧＷ２５ｔ内貼り）

ＶＨＳ：Ｆ付吹出口

１

１

通路

（６００ＣＭＨ）３５０Ｘ３５０

５５０Ｘ５５０Ｘ５００Ｈ

チャンバ－ボックス（ＧＷ２５ｔ内貼り）

ＶＨＳ：Ｆ付吹出口

チャンバ－ボックス（ＧＷ２５ｔ内貼り）

ＶＨＳ：Ｆ付吹出口

１

１

ホ－ル

（１０００ＣＭＨ）４５０Ｘ４５０

３

３

６５０Ｘ６５０Ｘ５００Ｈ

相談室

（１３０ＣＭＨ）２００Ｘ２００

４００Ｘ４００Ｘ３００Ｈ

チャンバ－ボックス（ＧＷ２５ｔ内貼り）

ＶＨＳ：Ｆ付吹出口

チャンバ－ボックス（ＧＷ２５ｔ内貼り）

ＶＨＳ：Ｆ付吹出口

１

１

会議室１ 会議室２

（３３０ＣＭＨ） （３３０ＣＭＨ）

１

１２５０Ｘ２５０ ２５０Ｘ２５０

４５０Ｘ４５０Ｘ４００Ｈ ４５０Ｘ４５０Ｘ４００Ｈ

チャンバ－ボックス（ＧＷ２５ｔ内貼り）

ＶＨＳ：Ｆ付吹出口

チャンバ－ボックス（ＧＷ２５ｔ内貼り）

ＶＨＳ：Ｆ付吹出口

１

１（３３０ＣＭＨ）

１

１２５０Ｘ２５０

４５０Ｘ４５０Ｘ４００Ｈ

会議室３

（５７０ＣＭＨ）３５０Ｘ３５０

５５０Ｘ５５０Ｘ４００Ｈ

阿保地区市民センタ－

チャンバ－ボックス（ＧＷ２５ｔ内貼り）

ＶＨＳ：Ｆ付吹出口

チャンバ－ボックス（ＧＷ２５ｔ内貼り）

ＶＨＳ：Ｆ付吹出口

１

１ ３５０Ｘ３５０

５５０Ｘ５５０Ｘ４００Ｈ

事務室 図書室

（１６０ＣＭＨ）２００Ｘ２００

４００Ｘ４００Ｘ３００Ｈ

（５００ＣＭＨ）

２

２

１００φ,１００φ

１５０φ,１５０φ

１５０φ１５０φ

１５０φ １５０φ１５０φ １５０φ

１２５φ

１２５φ

１００φ

２００φ

１２５φ

２００φ

１５０φ

ＶＦ
７

１５０φ

２００φ

１５０φ

１
５

０
φ

宿直室

１００φ

１００φ

１００φ

１２５φ

ＶＦ
１５

１５０φ

ＶＦ
１０

（５６０ＣＭＨ）

１００φ

ＶＦ
１３

１２５φ

ＶＦ ＶＦ
８１３

１００φ

１００φ
１５０φ
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13,100

室外機置場

M-16

８

６

天井換気扇：建築工事に接続

換気設備　平面図

PS

PS

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

PS

図書返却ポスト

搬入口

湯沸ｻｰﾋﾞｽ
自販機置場

IH

衝立

ﾍﾞﾝﾁ

ﾍﾞﾝﾁ

SS

申請台

申請台

ﾍﾞﾝﾁ

受付カウンター

南廊下

EPS 守衛室盤

外倉庫

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

書庫・倉庫

男子WC
宿直室

多目的スペース

会議室1会議室2会議室3

阿保地区市民センター

更衣室2

通路

ｻｰﾊﾞｰ室

地域包括支援センター

行政機能

ホール

ﾍﾞｯﾄﾞ

総合盤

相談室

ATM

更衣室1

休憩室1

休憩室2

掃除具入
WC通路

女子WC

ﾐﾆｷｯﾁﾝ

守衛室
多目的WC

オムツ台オムツ台
ﾍﾞﾋﾞｰﾙｰﾑ

授乳室 ｺﾋﾟｰ室

倉庫1

机椅子庫

倉庫2

冷蔵庫

図書室

事務室

レンジフ－ドファン：建築工事に接続
１５０φ

１５０φ

１５０φ,１００φ

１５０φ

青山複合施設建設工事（機械設備工事）

１２５φ

ＶＦ
５

11月12日



機器と付属操作スイッチの渡り配管配線

伊賀市阿保地内№

ｍ／ｍ

設
　
計

日付. 係　員

令和2年

A1版　NS
A3版　NS工事区分表

項　目

位置ボックス

ウエザーカバー、ペントキャップ

外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ

設備機器・器具・配管・配線・ダクト用

換気扇

3.つりボルト及び

4.外壁まわり

インサート

切り込み及び補強

開口部の墨出し

補強を要しないボードの切り込み

補強を要するボードの切り込み及び下地の補強

項　目建築 電気 機械 備　考

2.既製間仕切り

1.軽鉄天井・壁下地

仕上げ関係

建築 電気 機械 備　考

自動制御と動力盤との電源供給の渡り配管配線

機器付属の制御盤への電源供給配管線

（接地線共）

機器付属の制御盤以降の配管配線

項　目

桝及び桝ふた

化粧マンホール上ふたの表面仕上げ

6.その他

3.植栽

建築

屋外雑排水及び屋外汚水排水設備

屋外雨水排水設備

桝及び桝ふた

項　目

2.雑排水・汚水

屋外排水設備・外構

1.雨水

電気 機械 備　考

電 気 配 線 配 管

建築

1次側

電気 機械

2次側

備　考

工　事　区　分　表

植栽

客土

スリーブ・型枠の穴埋め

屋上基礎で押さえコンにアンカーしない軽微なもの

機器取り付け用アンカー・架台

建築設計図に記入あるもの

室内の基礎（建築設計図に記入のないもの）

屋外・屋上の基礎

予備スリーブの穴埋め

使用されたスリーブの穴埋め

S.SRC 造貫通鋼管スリーブ・補強

3.設備機器の基礎

2.鉄骨造・鉄骨鉄筋

コンクリ－ト造の

はり貫通孔

貫通孔・開口部の墨出し

補強を要しない型枠材及び取付け

貫通孔・開口部の補強

補強を要する型枠材及び取付け

貫通スリーブ材及び取付け

貫通孔・開口部

（梁・壁・床）の

1.鉄筋コンクリート造

ものは建築工事

建築設計図にある

同上用防水・マンホール・タラップ式

湧水・汚水ピット・RC造各種水槽

トラフ・ピット類（ふたを含む）4.その他

躯 体 関 係

共　通

(引込負担金・基本料金を含む)

本設電力引込工事

本設上水引込工事

水道は既設利用工事用電力引込工事

使用工事別

引込負担金は別途

水道は既設利用

本設受電後引渡までの電力基本料金

本設後引渡までの上水基本料金

電話本設引込工事

別途

工事上の各種申請届出費用

試運転用も含む

試運転用も含む

各工事別

試運転用も含む

各工事別

別途 別途 別途

各工事別

各工事別

各工事別

各工事別

各工事別

その他は機械工事

同上ダクト工事

同上一次側電気配管配線、スイッチ

同上水栓・給排水管接続

身障者手すり

鏡（規格寸法のみ）

洗面カウンター
6.便所まわり

床パネルの切り込み加工

コンセント
7.フリーアクセスフロア

8.その他

ーへの配管配線工事

自動扉・電動シャッターから付属のスイッチ・センサ

自動扉・電動シャッターへの電源供給

消火器BOX設置工事

ドアチェック、フロアヒンジ

点検口（天井・床下）

排煙口等の天井仕上げ材の取付け

消火器

自動閉鎖装置を取りつけるｼｬｯﾀｰの切り込み補強及び

衛生器具

家具工事（設計図に記載のもの）

サイン工事（設計図に記載のもの）

ブラインド・カーテン

工事用電力・上水道料金・仮設トイレ屎尿くみ取り料金

本設受電後引渡までの電力・上水道使用料金

ECP 板の壁開口・補強

ATM設置に伴う配管、配線

フード（建築詳細図に記載のもの）

流し台・つり戸棚・水切り棚・コンロ台・電気温水器

（建築詳細図に記載のもの）
その他は機械工事

5.湯沸室まわり

（給湯ｻｰﾋﾞｽを含む）

M-17

青山複合施設建設工事（機械設備工事）

11月12日
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